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ADAPTATION D’UNE APPROCHE POUR LA SECTORISATION DES RESEAUX
DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ET APPLICATION AUX RESEAUX DE
DEUX MUNICIPALITES DU QUEBEC

Guillaume COURSOL TELLIER

RESUME

Le Québec est la province canadienne ayant la consommation d’eau la plus élevée (795
litres/personne/jour en 2006). Cet important volume d’eau est en partie dii au pourcentage
¢levé de pertes en réseau de distribution d’eau potable (26%). Dans ce contexte, la
sectorisation consiste en la division d’un réseau en plusieurs secteurs permanents ou non,
délimités par des vannes fermées et des débitmétres (points d’entrée). Pour chaque secteur,
un suivi des débits peut étre effectué a une échelle qui permet de distinguer, aprés analyse
des débits de nuit, la consommation normale et les fuites.

A ce jour, quelques études européennes se sont concentrées sur le développement
d’approches visant a informatiser la sectorisation tout en respectant un ensemble de criteres.
Toutefois, les caractéristiques des réseaux de distribution d’eau potable nord-américains
rendent difficile ’application directe de ces méthodes puisque trois principaux facteurs
différent : (1) la topologie des réseaux nord-américains est habituellement plus maillée (et
moins ramifiée) que celle des réseaux européens; (2) les réseaux nord-américains sont
composés de conduites de plus grands diamétres pour assurer la protection contre les
incendies, ce qui n’est pas le cas des réseaux européens et (3) la formation des secteurs des
réseaux européens est généralement déterminée des la phase de conception (contrairement
aux réseaux nord-américains).

Dans le cadre de ce mémoire, une approche heuristique récemment développée par DiNardo
et DiNatale (2011) a ét¢ adaptée de facon a définir les frontieres des secteurs des réseaux de
distribution d’eau potable québécois (délimitation des secteurs, identification du nombre et
de la localisation des vannes a fermer et des débitmetres a installer). Les travaux, réalisés en
collaboration avec ’entreprise Aqua Data Inc., guident I’utilisateur vers 1’obtention d’une
solution parmi un ensemble de solutions de sectorisation géographiquement et
hydrauliquement semblables tout en tenant compte des besoins en mati¢re de protection
contre les incendies. Contrairement aux travaux existants, les frontiéres des secteurs finaux
considerent les vannes disponibles et opérables. Cet aspect des travaux repose sur les recours
a un algorithme d’optimisation. Les réseaux de distribution d’eau potable de deux
municipalités québécoises sont a 1’étude; ceux-ci possédent des caractéristiques topologiques
(maillage et ramification) et topographiques (présence de paliers hydrauliques) différentes, ce
qui permet de vérifier la pertinence de I’applicabilité des présents travaux.

Les résultats obtenus avec la sectorisation développée par DiNardo et DiNatale (2011) et la
sectorisation issue des présents travaux sont comparés pour les deux réseaux d’étude
québécois, a I’aide d’un ensemble d’indicateurs de natures hydraulique et topologique. Cette
comparaison démontre la pertinence d’appliquer la méthode adaptée dans le cadre des
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présents travaux pour obtenir une solution hydrauliquement convenable pour des réseaux
nord-américains. La comparaison des indices évaluant la performance de ’ensemble du
réseau met en perspective I’approche nouvellement développée (avantages, limites, utilités).

Mots clés : Réseau de distribution d’eau potable, sectorisation, méthode heuristique, vannes
d’isolement, optimisation



ADAPTATION OF WATER DISTRIBUTION NETWORK SECTORISATION
APPROACH AND ITS APPLICATION TO TWO QUEBEC MUNICIPALITIES
NETWORK

Guillaume COURSOL TELLIER

ABSTRACT

Quebec is the Canadian province with the highest water consumption (795 liters/person/day
in 2006). This large water volume is partially due to the high percentage of water loss in the
water distribution networks (WDNs) (26%). Network sectorisation (district metering)
consists in partitioning a WDN into several district metering areas (DMAs), permanent or
not, delimited by closed valves and by flow meters (entry points) at their boundaries. For
each DMA, after minimum night flow analysis, a follow-up of the inflows can be made in
order to distinguish leakage from normal consumption.

Some computerized approaches have recently been developed for WDN sectorisation while
respecting a set of criteria. However, these studies have mostly concentrated on European
WDNs. There are three fundamental differences between the North American WDNs and the
European WDNs which make the direct application of the existing approaches a challenging
task: (1) the topology of North American WDNs tends to be more looped than the European
WDNs (generally more branched), (2) North American WDNs are designed to meet fire
protection requirements and water consumption needs therefore they are composed of larger
diameter pipes than the European WDNs which are designed to meet only the water
consumers’ needs (3) the creation of DMAs in European WDNs is generally determined
during the design phase (unlike in Quebec's WDNS).

A heuristic approach developed by DiNardo and DiNatale (2011) was adapted to define
DMA boundaries (delimitation of DMAs, identification of the boundary valves to be closed
and of the entry points — flow meters to be installed). The resulting approach, developed in
association with Aqua Data inc., was applied to two WDNs located in the province of
Quebec and having different topological (looped and branched) and topographic (district
pressure) characteristics. The approach guides the user towards a solution among a set of
solutions which are geographically and hydraulically similar, and takes into account fire
protection requirements. Contrary to the existing works, the boundaries of the DMAs take
into consideration the available and operable valves. This part of the present works is based
on the use of an optimization algorithm.

The results obtained with the sectorisation approach developed by DiNardo and DiNatale
(2011) and with the sectorisation approach developed in these works are compared for the
two Quebec WDNSs, using a set of hydraulic and topological indicators. This comparison
demonstrates the relevance of applying the newly developed method into North American
WDNSs, to obtain hydraulically suitable solutions. The comparison of the performance
indicators of the studied WDNs puts into perspective this new approach (advantages,
limitations and purposes).



Keywords: Water distribution network, sectorisation, heuristic method, valves, optimization
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION A LA SECTORISATION D’UN RESEAU DE DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE

Les réseaux de distribution d’eau potable (RDEP) sont congus pour distribuer une eau de
qualité a des pressions adéquates aux usagers et assurer la protection contre les incendies.
L’analyse de ces infrastructures n’est pas simple a réaliser compte tenu de 1’interaction de
leurs composantes physiques (Annexe I). La modification de la topologie du réseau par son
expansion continuelle complexifie I’estimation des volumes d’eau produits et consommés, de
méme que la localisation et la quantification des bris de conduites sur I’ensemble du territoire
concerné. Ce chapitre introduit les caractéristiques liées aux RDEP au Québec et présente des

exemples d’application d’'une méthode de gestion des réseaux.

1.1 L’état des infrastructures des réseaux de distribution d’eau potable dans les
municipalités canadiennes et québécoises

Avec ses 4 500 rivieres et son demi-million de lacs, la province de Québec posséde 3 % de
I’eau douce renouvelable de la planéte (MDDEP, 2002). Ayant un acces privilégié a cette
ressource, la majorité des résidents québécois (90 %) sont alimentés par un RDEP tandis
qu’une minorité (10 %) posséde des puits privés (Environnement Canada, 2011). Toutefois,
plusieurs exemples de cas survenus en 2010 témoignent de problémes liés a la disponibilité
de cette ressource, notamment: (1) un réaménagement de la riviére des Mille-Iles qui a di
étre effectué en raison d’un niveau d’eau trop bas au cours de I’été, (2) le prélevement d’eau
dans la riviére Yamaska qui a atteint 1,6 fois son débit en période d’étiage, (3) de nombreux
problémes concernant les prises d’eau dans le fleuve Saint-Laurent et (4) des niveaux
critiques atteints par certaines nappes d’eau souterraine (MAMOT, 2013b). Selon une
enquéte aupres de 738 municipalités du Canada représentant 21,1 millions de personnes, 86
municipalités ont mentionné avoir connu des problémes d’approvisionnement en eau entre
les années 2007 et 2009 (Environnement Canada, 2011). Dans ce contexte, I’évaluation et

I’entretien des équipements de distribution d’eau potable défaillants sont les premiéres



actions a implanter dans le but de réduire les pertes d’eau, outre la sensibilisation des usagers

en ce qui a trait a leur consommation.

Au Canada, pres de 20 % de 1’eau s’écoulant dans les conduites de distribution est associée
aux pertes, tandis qu’au Québec, 12 % des conduites des RDEP sont affectées par une
fréquence de bris jugée intolérable (Environnement Québec, 1999). Plus de 620 millions de
metres cube d’eau sont distribués annuellement sur ’ensemble du RDEP de la Ville de
Montréal; prés de 33% de I’eau destinée a la consommation représentent des pertes. (Ville de
Montréal, 2013). Ceci est, en partie, la conséquence de 1’age des infrastructures souterraines :
le RDEP de Montréal possede plus de 50% de conduites ayant plus de 50 ans
comparativement a 22 %, en moyenne, en Amérique du Nord (Flokman, 2012). De plus, le
type de matériau des conduites (une importante partie du réseau montréalais est constitué¢ de
fonte grise), la corrosivité du terrain, les mouvements de sols et les pratiques de construction
inadéquates contribuent activement a la détérioration prématurée des infrastructures

souterraines (Hunaidi, 2010b).

1.2 Les habitudes de consommation d’eau potable

Le Québec est reconnu comme étant 'un des plus grands consommateurs d’eau potable en
Amérique du Nord. La consommation globale québécoise se situe a environ 800
litres/personne/jour comparativement a la consommation globale canadienne, qui est de 600
litres/personne/jour. Selon le Tableau 1,1, la consommation résidentielle québécoise surpasse
la consommation résidentielle canadienne en plus d’étre pres de deux fois plus élevée que la
consommation résidentielle européenne. Le haut taux de fuites dans les RDEP expliquent en

grande partie cet écart significatif.



Tableau 1.1 Comparaison des consommations journalieres résidentielles

Consommation journaliere résidentielle
Moyenne au Québec 400 litres/personne/jour
Moyenne au Canada 350 litres/personne/jour
Moyenne en France 200 litres/personne/jour
Moyenne au Royaume-Uni 150 litres/personne/jour
1.3 Présentation et objectifs de la stratégie québécoise d’économie de I’eau
potable

La stratégie québécoise d’économie de I’eau potable a été ¢laborée suite aux observations a
I’effet que les volumes d’eau distribués dans les municipalités québécoises sont supérieurs
aux moyennes nord-américaines et européennes (MAMOT, 2013b). Ainsi, les municipalités
doivent restreindre la construction de nouveaux ouvrages d’approvisionnement en eau et
I’augmentation de leurs capacités si aucune augmentation importante de la population n’est
observée et plutot favoriser I’entretien et la réhabilitation des infrastructures existantes. Cette
stratégie vise 1’atteinte de deux principaux objectifs, entre les années 2011 et 2017 :

1. Réduire d’au moins 20 % la quantit¢é moyenne d’eau consommée par personne par
jour par rapport a ’année 2001. Cette réduction vise a ramener la consommation a la
moyenne canadienne de 2001, soit 622 litres par personne par jour.

2. Réduire le taux de fuites pour les RDEP a un maximum de 20 % du volume d’eau

distribué et a un maximum de 15 meétres cubes par jour par kilomeétre de conduite.

Ces mesures encouragent la production de bilans sectoriels des pertes d’eau, ce qui vise a
permettre la réalisation de programmes ciblés de détection de fuites (Environnement Québec,
2002). Dans un contexte québécois ou les coflits de production, de distribution, de collecte et
de traitement d’un meétre cube d’eau totalisent plus de 1,508 (MAMOT, 2013b), il est
impératif de diminuer cette consommation afin de préserver la pérennité de la ressource en

cau.



1.4 Exemples d’application de la sectorisation d’un réseau de distribution d’eau
potable et pertinence des présents travaux

La majorité des municipalités du Canada possédent leurs propres stratégies de gestion des
fuites qui consistent a : (1) quantifier le volume d’eau perdu, (2) détecter les fuites du réseau,
(3) localiser et réparer les fuites et (4) gérer la pression dans les conduites. Celles-ci utilisent
des méthodes acoustiques pour détecter les fuites sur I’ensemble du réseau a une fréquence
d’environ deux ans (Hunaidi, 2010b). En pratique, la fréquence optimale d’auscultation des
fuites dépend du cotit associé a la distribution de 1’eau, du taux d’apparition des fuites et du
cotit de I’auscultation du RDEP. Toutefois, les bénéfices de la sectorisation, introduite au
début des années 1980 au Royaume-Uni, encouragent son utilisation. Elle consiste a diviser
un réseau en plusieurs secteurs délimités par des vannes fermées et des points d’entrée d’eau
munis de débitmetres afin de répertorier efficacement les fuites et les bris de conduites, et de
gérer les pressions de chaque secteur. La formation de secteurs permanents pour le controle
et la détection des fuites est répandue dans plusieurs pays. Les villes de Limassol en Chypre,
de Bangor au Pays de Galles, de Johor en Malaisie, de Jakarta en Indonésie (Morisson et al.,
2007) et de Philadelphie aux Etats-Unis (Fanner et al., 2007) sont des exemples d’application

de la sectorisation.

La sectorisation peut étre a [’origine de nombreux bénéfices comme en témoigne
I’application de cette technique en Italie. Le programme de sectorisation a été implanté sur
93% du réseau de la Ville d’Enia, divisé en 260 secteurs. Selon les observations faites suite a
la formation des secteurs, la consommation moyenne par personne par jour a chuté de 16% et
le nombre de réparations des composantes du réseau a diminué de 20% grace a I’abaissement
de la pression. Par exemple, la pression excessive du secteur de Quattrocastella a été réduite
de 12.5% (de 50 metres a 43,7 métres de colonne d’eau) et la fréquence des bris a diminué de

40% (Fantozzi et al., 2009).

Plus récemment, la sectorisation permanente a été implantée dans la Ville de Halifax, au
Canada. En raison de la topographie tres variable du territoire de la ville, il existe 50 paliers

de pression déja déterminés. Ces zones ont été utilisées comme point de départ pour



implanter 60 secteurs permanents analysés par plus de 100 débitmetres opérés par le systeme
télésurveillance et d’acquisition de données (SCADA)'. Le principal bénéfice observé se
traduit par la diminution de !’infrastructure leakage index (ILI)?, qui est passé de 9,0 a 3,8

(Yates, 2005).

Avec les infrastructures vieillissantes et un taux de fuites ¢levé des réseaux, la mise en place
de la sectorisation dans les municipalités québécoises est pertinente. Dans un contexte ou les
pertes d’eau représentent un pourcentage ¢levé de 1’eau distribuée, la sectorisation permet
d’identifier et quantifier un débit de fuites et réduire ces pertes efficacement. Ce travail, en
partenariat avec l’entreprise Aqua Data Inc., propose 1’adaptation d’une méthode de
sectorisation pour les RDEP québécois. De fagon générale, la sectorisation temporaire ou
permanente d’un réseau est complétée de fagon « manuelle », avec 1’appui d’outils de
modélisation, par des ingénieurs spécialisés. La procédure par essais et erreurs alors
employée requiert un temps considérable et ne peut pas garantir une solution semblable d’un
concepteur a un autre puisqu’elle est principalement basée sur leur expérience. Ce mémoire
présente une méthode de sectorisation des RDEP québécois ou I'utilisateur est dirigé vers un
ensemble de solutions semblables en considérant les particularités des réseaux québécois, de
méme que des considérations hydrauliques et topologiques des réseaux et la protection contre

les incendies.

! Ce systéme permet aux municipalités d’observer en temps réel les conditions hydrauliques du réseau telles que
les débits, les pressions et la qualité de ’eau (AWWA, 2009).

? Cet indice correspond au ratio des pertes d’eau réelles annuelles (voir la définition au chapitre 2) et des pertes
d’eau inévitables annuelles du réseau (par exemple, les raccords des conduites) (Farley et Trow, 2003).






CHAPITRE 2

REVUE DE LITTERATURE

En premier lieu, ce chapitre permet de distinguer les types de fuites. Par la suite, les critéres
généraux de la sectorisation sont présentés, suivis des méthodes pertinentes de définition des
frontiéres des secteurs. Finalement, quelques régles de base de la disposition des vannes

d’isolement dans un réseau et les critéres de performance des RDEP sont exposés.

2.1 Types de fuites dans un réseau de distribution d’eau potable

Les pertes d’eau dans un RDEP se calculent par un bilan hydrique entre les volumes d’eau
entrant (pomp¢ et trait€¢) et sortant (consommé). La consommation se divise en deux
principaux sous-ensembles qui rassemblent tous les volumes d’eau associés a la
consommation autorisée par I’instance qui achemine I’eau aux usagers et ceux associés aux

pertes, tel que présenté au Tableau 2.1.

Les volumes d’eau perdus se divisent en deux classes distinctes, soient les pertes réelles et les
pertes apparentes. Les pertes réelles proviennent des débordements des réservoirs et des
fuites le long des conduites d’eau potable, aux joints et aux raccords (Farley et Trow, 2003).
Ce volume d’eau est perdu avant d’étre utilisé par 1’utilisateur. Les pertes apparentes sont les
volumes d’eau associés principalement aux imprécisions des débitmeétres. Toutefois, elles
considerent les volumes d’eau non comptabilisés qui sont consommés par les utilisateurs

(consommations non-autorisées).



Tableau 2.1 Répartition des consommations,
Tiré de AWWA (2009)

Volume
d'eau

entrant

Consommation

autorisée et

Volume d'eau consommé et mesuré
incluant le volume d'eau exporté dans

un autre systéme (ex. : consommation

résidentielle)
facturée
Consommation Volume d'eau consommé et non
autorisée mesuré
‘ Volume d'eau mesuré et non facturé
Consommation ) o
. (ex. : infrastructures municipales)
autorisée et
) Volume d'eau non mesuré et non
non facturée
facturé (ex. : nettoyage du réseau)
Consommation non autorisée
Pertes — .
Imprécision des débitmetres
apparentes
Erreurs de manipulation des données
Fuites provenant des conduites
Pertes d'amenée

Pertes réelles

Fuites provenant des conduites du

RDEP

Débordement des réservoirs

Fuites des connexions de service

Lorsque les deux types de pertes ne sont pas distingués, les pertes réelles et les
consommations réelles des usagers tendent a étre surestimées (un débit plus élevé qu’en
réalité est considéré). Une plus grande quantité d’eau est prélevée a la source ce qui engendre
un surdimensionnement des diameétres des conduites de distribution. De plus, il est possible

de mieux évaluer I’état structural des infrastructures souterraines en dissociant les deux types

de pertes (le volume d’eau associé aux pertes réelles est moins important).




Les pertes d’eau réelles peuvent avoir des impacts importants tels que le prélévement
excessif de la ressource d’eau, 1’augmentation des colits associés au traitement et a
I’acheminement de I’eau aux usagers, et la détérioration des autres infrastructures pluviales et
sanitaires a proximité. C’est pourquoi la réduction des pertes d’eau réelles est primordiale et
se fait par ’entremise de quatre actions présentées a la Figure 2.1, décrites plus en détails a la

section 2.2.

Pertes réelles
mavitahles

Figure 2.1 Les quatre méthodes de réduction des pertes réelles,
Tirée de AWWA (2009)
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Ces actions visent a intervenir a trois niveaux différents tel qu’illustré par les sections
rectangulaires de la Figure 2.1. Le premier niveau (en bleu) correspond a 1’état initial du
réseau c’est-a-dire aux fuites annuelles actuelles réelles et indique donc le potentiel de
réduction des pertes réelles. En appliquant une ou plusieurs actions (section 2.2), le volume
associ¢ aux pertes d’eau peut €tre réduit considérablement. Le deuxiéme stade (en gris)
correspond a 1’équilibre entre les cofits de réparation ou d’entretien d’une fuite et les cotits
engendrés par cette méme fuite. Si les colits de réparation ou d’entretien d’une fuite excedent
les colits associés aux volumes d’eau perdus et a la variation de la pression générée par cette
méme fuite, la réparation n’est pas effectuée (AWWA, 2009). L’objectif de réduction des
fuites des municipalités est 1’atteinte de ce stade économique. Le niveau optimal des pertes
d’un RDEP est atteint lorsque les seules pertes réelles présentes sont inévitables (en blanc sur
la Figure 2.1; ce type de pertes est calculé en considérant la longueur des conduites
principales, la longueur de conduites totales et le nombre de connexions (Farley et Trow,

2003).

2.2 Méthodes de réduction des pertes réelles

Les quatre méthodes de réduction des pertes réelles montrées a la Figure 2.1 sont présentées

dans cette section.

Controle actif des fuites

Le controle actif des fuites implique I’auscultation du RDEP (les méthodes acoustiques sont
souvent utilisées) dans le but de localiser précisément les fuites. Ceci peut étre effectué par le
suivi des débits afin de distinguer la consommation normale et celle des fuites par I’isolement

des secteurs temporaires ou permanents.
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Gestion des actifs

La réhabilitation ou le remplacement des conduites sont des actions prévues selon un plan
d’intervention précis de renouvellement des infrastructures basé sur 1’état de dégradation
dans le but d’obtenir un impact immédiat sur les pertes réelles. Le nombre de bris et le taux

de réparations sont des critéres d’analyse pour cibler les trongons prioritaires.
Gestion de la pression

La gestion de la pression est une méthode efficace pour réduire le volume d’eau provenant
des fuites et augmenter la durée de vie des conduites. La réduction de la pression sur
I’ensemble du réseau résulte en une diminution du volume d’eau des fuites suivant 1’équation
(2.1) ou Qy est le débit a I’état initial, Q; est le débit a 1’¢tat final, Py est la pression initiale,
P; la pression finale et N; varie de 0.5 a 2.5 selon le type de fuites et le matériau des
conduites. Les pertes réelles provenant des joints et des raccords ainsi que les pertes
provenant des conduites de polychlorure de vinyle (PVC) ont généralement un indice
N; = 1,5 tandis que les pertes détectables des conduites en métal ont une valeur N; = 0,5. En
I’absence de données tangibles, cette relation est valable en considérant N; = 1 (relation

linéaire) (Lambert, 2002).

N1 2.1)
g_::(;’_:) 2.1

La principale méthode de la gestion des pressions consiste a introduire une ou des vannes
régulatrices de pression (VRP) a des endroits stratégiques tels qu’a I’entrée d’un palier de
pression (Annexe I). De plus, le contrdle de la pression peut s’effectuer a la sortie de 1’usine
de pompage, aux surpresseurs et aux réducteurs existants. La division du RDEP en secteurs
fait partie de cette méthode de réduction des fuites, et optimise 1’opération de chaque secteur
par 1’abaissement de la pression en tenant compte du nceud critique (nceud ayant la plus

faible pression).
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Rapidité et efficacité de réparation des fuites

La rapidité et I’efficacité de réparation des fuites sont primordiales afin de réduire les pertes
d’eau. La localisation des fuites est rapidement exécutée lorsque le réseau est composé de
plusieurs secteurs puisque I’étendue de recherche se limite aux secteurs concernés

contrairement a 1’ensemble du réseau.

2.3 Considérations générales sur la sectorisation d’un réseau de distribution
d’eau potable

Le développement des appareils acoustiques a grandement influencé la recherche active des
fuites sur I’ensemble des RDEP. Toutefois, cette tache peut s’avérer laborieuse et coliteuse
et, c’est pourquoi, la division en secteurs permanents présente une alternative efficace
proposée par Morisson et al., (2007). La sectorisation consiste a diviser un réseau en
plusieurs sous-secteurs ayant des charges hydrauliques et des conditions géographiques
(proximité et ¢lévation) semblables et délimités par des vannes fermées et des débitmeétres.
Elle permet: (1) de comptabiliser le volume des pertes d’eau dans chaque secteur, en
comparant le débit entrant mesuré et la consommation durant la période de consommation
journaliére minimale (consommation nocturne), et donc d’établir un bilan hydrique, (2) de
répertorier les nouvelles fuites et bris de conduites dans un secteur par 1’analyse de la
fluctuation des débits entrants de chaque secteur, et (3) de gérer la pression secteur par
secteur afin d’opérer I’ensemble du réseau a un niveau de pression optimal. La détection des
fuites est effectuée par 1’analyse des variations des débits pompés par [’usine tel que présenté
a la Figure 2.2 (ou des débits mesurés par le débitmetre installé en téte d’un secteur). La

description des cas de variations observées a partir de la Figure 2.2 est répertoriée ici-bas :
Cas 1- Débit d’incendie
Cas 2 — Débit d’alimentation d’un hopital

Cas 3 — Bris d’une conduite principale

Cas 4 — Bris d’une conduite principale combinée a un probléme d’une VRP
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Cas 4

Cafs 1 Cas 2

-

Cas 3

Figure 2.2 Analyse des débits pompés du RDEP de Kenmount, NL
Adaptée de Phillips (2010, p. 34)

La sectorisation peut étre mise en place de fagon temporaire ou permanente, et 1’envergure
des secteurs dépend du but visé¢ par la sectorisation et des différents niveaux de
partitionnement souhaités (WRC, 1999). La sectorisation peut étre mise en place afin
d’effectuer un bilan hydrique pour chaque municipalit¢ d’'une méme ville tandis qu’une
municipalité peut sectoriser son RDEP afin de gérer ses fuites. Dans ces deux cas, leurs buts

sont différents et les secteurs définis ont des tailles différentes (WRC, 1999).

Un secteur est alimenté préférablement par un seul point d’alimentation (qui peut étre une
conduite liant le secteur et un autre secteur voisin, ou encore une source d’alimentation du
réseau) puisque le calcul du bilan hydrique est plus facilement réalisable et les cofits associés
a I'implantation des débitmétres sont inférieurs. Toutefois, dépendamment du réseau a
1’¢étude, plusieurs points d’entrée peuvent étre acceptables, surtout en Amérique du Nord ou
les RDEP sont généralement plus maillés par rapport aux réseaux européens notamment

(Fanner et al., 2007). La formation des secteurs modifie de fagon significative le
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comportement hydraulique du RDEP et tend a augmenter la vulnérabilité (voir la section
2.5.2) du réseau par la diminution du nombre de mailles (modifications topologiques;

(Alperovits et Shamir, 1977).

24 Revue des approches de sectorisation développées et criteres pris en compte

Les critéres de conception typiquement pris en compte dans les approches de sectorisation
sont d’abord revus, ensuite les approches de sectorisation existante sont présentées. Certaines
techniques d’isolement de conduites suivies des critéres de performance hydrauliques,

énergétiques et topologiques sont présentés dans cette section.

24.1 Critéres de conception traditionnels empiriques

Les RDEP sont traditionnellement congus selon des normes hydrauliques a respecter
(concernant les vitesses et les pressions minimales ou maximales dans une conduite) et les
colts de construction (colts directs tel que le colit des conduites et indirects tel que le cot
associ¢ au ralentissement de la circulation routiére). Tel que mentionné a la section
précédente, I’implantation des secteurs par la fermeture ou I’introduction de vannes a des
impacts hydrauliques et topologiques sur les RDEP. Afin de maintenir un niveau d’opération
acceptable, les principaux €léments a considérer sont : (1) le maintien de la protection contre
les incendies, (2) le maintien de temps de séjour de 1’eau acceptables (indicateur de la qualité
de I’eau en réseau), (3) le maintien de la sécurité lors de I’introduction d’un contaminant et
(4) le maintien d’un niveau acceptable de vulnérabilité¢ du réseau (Grayman et al., 2009).
Ainsi, la définition des secteurs dans les RDEP existants qui n’ont pas été congus pour une
éventuelle sectorisation devrait étre effectuée de fagcon a minimiser, dans la mesure du
possible, la perturbation des fonctions principales d’opération des réseaux. Ce type de
probléme n’est généralement pas simple a résoudre puisque la modification topologique des

réseaux entraine habituellement une dégradation des conditions hydrauliques.
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La définition des secteurs repose d’abord sur des critéres empiriques. D’apres la littérature
consultée, un secteur comprend typiquement entre 500 et 3 000 connexions (WRC, 1999) ou
entre 2 500 et 12 500 habitants (Butler, 2000). De plus, Morisson et al. (2007) mentionnent la
possibilité de dimensionner les secteurs selon le nombre de kilométres de conduites lorsque
le RDEP a une faible densité (dispersion importante des points de consommation, par
exemple en milieu rural). L’impact de la taille des secteurs est significatif. La sectorisation
d’un réseau par la définition de secteurs de petite envergure engendre des colits supérieurs
car le nombre de vannes et de débitmeétres @ manipuler et/ou a ajouter au réseau sont ¢levés,
contrairement a la conception de secteurs de plus grande envergure. En contrepartie, la
conception de secteurs de petite envergure permet I’identification et la localisation rapide des
fuites donc les cotits liés aux volumes d’eau perdus sont réduits (Morisson et al., 2007). Le
choix de la taille des secteurs peut se baser sur un horizon temporel d’intervention établi pour
(1) T’identification du débit d’une fuite, (2) la localisation de cette fuite (par exemple :
méthodes acoustiques) et (3) sa réparation (Yates, 2005). Hunaidi (2010a) propose la
détermination de la taille des secteurs par 1’évaluation de critéres économiques lors du
recensement et de la détection d’une fuite majeure (par exemple, les colits engendrés par le

volume d’eau perdu).

2.4.2 Approches informatisées existantes pour la délimitation des secteurs

Cette section présente une revue des différentes méthodes qui permettent la délimitation de
secteurs temporaires ou permanents, de facon informatisée. Ces approches de sectorisation
ont toutes des buts semblables & ceux qui ont été présentés a la section 2.3. Toutefois,
certaines méthodes se sont intéressées a un but spécifique tel que 1’établissement du bilan
hydrique de chaque secteur. De plus, ces méthodes reposent sur différents critéres de
conception qui ont une incidence sur la délimitation des secteurs. Certaines méthodes de
sectorisation (principalement celles qui sont itératives) évaluent la configuration des secteurs

selon des critéres de performance qui varient, selon la méthode (Tableau 2.2).
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Gomes et al., (2012a,b) identifient le nombre optimal de secteurs, leurs points d’entrée
optimaux, les vannes aux frontieres et les interventions (entretien et réparation) sur une
période de temps donnée. L’expansion des secteurs est effectuée a partir de nceuds de
référence et le concepteur peut modifier la configuration des secteurs pour répondre aux
normes et criteres empiriques traditionnels. Toutefois, la majorité des travaux concernant la
sectorisation d’'un RDEP s’intéresse a la définition des fronti¢res des secteurs alors que ces
deux méthodes s’intéressent principalement aux actions a entreprendre une fois le réseau

sectorisé.

Deuerlein (2008) introduit le concept de la décomposition des graphes en deux principaux
systémes liés par un ensemble de conduites, soient le graphe principal (constitu¢ de mailles)
et le graphe secondaire (constitué¢é d’arborescences). Cette méthodologie automatisée
simplifie le calcul d’équilibre entre les débits entrant et sortant du réseau et détermine les
conduites qui lient des blocs connexes (secteurs). Une autre méthodologie automatisée de
sectorisation d’'un RDEP basée sur un systéme multi-agent (Izquierdo et al., 2011) fait varier
les agents (par exemple, chaque nceud de consommation) de fagcon autonome ou en
coopération avec d’autres agents afin d’obtenir plusieurs scénarios (€tat de simulation
statique). La formation des secteurs doit correspondre a des critéres empiriques préétablis tels
que la longueur totale de conduites par secteur ou la consommation totale par secteur. Aussi,
le nombre de secteurs est déterminé par 1’usager et la qualité de 1’eau n’est pas abordée dans
ces travaux. Herrera et al. (2010) proposent I’insertion de critéres pondérés considérant toutes
les caractéristiques pertinentes du réseau comme 1’age et le diamétre des conduites selon une
approche qui prédit le regroupement de points dans des classes (secteurs déja déterminés a
partir de la connaissance du RDEP). Cependant, cette méthodologie requiert la calibration
compléte du réseau ainsi qu’un suivi rigoureux des infrastructures. Ces méthodes
automatisé€es ne considérent pas la performance des RDEP dans 1’étape de la définition des
frontiéres des secteurs (étape de conception). C’est suite a 1’obtention de la solution par 1’'une
de ces méthodes que cette solution est évaluée selon des critéres de performance. Dans le cas
d’une solution ne pouvant atteindre un niveau de performance adéquat en matiére de pression

minimale requise, de puissance dissipée totale d’un réseau ou de qualité de 1’eau, la solution
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ne peut pas étre modifiée. C’est pourquoi, certaines études se sont concentrées sur des
méthodes de résolution manuelle ou heuristique qui permettent d’atteindre les seuils des

critéres de performance établis par Iutilisateur.

Tzatchkov, Alcocer-Yamanaka et Ortiz (2007) abordent la sectorisation permanente d’un
réseau selon un algorithme basé sur la théorie des graphes afin de former des secteurs
alimentés par une source unique et complétement autonomes (secteurs indépendants) a partir
de l’analyse des zones d’influence. L’évaluation de la performance et des conditions
hydrauliques du nouveau réseau sectoris€ n’est pas abordée mais les zones d’influence
contribuent a la considération générale de ces conditions. Contrairement a cette méthode,
DiNardo et DiNatale (2011) proposent la sectorisation permanente d’un réseau en se basant
sur des critéres économiques tels que le nombre de débitmeétres et la puissance dissipée
minimale dans les conduites. Cette approche requiert la détermination manuelle des
frontiéres sans tenir compte de la présence des vannes sur les conduites appartenant aux
frontiéres. La méthode est itérative de sorte que la performance de chaque solution obtenue,
en cours de résolution, est évaluée selon des critéres énergétiques, hydrauliques et

statistiques.

Récemment, des méthodes automatisées délimitent les frontiéres des secteurs et considérent
des criteres de performance tels que la puissance dissipée. La méthodologie proposée par
DiNardo et al. (2013b) est basée sur la décomposition des graphes. Elle automatise la
formation des secteurs en comparant différentes topologies compilées selon différents
criteres. DiNardo et al. (2013a) présentent une méthodologie de délimitation automatisée des
frontieres de secteurs indépendants basée sur la détermination des plus courts chemins entre
chaque source et chaque nceud selon la puissance dissipée minimale. Les zones d’influence
de chaque source sont délimitées et les nceuds alimentés par plusieurs sources sont répartis de
manicre ordonnée par ’utilisation d’un algorithme génétique (AG). La sectorisation obtenue
est celle ayant la pression moyenne la plus basse sur I’ensemble du réseau tout en respectant

des criteres énergétiques. Ce type de probléme requiert un temps de calcul considérable
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lorsque le RDEP posseéde plusieurs sources et I’incertitude découlant de I'utilisation d’une

méthode d’optimisation métaheuristique® n’est pas mentionnée.

243 Méthodes d’isolement des conduites

Dans un RDEP, il existe quatre types de vannes, soient (1) les vannes d’isolement, (2) les
vannes de contrdle, (3) les vannes anti-retour, et (4) les vannes d’évacuation d’air (Ysusi,
1999). Dans un contexte ou des secteurs sont créés dans un RDEP, les vannes d’isolement
sont celles qui sont utilisées. Il est nécessaire de connaitre leurs emplacements optimaux et
I’ensemble des vannes a fermer pour isoler une partie du RDEP (Walski, 1993). Une fois
I’ensemble des conduites a fermer ciblées par les méthodologies citées ci haut (section 2.4.2),
un ensemble de vannes doit étre manipulé afin de créer les secteurs. Selon le nombre et
I’emplacement réel des vannes sur les RDEP, il est possible qu’il n’y ait pas de vannes
existantes positionnées sur toutes ces conduites. Une régle de base simple mentionne
I’installation de n-/ vannes a toutes les intersections de plus de 3 conduites (n est le nombre
de conduites qui se rejoignent) (Walskiet al., 2007). Par contre, ce nombre de vannes n’est
pas toujours disponibles dans la réalité. Un probléme d’optimisation doit alors étre résolu
pour connaitre la disposition des vannes, a chaque intersection, possédant la meilleure

fiabilité.

Dans les secteurs commerciaux, une vanne doit étre placée a tous les 150 meétres tandis que
dans les autres types de secteurs, une vanne est installée aux 240 metres (AWWA, 1986).
Dans une étude menée par Hasit et al., (2004) auprés de 26 municipalités (23 aux Etats-Unis,
deux au Royaume-Uni et un en Australie), le nombre de vannes par kilométre de conduites se
situait entre 5,4 et 17,4. En régle générale, il existe 2,2 vannes pour chaque borne d’incendie
(BI) positionnée sur le RDEP (Nathalie Periche mars 2014, communication personnelle).
Toutefois, bien que présentes sur le RDEP, celles-ci ne sont pas nécessairement opérables
puisqu’elles peuvent étre inaccessibles ou leur mécanisme d’ouverture et de fermeture peut

étre inopérable (Nathalie Periche mars 2014, communication personnelle).

* Ce terme est expliqué a la section 5.1 du présent mémoire.
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Jun et Loganathan (2007) ont proposé un algorithme qui identifie, lors de 1’occurrence d’un
bris de conduite, les vannes a fermer pour isoler un secteur minimal (le nombre d’usagers
affectés) et les secteurs isolés involontairement. Ces derniers sont les secteurs déconnectés
des sources d’eau et constituent un effet secondaire de I’isolement d’un secteur. La
représentation du réseau modifi¢ par la fermeture des vannes est le principal avantage de
cette méthode. L’isolement d’une conduite ne possédant pas de vannes requiert
I’identification d’un ensemble de vannes alternatives. Giustolisi et Savic (2010) décrivent un
algorithme basé sur la topologie du réseau et qui tient compte de I’existence des vannes sur le
réseau. La fermeture d’un ensemble de vannes augmente la vulnérabilité du réseau ainsi que
des possibles interruptions de service. Cette méthode optimise (1) le nombre de vannes
d’isolement dans le réseau et (2) le nombre de conduites qui correspond au secteur a isoler

afin de limiter la portée des interruptions.

2.5 Criteres d’évaluation de la performance d’un réseau de distribution d’eau
potable

Plusieurs critéres doivent étre respectés lors de la conception d’un RDEP afin que les usagers
puissent avoir acces a une eau de qualité, en quantité suffisante, en tout temps. Cette section
énumeére des normes de base et des indices de performance considérés lors de la conception,

lesquels s’averent également pertinents dans le contexte de la sectorisation d’un réseau.

2.5.1 Critéres hydrauliques

Pour un réseau assurant une protection contre les incendies, la pression résiduelle minimale a
maintenir est de 140 kPa sous la condition la plus défavorable entre les consommations de
pointe horaire et les consommations maximales journaliéres additionnées au débit d’incendie
afin d’assurer 1’alimentation adéquate des usagers (Ministére de I’Environnement, 1984). De
plus, la pression maximale dans le réseau ne doit pas excéder 760 kPa afin d’éviter une
détérioration prématurée des infrastructures souterraines. La pression lors de 1’opération
normale du réseau ne devrait pas étre inférieure a 275 kPa (Ministére de I’Environnement,

1984).
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2.5.2 Critéres associés a la vulnérabilité d’un réseau

Plusieurs ouvrages ont analysé la conception optimale d’'un RDEP en minimisant les cots
des infrastructures (Alperovits et Shamir, 1977; Da Conceicao et al., 1999; Savic et Walters,
1997). Toutefois, cette technique de conception des RDEP est problématique puisqu’elle ne
fournit aucune redondance (le réseau est congu de fagcon arborescente). L’optimisation multi-
objective permet de minimiser le colt des infrastructures et la vulnérabilité du réseau

(Kapelan et al., 2005).

La vulnérabilité d’un RDEP peut étre comptabilisée a I’aide de I’indice de résilience introduit
par Todini (2000). Cet indice correspond a la capacité intrinséque du réseau a surmonter un
bris, il est directement li¢ a la redondance du réseau. Un ensemble de Pareto ayant pour
objectifs (1) la minimisation des cotits de construction et (2) la maximisation de I’indice de
résilience est déterminé afin de permettre au concepteur d’identifier la solution la plus
adaptée. Un indice de résilience élevé correspond a une conception majoritairement maillée
ce qui engendre des colts de construction ¢€levés tandis qu’un indice de résilience faible
correspond a un réseau arborescent ce qui engendre des colits de construction plus faibles.
Prasad et Park (2003) ont introduit une modification de 1’indice de résilience par I’ajout d’un
coefficient qui tient compte des diameétres des conduites incidentes au nceud. Goulter (1995)
définit la vulnérabilité comme étant la capacité du réseau a alimenter adéquatement les
usagers dans diverses conditions. Elle est calculée par la probabilité que la pression d’un
neeud soit supérieure a la pression minimale de conception. Walski et Gessler (1999) ont
introduit I’indice du surplus de la charge minimale qui consiste a trouver le nceud du réseau
ou la différence entre sa charge et la charge de conception est minimale (il s’agit du nceud
critique du réseau). Dans cette optique, Prasad et Park (2003) effectuent la somme de 1’indice
du surplus de la charge minimale de tous les nceuds du réseau afin de représenter le surplus
de la charge piézométrique du réseau. De plus, les pertes de charge constituent I’énergie
perdue par tous les chemins entre chaque source et chaque nceud. Il est possible de

caractériser un RDEP par sa capacité a dissiper cette énergie dans ces conduites; on
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s’intéresse alors a la puissance que doit fournir la (les) station(s) de pompage du réseau pour

obtenir ces conditions hydrauliques.

2.5.3 Critéres de performance topologiques

Seuls quelques travaux se sont intéressés a la disposition géométrique des RDEP par
I’analyse de la connectivité et de la topologie. Wagner et al. (1988) ont développé trois
indices : (1) la probabilité qu’un nceud du réseau soit connecté a une source, (2) la probabilité
que tous les nceuds du réseau soient connectés a au moins une source et (3) la probabilité que
le réseau puisse alimenter adéquatement un nceud. Ces mesures sont déterminées par deux
algorithmes élaborés par Satyanarayana et Wood (1982) et par Rosenthal (1977). Selon
Jacobs et Goulter (1989), la fiabilit¢ des RDEP est optimale lorsque le nombre de conduites
est équivalent au nombre de nceuds. Un peu plus récemment, Ostfeld et Shamir (1996) ont
introduit, de fagon générale, la conception de réseaux de secours qui se créent lorsque, par
exemple, un bris survient (changement de topologie). Par ailleurs, Buhl et al. (2006) évaluent
la fraction entre le nombre total de mailles et le nombre de mailles indépendantes (une maille
indépendante est formée de plusieurs conduites formant une maille triangulaire) selon
I’indice de maillage pour des réseaux routiers. Cet indice indique le degré de maillage d’un
réseau : plus cet indice est €levé, plus le réseau est maillé (un nceud peut étre alimenté par
plusieurs chemins dans 1’éventualité d’un bris de conduite). Finalement, Ostfeld (2005)
identifie, parmi plusieurs possibilités de graphes orientés d’un méme réseau, celui qui est
optimal par rapport aux lois de la conservation de la masse et de 1’énergie soit par
I’énumération complete des possibilités (pour un réseau simple) ou par I’utilisation de I’AG
(pour des réseaux généraux) afin d’évaluer le degré de connectivité et d’accessibilité des

noeuds.



CHAPITRE 3

OBJECTIFS ET APERCU DES TRAVAUX REALISES DANS LE PRESENT
MEMOIRE

3.1 Problématique

Il existe plusieurs exemples d’implantation de la sectorisation permanente d’un RDEP dans
de nombreux pays tel que présenté a la section 1.4 du présent mémoire. Les ouvrages de
référence (AWWA, 2009; Morisson et al., 2007, WRC, 1999; Wrc/WSA/WCA, 1994)
proposent que I’identification des secteurs repose sur des critéres empiriques tels que le
nombre de connections ou d’usagers par secteur et la fermeture d’un nombre minimal de
vannes. Ces principes généraux guident le concepteur vers une diversité de solutions
acceptables sans les distinguer davantage I’'une par rapport a ’autre. De plus, ces seuls
critéres ne sont pas suffisants pour assurer I’obtention d’une solution acceptable au sens des

conditions hydrauliques et de 1’alimentation des usagers.

Selon les travaux présentés a la section 2.4.2, plusieurs méthodes informatisées ont été
développées pour la délimitation des secteurs. Les buts spécifiques des méthodes de
sectorisation d’un RDEP sont différents (Tableau 2.2) mais ils correspondent aux principaux
buts présentés a la section 2.3. Toutefois, la définition des frontic¢res entre les secteurs différe
d’une méthode a ’autre puisque leurs critéres de conception sont distincts (Tableau 2.2).
Parmi les méthodes existantes, aucune n’a été appliquée aux réseaux québécois, ou méme
développée dans le contexte de ces réseaux. La trés vaste majorité des études s’est plutodt
concentrée sur les réseaux européens. Il est bien connu que les réseaux nord-américains sont
différents des réseaux européens, notamment de par : (1) leur topologie puisque les réseaux
québécois sont habituellement plus maillés (et moins ramifiés) que les réseaux européens; (2)
la formation des secteurs des réseaux européens qui est généralement déterminée dés la phase
de conception (contrairement aux réseaux québécois); et (3) la présence de conduites de plus
grands diameétres dans les réseaux québécois pour assurer la protection contre les incendies,

ce qui n’est pas le cas des réseaux européens. Les critéres de conception pour la délimitation
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des secteurs qui ne sont pas indépendants (ou alimentés par leur propre source) peuvent étre
bonifiés par la considération d’¢éléments supplémentaires soient, dans le cadre des présents
travaux, les zomes d’influence de chaque source qui regroupent plusieurs facteurs
hydrauliques et énergétiques (par exemple, les pertes de charge, les débits circulant dans les
conduites et la conservation de 1’énergic) de méme que la présence des grands
consommateurs et la prise en compte de [’ossature principale (conduites de grands
diametres) de réseaux majoritairement maillés. La capacité du réseau sectorisé a assurer /a
protection contre les incendies doit également faire partie des critéres qui évaluent la
performance du réseau sectorisé. Par ailleurs, les méthodes existantes de sectorisation
impliquent 1’identification des frontieéres entre les secteurs, définies par la fermeture de
vannes d’isolement et la présence de débitmeétres (points d’entrée aux secteurs et/ou de
communication entre les secteurs) sur les conduites ciblées. La majorité des méthodologies
existantes supposent la présence réelle d’au moins une vanne sur chaque conduite du RDEP
devant étre fermée. Cette hypothése impliquerait, en pratique, des travaux sur le RDEP pour
installer des vannes aux endroits, le long d’une frontiére, ou aucune vanne n’est présente.
Aucune approche ne s’est intéressée, plutdt, a tenter d’identifier les secteurs ainsi que leurs

frontiéres en tenant compte des vannes disponibles (ou opérables) sur un RDEP.

3.2 Objectifs des travaux

Dans cette optique, les présents travaux visent a structurer une méthode heuristique pour
déterminer les frontiéres des secteurs et comportent deux objectifs :
(1) Adapter la méthodologie de sectorisation permanente développée par DiNardo et
DiNatale (2011) aux RDEP québécois suivant les quatre éléments principaux énoncés
a la section précédente (en italique);
(2) Etablir les frontiéres des secteurs finaux en considérant les vannes disponibles et

opérables.

L’utilisateur intervient pour déterminer les frontieres des secteurs de la méthode itérative de
DiNardo et DiNatale (2011) ou la performance de chaque solution est évaluée. De plus, cette

méthode prévoit un faible nombre de débitmétres a insérer ce qui considére le coté
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opérationnel des RDEP. Pour ces raisons, cette méthode est sélectionnée et elle est appliquée
sur deux RDEP au Québec (présentés a la section 3.2.3) possédant des caractéristiques

différentes.

3.21 Apercu général des travaux réalisés

A la Figure 3.1, les principales étapes menant & la mise en place de la sectorisation au sein
d’'un RDEP, au sens du présent mémoire, sont schématisées pour une meilleure
compréhension de la procédure a suivre. Les étapes grisées sont 1’objet des présents travaux
(Etapes 1 & 7). Les étapes laissées en blanc ne sont pas couvertes dans le cadre de ce
mémoire (Etapes 8 a 10). La premiére étape qui guide la configuration finale des secteurs
consiste a établir les critéres de conception de la délimitation des secteurs (Etape 1, Figure
3.1). La présente recherche favorise les conduites de grand diameétre (au détriment des
conduites de petit diamétre qui engendrent les pertes de charge les plus élevées). De plus, la
présence des grands consommateurs et des zones d’influence de chaque source sont
considérées. Par la suite, a I’Etape 2, une simplification du RDEP est exécutée en tenant
compte des éléments considérés a I’Etape 1 (ces éléments sont schématisés sur le réseau
simplifié). A partir de cette représentation, ’utilisateur intervient et détermine le nombre de
secteurs et leurs frontiéres (sectorisation initiale). A I’Etape 3, les valeurs de certains indices
de performance sont comptabilisées, et ensuite comparées a des valeurs de référence. De
plus, la dégradation de la protection contre les incendies du RDEP est évaluée. L’Etape 4
évalue les secteurs initiaux : si un indice se trouve en dega des valeurs acceptables et/ou la
dégradation de la protection contre les incendies est trop importante, la configuration des
secteurs est modifiée (ajout de points d’entrée aux secteurs) jusqu’a 1’obtention d’une
solution convenable en matiére de performance du réseau. Une fois la sectorisation initiale
complétée, une modification des fronticres est exécutée de fagon a minimiser le nombre de
conduites aux frontiéres sans vannes, en tenant compte des vannes disponibles et opérables
(Etape 5). L’Etape 6 consiste a évaluer de nouveau les secteurs finaux suivant les critéres de
’Etape 4. La sectorisation finale, telle que congue dans le cadre des présents travaux, est

obtenue a 1’Etape 7.
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3.2.2 Hypothéses et limitations générales des présents travaux

Il est important de rassembler, en premier lieu, les informations topologiques, les
caractéristiques physiques des conduites et 1’historique des interventions afin de créer un
mod¢le hydraulique du RDEP. Ensuite, les pressions a tous les nceuds ainsi que les débits
circulant dans toutes les conduites sont simulés a I’aide de 1’outil de mod¢lisation aquaGEO
(Aqua Data, 2014), développé par ’entreprise Aqua Data Inc. (partenaire des présents
travaux). Les modeles développés, pour les réseaux d’étude, ont été validés par Aqua Data
(informations concernant les RDEP et prises de mesure ponctuelles sur les pressions et
débits) et il est supposé que ces modeles demeurent valides et représentatifs des conditions

existantes de ces RDEP.

Les simulations hydrauliques sont effectuées selon un régime permanent, et la consommation
horaire maximale est considérée puisqu’il s’agit de I’un des deux scénarios de consommation
a respecter (section 2.5.1). De plus, il est connu que la perturbation des conditions
hydrauliques est maximale sous ce régime (DiNardo et DiNatale, 2011). Pour I’un des RDEP
sectorisés a I’étude, les surpresseurs et les réducteurs ont été fermés pour simplifier 1’analyse
hydraulique lors de la sectorisation finale. Deux paliers de pressions indépendants ont ainsi

été créés.

Le processus de sectorisation initiale ¢laboré dans ces travaux est heuristique et implique la
participation de 1’utilisateur dans 1’obtention d’une solution. Cette méthode s’inspire de la
théorie de graphes en considérant des critéres hydrauliques mais repose, en partie, sur
I’expérience de I’utilisateur. Par conséquent, la solution obtenue peut varier en fonction des
choix de I’utilisateur. Toutefois, les solutions sont semblables (sur les plans hydraulique et
topologique) étant donné que les contraintes (régles décisionnelles) développées dans cette
méthode restreignent 1’étendue des choix possibles de 1’utilisateur. Enfin, 1’identification de
I’ensemble des vannes a fermer pour la création des secteurs finaux se fait selon I’AG qui est
une méthode métaheuristique. L utilisation de cet algorithme permet d’identifier une solution

dans un intervalle de temps acceptable mais ne garantit pas 1I’obtention d’un optimum global
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comme en témoignent plusieurs €études concernant les RDEP (section 5.2). L’incertitude li¢e

aux diverses solutions obtenues est tout de méme examinée (Annexe V).

3.2.3 Présentation des réseaux a I’étude

Avant de présenter les réseaux d’étude, il importe de mentionner que des versions simplifiées
des réseaux initialement modélisés par ’entreprise Aqua Data Inc. ont été utilisées. Ainsi,
une « optimisation » des réseaux d’étude a préalablement été exécutée a ’aide d’une
fonctionnalit¢ d’aquaGEO afin de réduire les nombres de conduites et de nceuds pour
simplifier les représentations graphiques et I’analyse des réseaux. Cette optimisation vise a
rassembler un ensemble de conduites en série de mémes caractéristiques physiques
(diametre, matériau et coefficient de frottement interne) afin d’obtenir une seule conduite.
Cette opération est répétée chaque fois que de tels groupes de conduites sont rencontrés. Ce
faisant, les nceuds associés aux jonctions entre les conduites initiales sont retirés du modele
et, le cas échéant, les consommations aux nceuds sont regroupées. De plus, certaines zones en
périphérie ont été ¢liminées pour réduire le nombre de nceuds et de conduites de sorte que les
consommations des secteurs simplifiés ont été¢ regroupées a un nceud du RDEP. Les vannes

existantes, essentielles a la présente étude, sont cependant toutes conservées.

Réseau de la municipalité de Ville-Mont-Royal

Le RDEP de la municipalité de Ville Mont-Royal (VMR) posséde, aprés optimisation, 431
nceuds et 593 conduites, suivant sa représentation dans aquaGEO. Il est alimenté par 3
sources provenant du RDEP de la Ville de Montréal. Ces sources alimentent pres de 20 000
habitants et prés de 500 entreprises réparties sur une superficie de 7,43 km?® (Statistique
Canada, 2011). Le réseau entier comporte 632 vannes distribuées sur la majorité¢ des
conduites constituant 80,5 kilomeétres de conduites (7,9 vannes par kilométre de conduites).
Le réseau secondaire est constitué de conduites ayant un diamétre de 200 millimeétres
rattachées a une conduite principale de 300 millimétres. Une autre conduite de 300

millimetres de diamétre alimente un secteur industriel qui a été simplifié par le regroupement
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de sa consommation a un seul noeud. Ces conduites forment des mailles et, par conséquent,
le réseau est dit maillé. Le RDEP de VMR ne présente pas de paliers de pression. La Figure

3.3 représente le RDEP tel que schématisé par le logiciel aquaGEO.

Réseau de la municipalité d'Aylmer

La Ville de Gatineau a entrepris des initiatives de réduction des volumes d’eau perdus sur
I’ensemble de son réseau. Le raffinement des bilans hydriques a été entrepris par la création
de secteurs permanents regroupant les zones de forte consommation : le réseau d’Aylmer
constitue 1’'un de ces secteurs. Une fois optimisé, le RDEP de la municipalité¢ d’Aylmer, tel
que représenté dans aquaGEQ, posséde 683 nceuds et 856 conduites. Il est alimenté, d’une
part, par la Ville de Gatineau par I’entremise d’un secteur adjacent et, d’autre part, par une
source d’eau se trouvant a l’intérieur du secteur d’Aylmer. La municipalité d’Aylmer
alimente en eau potable plus de 35 000 habitants sur une superficie de 8,8 km” (Ouimet et
Lacombe, 2009). Le RDEP optimisé est constitu¢ de 689 vannes distribuées sur 93,1 km de
conduites (7,4 vannes par kilométre de conduites). La Figure 3.3 représente le RDEP selon le
logiciel aquaGEQO. Le réseau est en partie maillé et en partie arborescent. Il comporte cinq
surpresseurs et réducteurs puisqu’il est divisé en deux paliers de pression (tel qu’indiqué par
la ligne noire transversale a la Figure 3.3); les élévations des nceuds varient entre 60 et 120

meétres.
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Figure 3.4 Réseau de distribution d’eau potable d’un secteur de la municipalité¢ d’Aylmer






CHAPITRE 4

SECTORISATION INITIALE D’UN RDEP

Cette section présente d’abord la méthode de sectorisation initiale développée par DiNardo et
DiNatale (2011), et I’application de cette méthode au RDEP nommé Anytown (Walski et al.,
1987) et a deux RDEP québécois. Par la suite, une version adaptée de cette méthode,
développée dans le cadre du présent mémoire, est présentée de méme que les hypothéses
sous-jacentes a la méthode et sa validation. Finalement, la méthode adaptée est appliquée aux

deux réseaux québécois a 1’étude.

4.1 Présentation de la méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011)

DiNardo et DiNatale (2011) ont développé une méthode de sectorisation permanente
s’appliquant aux réseaux existants; le probléme posé par I’implantation des secteurs sur un
RDEP existant a été exposé a la section 2.4.1. Conceptuellement, la sectorisation d’un RDEP
est effectuée par le regroupement de nceuds géographiquement rapprochés. Les conduites
comprises entre deux nceuds de méme secteur font nécessairement partie de ce secteur tandis

que les conduites aux frontieres lient deux nceuds de secteurs différents.

4.1.1 Description de 1a méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011)

Cette méthode, inspirée de la théorie des graphes, débute par la simulation hydraulique du
RDEP existant afin d’en établir les conditions hydrauliques initiales. L’interaction entre les
composantes du RDEP est déterminée par la formation de la matrice d’adjacence 4 et de la
matrice d’incidence [ telles que présentées a I’annexe 1. Le colit w,, associ¢ a chaque
¢lément de la matrice d’adjacence valuée est basé sur la puissance dissipée dans chaque

conduite liant les nceuds ax et ay. 11 est calculé selon 1’équation (4.1) :

Wyy = Qj * Any = Qj(Hx - Hy) 4.1)
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ou Q; est le debit dans la conduite j, H, est la hauteur piezometrique au neeud x, H, est la
hauteur piézométrique au nceud y, et AH,, est la perte de charge dans la conduite liant les
neeuds x et y. L’ensemble des chemins entre chaque source s et chaque nceud ai, noté p>%,
est établi une fois que la matrice d’adjacence valuée orientée 4’ (le sens de 1’écoulement est

considéré) de colt wy,, a €t€ obtenue :

pS™ = {p;", ... p; 1} (4.2)

ou z dénombre tous les chemins possibles entre une source s et chacun des nceuds «;
alimentés par cette méme source. L’ensemble p>% exprime les chemins par une succession
de nceuds adjacents et, grace a la matrice d’incidence 7, il est possible d’exprimer ces

chemins en termes de conduites (pour simplifier le calcul de I’équation (4.3) ci-apres).

Un RDEP ¢étant en partie maillé, plus d’un chemin peut exister pour une méme combinaison
« source-nceud ». Parmi cet ensemble de chemins possibles, il en existe un pour lequel la
puissance dissipée est minimale (probléme du plus court chemin). Pour chaque combinaison
« source-nceud », le plus court chemin est obtenu, dans cette étude, a 1’aide de 1’algorithme

de Dijkstra (Dijkstra, 1959). Tous les chemins les plus courts entre chaque source s et les

nceuds a;, en matiére de puissance dissipée, forment alors I’ensemble {p};,;,,

PYnin = {Pmins ~ Ponin (4.3)

ou n est le nombre total de nceuds dans un réseau. La puissance dissipée est 1’énergie
supplémentaire par unité de temps que les pompes doivent fournir pour alimenter les usagers
selon un scénario de consommation donné. Par conséquent, en introduisant le concept des
chemins minimaux en termes de puissance dissipée, la solution obtenue correspond a une
sectorisation permanente économique du point de vue des colts de pompage de l’eau
(DiNardo et DiNatale, 2011). A partir des plus courts chemins déterminés, la fréquence
d’occurrence des conduites dans les chemins les plus courts (c’est-a-dire le nombre de fois ou

une conduite est présente divisé par le nombre de chemins totaux) est calculée :
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(4.4)

ou f; est la fréquence de la conduite j, s * n est le nombre total de chemins les plus courts
calculés pour un résecau et t; dénombre les occurrences de la conduite ; dans

I’ensemble {p};,;,- Les conduites de fréquence nulle sont exclues, ce qui méne a la formation
d’une nouvelle matrice d’adjacence orientée non valuée 4°’, laquelle représente ce qui est
appelé le réseau principal. Cette matrice considere le sens d’écoulement dans les conduites

mais ne tient pas compte de la puissance dissipée en réseau :

1siA'yy, #0ET f; >0 (4.5)
0 sinon

W= |
Le réseau principal est ensuite schématisé par I’analyse hiérarchique des prédécesseurs et des
successeurs. Il s’agit d’une représentation arborescente du réseau principal ou chaque niveau
correspond a un degré de connectivité des nceuds se trouvant sur ce niveau a une source. La
Figure 4.1 montre, a titre d’exemple, le réseau Anytown, USA (présenté plus en détails a la
section 4.1.3) et la représentation hiérarchique du réseau principal (Sugiyama et al., 1981)
obtenue suivant la méthode de Di Nardo et Di Natale (2011). Le nceud 20 (la source
principale du réseau) se situe au premier niveau tandis que le nceud 1 se retrouve au second
niveau puisqu’il est le seul nceud adjacent en aval du nceud 20. Plusieurs nceuds peuvent se
retrouver sur un méme niveau tel que démontré au troisiéme niveau ou les nceuds 2, 12, 13,
41 et 42 sont présents. Les nceuds 2, 12 et 13 sont adjacents et en aval du nceud 1 (au
deuxiéme niveau) tandis que les sources 41 et 42 sont présentes sur ce niveau afin de
concorder avec 1’adjacence des nceuds (par exemple, le nceud 14 est lié au noeud 2 donc il
doit se trouver au quatriéme niveau : par conséquent, le nceud 41, qui est adjacent et en
amont du nceud 14, doit se retrouver a un niveau supérieur a celui du nceud 14 ¢’est-a-dire au

troisiéme niveau).



Moeud
T Reéservoir
| = Conduite

1°" niveau

n° niveau

Figure 4.1 Réseau Anytown, USA et sa représentation hiérarchique
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D’apres ’analyse du réseau principal, le nombre de secteurs est déterminé par 1’utilisateur en
considérant la taille typique des secteurs (voir section 2.4.1) et le nombre de débitmeétres qu’il
souhaite a insérer a I’entrée de chaque secteur (nombre de points d’entrée). Tel que
mentionné a la section 2.3, il est préférable d’identifier une solution ou chaque secteur
possede le moins possible de points d’entrée puisque le bilan hydrique est plus facilement
réalisable. Trois régles gouvernent la définition des frontieres des secteurs par 1’utilisateur :

(1) Plus le nombre de conduites fermées est élevé, plus le nombre de diamétres

disponibles pour I’écoulement est faible;
(2) Favoriser la fermeture des conduites de fréquences faibles;
(3) La fermeture d’une conduite de fréquence ¢élevée entralne une augmentation

significative de la puissance dissipée par un chemin alternatif.

A ce stade de la méthode, il existe plusieurs solutions possibles qui ne peuvent pas étre
distinguées sans une analyse plus rigoureuse de I’impact de la sectorisation obtenue sur les
conditions hydrauliques en réseau et divers indices de performance. Ainsi, une fois les
secteurs identifiés, une nouvelle simulation hydraulique est exécutée en tenant compte des
modifications a apporter au réseau (fermetures de vannes, points de communication entre
secteurs voisins). Des indices de performance énergétiques, statistiques et hydrauliques du
réseau sont compilés pour évaluer I’impact de la nouvelle configuration du réseau (similaires
aux indices présentés a la section 2.5). Tout en conservant les mémes secteurs, I’utilisateur
peut choisir de réduire le nombre de débitmeétres a ’entrée d’un secteur (si ce secteur possede
plusieurs points d’entrée) en remplagant un débitmetre par une vanne d’isolement sur une
conduite ayant une faible fréquence. A chaque fois que le nombre de débitmétre est réduit,
une nouvelle simulation hydraulique est exécutée et les indices de performance sont calculés.
Ce processus prend fin soit (1) lorsque le remplacement de quelconque débitmétre par une
vanne d’isolement crée la déconnexion d’un secteur (c’est-a-dire que chaque secteur posséde
seulement un point d’entrée), (2) les indices de performance sont sous le seuil de
performance déterminé par 1’utilisateur ou (3) une combinaison des deux premicres
situations. L’utilisateur peut employer la logique inverse en identifiant un seul point d’entrée
par secteur et, par la suite, ajouter des points d’entrée supplémentaires par I’insertion de

débitmeétres au besoin.
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4.1.2 Hypothéses sous-jacentes a I’application de la méthode développée par
DiNardo et DiNatale (2011)

Cette méthode repose sur la simulation des conditions hydrauliques en régime permanent,
associées a la consommation horaire maximale. Selon les auteurs de la méthode, la
consommation horaire maximale représente les pires conditions en termes de sollicitation du
réseau qui peuvent €tre rencontrées dans les réseaux qu’ils ont étudiés (DiNardo et DiNatale,
2011). Ce choix méthodologique est motivé par I’importante variation de la performance
hydraulique créée par la modification de la configuration d’un réseau, suite a la sectorisation.
Une fois la sectorisation initiale complétée, il est supposé que les conditions hydrauliques
(pressions et vitesses) rencontrées suivant les différents scénarios de consommation au cours
d’une journée permettent d’alimenter les usagers adéquatement (revoir au besoins la section
2.5.1 pour un rappel des valeurs de conception minimales et maximales des pressions et des

vitesses dans un RDEP).

La méthode de sectorisation suppose que toutes les conduites peuvent étre fermées de fagon a
empécher I’écoulement entre des secteurs voisins. L’introduction d’une vanne sur une
conduite qui n’en possederait pas en réalité est donc toujours supposée, de fagon a créer les
frontiéres entre les secteurs. Le colit engendré par 1’ajout de vannes n’est donc pas considéré
dans le calcul de la solution économique développée par DiNardo et DiNatale (2011). De
plus, il est supposé que les vannes a fermer aux frontiéres des secteurs ont préalablement été
testées pour assurer leur bon fonctionnement et 1’étanchéité de celles-ci afin d’empécher les

¢changes d’eau non comptabilisés entre deux secteurs.

Aucune restriction n’est prévue quant aux pressions exigées pour les batiments institutionnels
(hopitaux et écoles), commerciaux et industriels (ICI). Par exemple, le systeme de gicleurs
d’un batiment commercial peut exiger une pression minimale pour assurer la protection
contre les incendies. Seules les pressions minimales et maximales exigées au réseau (section
2.5.1) sont considérées. De plus, la qualit¢ de 1’eau est supposée invariante méme si la

création de bouts morts par la fermeture des vannes aux frontieres est susceptible d’entrainer
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une dégradation de la qualité¢ de 1’eau par 1’augmentation du temps de sé€jour de 1’eau en

réseau.

4.1.3 Application de l1a méthode au réseau Anytown, USA

Le réseau fictif nommé Anytown, USA est sélectionné pour une premicre application de la
méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011). Il s’agit d’un réseau simple, trés utilisé
dans la littérature scientifique (par exemple : Dondhwi, Doosun et Lansey, 2012; Herstein et
Filion, 2012; Murphy et al., 1994; Walters et al., 1999), qui présente tout de méme les
caractéristiques typiques des réseaux réels (Walski et al., 1987). Ce réseau théorique,
présenté a la Figure 4.2, possede une source principale soit le nceud 20, deux réservoirs de
stockage (les nceuds 41 et 42), 17 nceuds numérotés en rouge et 35 conduites numérotées en
bleu. Les consommations moyennes journalieres fournies par Walski et al. (1987) ont été
multipliées par un coefficient de pointe (2,6) (Ministeére de I’Environnement, 1984; Walski et
al., 2003) afin d’obtenir la consommation horaire maximale. Le réseau est muni de trois
conduites en téte de réseau de grands diametres : les conduites 1 et 2 ont chacune un diamétre
de 300 millimétres tandis que la conduite 3 posseéde un diametre de 400 millimetres. Les
pertes de charge engendrées par 1’écoulement de 1’eau la conduite 3 sont nécessairement plus
faibles, a débit égal. Toutefois, le débit transitant dans cette conduite est élevé. A titre
indicatif, selon la simulation hydraulique en consommation horaire maximale, le débit dans

la conduite 3 est deux fois plus élevé que le débit dans la conduite 2.
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Figure 4.2 Réseau Anytown, USA initial

La sectorisation initiale est effectuée a partir de la schématisation hiérarchique du réseau
principal (Figure 4.1). La sectorisation initiale du réseau Anyfown, USA est présentée a la
Figure 4.3. La consommation totale moyenne journaliére du réseau représente 35 000 m*/jour
ce qui correspond a 45 000 équivalent-habitants en considérant la consommation québécoise
moyenne par habitant de 795 L/personne/jour (Environnement Canada, 2006). Tel que
mentionné a la section 2.4.1, le nombre d’habitants par secteur devrait varier de 2 500 a
12 500 habitants (ce qui résulte en une valeur médiane de 7 500 habitants par secteur). Par

conséquent, en théorie, le réseau Anytown, USA doit étre composé de 5 secteurs d’environ
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7 500 habitants. Toutefois, le nombre d’habitants présents sur certains nceuds (1’équivalent de
la consommation a ces nceuds) est de 1’ordre de 4 000 habitants ce qui pourrait correspondre
a un secteur a lui seul (ceci est I’effet de la simplification de ce réseau). La formation de 5
secteurs entraine la fermeture de preés de 45% des conduites du réseau (15 conduites) et
I’insertion de 4 débitmetres a ’entrée des secteurs (puisqu’il est désiré, au départ, de
maintenir un seul point d’entrée par secteur). Cette solution donne lieu a des pressions
négatives sur la majorité des nceuds du réseau en raison d’un trop grand nombre de secteurs
qui engendrent la fermeture d’un nombre ¢élevé de conduites. Par conséquent, un nombre de
secteurs fixé a trois a ¢€té retenu afin de sectoriser le réseau Anmytown, USA. Cette
configuration présente des secteurs d’un peu plus de 12 500 habitants soit la valeur maximale
mentionnée par Butler (2000). Tel que présenté a la Figure 4.3, le réseau sectorisé est

composé¢ de trois secteurs dont un qui ne posseéde pas de source ou de réservoir de stockage.

Les conduites représentées en rouge, sur la Figure 4.3, sont les points d’entrée des secteurs.
En considérant la configuration ou seul un point d’entrée par secteur est permis, la conduite
faisant circuler le débit le plus élevé est la conduite 2 (diamétre de 300 mm) puisqu’elle
alimente les secteurs 2 et 3 : la perte de charge dans cette conduite est élevée. Des pressions
négatives sont alors observées sur pres de 60% des nceuds (10 nceuds) du réseau. Les nceuds
ayant des pressions négatives sont représentés en bleu a la Figure 4.3 et ne rencontrent
évidemment pas le critére de pression minimale requise qui est de 140 kPa (section 2.5.1). A
I’entrée de la conduite 2, la pression est de 846 kPa tandis qu’a la sortie de cette méme

conduite la pression est de -406 kPa.
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Figure 4.3 Sectorisation initiale du réseau Anytown, USA selon la méthode développée
par DiNardo et DiNatale (2011)

Lors de la sectorisation d’un réseau, il est préférable de conserver les conduites possédant les
diametres les plus importants afin de générer une perte de charge moins importante. La
méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011) considere le point d’entrée du secteur 2
par une conduite de 300 millimétres laissant transiter un débit moins ¢élevé dans la conduite 3
de 400 millimétres de diamétre. Le calcul des chemins les plus courts selon la puissance
dissipée défavorise les conduites dans lesquelles transitent des débits élevés tel que démontré

aux équations (4.6) et (4.7) :
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OU Wy, est le poids de la matrice d’adjacence valuée orientée 4’ (la puissance dissipée [W]),
O le débit [m*/s] de la conduite j, et AH,, est la perte de charge [m] entre les neeuds x et y,

laquelle correspond a H; la perte de charge linéaire [m] (Annexe I) calculée par I’équation de

Hazen-Williams :

Q; )1'852 1 10,625« L Q;**%  (47)
* = *
CHW D487 CHW D%

Wyy = Qj * <10,625 * [ * (

ou /0,625 est un facteur de conversion utilisé pour le systéme international d’unités (SI), L
est la longueur de la conduite [m], CHW est le coefficient de Hazen-Williams, et D est le

diamétre interne de la conduite [m].

Selon 1’équation (4.7), lors de la compilation des chemins les plus courts, les conduites

. VR TI . 1 . . . )
possédant un diametre élevé sont avantagées ( ) mais ces mémes conduites peuvent aussi

D487
étre défavorisées puisqu’elles transportent normalement des débits élevés (Q%%°2). Le
Tableau 4.1 présente une comparaison des valeurs obtenues pour les conduites 2 et 3 du
réseau d’Anytown, USA ou le colt w,, de la conduite 3, de plus grand diametre, est supérieur
au cofit wy, de la conduite 2, de plus faible diamétre. A noter que les deux conduites ont
exactement les mémes longueurs et coefficients de Hazen-Williams (c’est pourquoi le
coefficient C est introduit). Ces conduites se trouvent en téte de réseau et sont celles sur

lesquelles les conduites de plus petits diamétres sont raccordées (conduites secondaires).
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Tableau 4.1 Exemple comparatif des colits wy, des conduites du

RDEP Anytown, USA

Méthode développée
par (DiNardo et DiNatale) 2011

Méthode développée
par (DiNardo et DiNatale) 2011

c* Qz,ssz 10,625 * | * Qz,ssz
D4,87 CHW D4,87
Débit = 0,1286 m?/s
Conduite 3 w,, = C*0,25 w,, = 138,8

Diameétre =400 mm
|
Débit = 0,0715 m?/s
Conduite 2 W, =

o= C*0,19
Diametre =300 mm

W,y = 105,5

De plus, la méthode de sectorisation développée par DiNardo et DiNatale (2011) ne
considere pas la répartition des débits entrant dans chaque secteur. La répartition de la
consommation par secteur qui peut étre transposée en nombre d’habitants ou en nombre de
connexions n’est pas abordée dans ces travaux. Ceci donne la possibilit¢ de définir des
secteurs possédant des débits entrants élevés ce qui crée une perte de charge importante tel

qu’observé dans la conduite 2.

Néanmoins, la méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011) est itérative et considére
la possibilité d’introduire plusieurs points d’entrée pour un méme secteur. En effectuant cette
opération, il est possible d’obtenir une configuration de secteurs ou les pressions sont
supérieures a la pression minimale requise (140 kPa). Cette configuration est obtenue par
I’ajout de 5 points d’entrée (débitmetres) sur les conduites 12, 29, 30, 31 et 39 qui possedent
des fréquences élevées. Ces conduites sont indiquées en vert a la Figure 4.3. Il est remarqué
que les conduites 29 et 30 qui alimentent le secteur 3 sont directement en aval de la conduite
3 de diametre 400 millimetres qui achemine un débit ¢élevé (contrairement a la configuration
des secteurs ou seul un point d’entrée est permis). Cette configuration implique un nombre de
débitmetres a insérer qui est élevé considérant, d’une part, le nombre de conduites du réseau
et, d’autre part, les possibles complications engendrées sur le calcul du bilan hydrique étant

donné¢ la présence de 6 points d’entrée au secteur 3 (section 2.3).



45

4.1.4 Application de la méthode aux deux réseaux d’étude québécois

La méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011) a aussi été appliquée aux RDEP des
municipalités de VMR et d’Aylmer (section 3.2.3). Afin d’identifier le nombre de secteurs
sur chacun des réseaux, un nombre de 7 500 habitants, en moyenne par secteur, est considéré
pour obtenir des secteurs de taille moyenne (sections 4.1.3 et 2.4.1). En divisant le nombre
total de résidents de VMR (soit 20 000) par la valeur de 7 500, le nombre de secteurs se situe
a trois. Toutefois, la présence de plus de 500 entreprises fait en sorte que quatre secteurs ont
¢té déterminés pour sectoriser ce RDEP. La formation de quatre secteurs est choisie pour la
municipalité d’Aylmer étant donné la taille de la population (plus de 35 000 habitants) et la
présence de trois paliers hydrauliques. Ainsi, la population moyenne par secteur est donc

quelque peu supérieure a la valeur de 7 500 habitants.

Les résultats de sectorisation pour les réseaux de VMR et d’Aylmer sont présentés aux
Figures 4.4 et 4.5, respectivement. Sur ces figures, les nceuds de méme couleur appartiennent
aux mémes secteurs (délimités par des lignes noires) tandis que les conduites en rouge
représentent les points d’entrée des secteurs. Ces points d’entrée sont déterminés lors de
I’identification des frontiéres sur la représentation hiérarchique du réseau principal (Figure-A
II-1 et Figure-A II-3 a I’Annexe II) : ils correspondent aux conduites « coupées » par la

définition des secteurs mais qui demeureront ouvertes.

Tel que le montrent les Figures 4.4 et 4.5, Dapplication de la méthode entraine,
respectivement, la fermeture de 19 et de 33 conduites formant ainsi quatre secteurs pour
chaque réseau. Pour ce qui est du réseau de VMR, étant donné la présence de trois sources,
les secteurs ne peuvent étre exclusivement alimentés par une seule source. Bien que le
secteur 4 possede sa propre source, celle-ci ne peut pas alimenter tous les nceuds de ce
secteur puisque le débit qui en sort est trop faible. C’est pourquoi le secteur 3 alimente le
secteur 4 (Figure 4.4). De plus, le secteur 1 alimente le secteur 2 qui ne possede aucune
source. La Figure 4.4 démontre la sectorisation du RDEP de VMR en quatre secteurs

possédant chacun un seul point d’entrée. L implantation des secteurs est évaluée, en premier
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lieu, par I’analyse des pressions a chaque nceud, de facon similaire a I’analyse effectuée pour

le réseau Anytown, USA (section 4.1.3).
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Figure 4.4 RDEP sectoris¢ de VMR selon la méthode développée par DiNardo et DiNatale
(2011)

Suite a la fermeture des conduites aux frontiéres en considérant un seul point d’entrée par
secteur, des pressions négatives sont observées sur pres de 15% de I’ensemble des nceuds du
réseau de VMR. Tous les nceuds du secteur 2 ont des pressions négatives. Une pression
négative signifie une perte de charge trop ¢élevée entre le nceud et la source qui 1’alimente,
causée notamment par un débit ¢levé dans une conduite de faible diamétre. Le réseau ne peut
donc pas étre opéré selon cette configuration puisque certains usagers ne pourront pas étre
alimentés adéquatement. Selon la méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011), tout
secteur problématique, dans ce cas-ci le secteur 2, doit se munir d’un point d’entrée
supplémentaire représenté par la conduite en vert. Le point d’entrée retenu correspond a la

conduite qui posseéde la fréquence la plus élevée liant le secteur 2 au secteur 4. Ainsi, un



débitmetre supplémentaire doit étre inséré sur une conduite de 300 millimétres de diametre
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afin de comptabiliser le volume d’eau entrant dans le secteur 2. Les pressions aux nceuds du

secteur 2 sont alors supérieures a la pression minimale requise et, par conséquent, cette
solution peut étre retenue.

La municipalité d’ Aylmer posseéde 2 sources. Le secteur 1 alimente le secteur 2 tandis que le
secteur 4 alimente le secteur 3 tel que présenté a la Figure 4.5. Suite a I’analyse des pressions
aux nceuds en considérant un seul point d’entrée par secteur, il est observé que tous les

noeuds possedent des pressions positives. Toutefois, le secteur 2 possede plusieurs noeuds

critiques ayant une pression inférieure a la pression minimale requise de 140 kPa. La

répartition des nceuds selon leur pression, dans ce secteur, est illustrée a la Figure 4.6.
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Figure 4.5 RDEP sectorisé d’ Aylmer selon la méthode développée par DiNardo et
DiNatale (2011)
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Ainsi, selon la méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011), le secteur 2 doit se
munir d’un point d’entrée supplémentaire représenté par la conduite en vert a la Figure 4.5.
Le point d’entrée ajouté correspond a la conduite qui posseéde la fréquence la plus élevée liant
ce secteur au secteur 1. Ainsi, un débitmétre supplémentaire doit étre inséré sur une conduite
de 350 millimetres de diametre. Les pressions aux nceuds du secteur 2 sont alors supérieures

a la pression minimale requise et, par conséquent, cette solution peut €tre retenue.

90 ~

Nombre de noeuds

entre 0 et 50 entre 50 et 100 entre 100 et  entre 140 et  entre 200 et 250 et +
kPa kPa 140 200 250

Intervalle de pression

Figure 4.6 Répartition des pressions des nceuds du secteur 2 suite a I’application de la
méthode de DiNardo et DiNatale (2011) sur le réseau d’ Aylmer

La méthode de sectorisation développée par DiNardo et DiNatale (2011) ne dirige pas de
facon précise I'utilisateur lors de la délimitation des frontiéres des secteurs a partir de la
représentation hiérarchique du réseau principal. En effet, les indications sont peu nombreuses
quant aux regroupements des nceuds pour former les secteurs : seule la taille typique des
secteurs (en nombres d’habitants) et I’emplacement des débitmetres sont considérés. Ainsi, il
est possible que les fronticres des secteurs varient considérablement d’un utilisateur a un

autre, surtout a une échelle ou les réseaux posseédent plusieurs nceuds et plusieurs conduites
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(RDEP de VMR et d’Aylmer, notamment). En effet, selon la Figure-A III-1 et la Figure-A
III-2 de I’Annexe III, trois utilisateurs, connaissant les trois régles établies par cette méthode
(section 4.1.1) ont sectorisé les RDEP de VMR et d’Aylmer. Ces sectorisations différent
I’'une de I’autre géographiquement. De plus, I’inclusion ou I’exclusion de nceuds possédant
un nombre d’habitants élevé (consommation importante) lors de la définition des secteurs
peut avoir des impacts hydrauliques a considérer, d’autant plus que le réseau Anytown, USA
sectorisé selon cette méthode requiert sept conduites d’entrée dont six conduites d’entrée
pour le secteur 3 : sans ces conduites d’entrée, des pressions négatives sont observées a
certains nceuds. Suivant cette méthode, une configuration de secteurs choisie ou les
conditions hydrauliques sont défavorables, comme par exemple ou le nombre d’habitants
pour un secteur est trop élevé, considere 1’ajout de points d’entrée jusqu’a ce que le réseau
soit opérable. Il apparait judicieux de déterminer les frontieres des secteurs en considérant
plusieurs aspects hydrauliques afin de diriger les utilisateurs vers un ensemble de solutions
semblables et performantes des points de vue hydraulique et géographique, en plus de
considérer la protection contre les incendies, qui est une fonction importante des réseaux

québécois.

4.2 Adaptation de la méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011)

A la lumiére des précédents constats concernant la méthode de sectorisation développée par
DiNardo et DiNatale (2011), cette section présente les améliorations apportées a cette
méthode. Cette nouvelle méthode de sectorisation (ci-aprés appelée méthode adaptée)
considere les particularités des RDEP québécois en plus d’établir des régles décisionnelles

supplémentaires dans la définition des secteurs initiaux (Figure 4.1).

4.2.1 Poids de la matrice d’adjacence du réseau principal

La méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011) favorise une solution économique
par I’obtention d’une configuration ou la puissance dissipée est minimale. Habituellement,
les conduites de grands diameétres sont les conduites principales qui alimentent ensuite le

réseau secondaire composé de conduites de plus petits diametres. D’aprés 1’équation (4.7), la
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détermination des chemins les plus courts selon la puissance dissipée désavantage les
conduites dans lesquelles transitent les débits les plus élevés qui sont a la fois les conduites
de diametre €levé; la méthode adaptée modifie le poids wy,, de la matrice d’adjacence valu¢e
orientée A’ (cette matrice considére le sens d’écoulement) suivant 1’équation (4.8). La
matrice d’adjacence orientée non valuée A’ qui représente le réseau principal est donc
modifiée. D’apres cette relation, les conduites dans lesquelles transitent des débits €élevés sont
moins defavorisées lors de la détermination de chemins les plus courts selon le poids wy,,

entre les nceuds x et y tel que démontré par 1’équation (4.9).

1 1 4.8)

OU Wy, est le poids de la matrice d’adjacence valuée orientée A’ (la puissance dissipée [W]),
O le débit [m*/s] de la conduite j, et AH,,, est la perte de charge [m] entre les nceuds x et y,

laquelle correspond a H; la perte de charge linéaire [m] calculée par I’équation de Hazen-

Williams :

Q; )1'852 1 )_ 10,625+L Q;*%*  (49)

1
= <10,625 L * (CHW * Dae7 CHW = D*%

Wiy Qj

ou /0,625 est un facteur de conversion utilisé pour le systéme international d’unité (SI), L est
la longueur de la conduite [m], CHW est le coefficient de Hazen-Williams, D est le diamétre

interne de la conduite [m].

Les conduites principales sont habituellement munies d’un diamétre plus élevé qui engendre
une plus faible perte d’énergie, a débit égal. Par conséquent, ces conduites doivent obtenir un
faible coit w,,, afin qu’elles soient le plus souvent présentes dans la plupart des chemins les
plus courts. Comme ces conduites sont généralement celles dans lesquelles les débits les plus
importants transitent, leur poids suivant la méthode développée par DiNardo et DiNatale

(2011) peut tout de méme étre élevé (en raison du débit) ce qui conduit a la sélection de



51

conduites ou le débit est plus faible et donc dont le diametre est un peu plus faible aussi.
Selon I’équation (4.9), I’exposant associ¢ au débit de la méthode adaptée est de 0,852
(comparativement a la méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011) ou I’exposant est
de 2,852). La différence de colt wy, est démontrée au Tableau 4.2 ou C représente les
caractéristiques physiques invariantes des conduites 2 et 3 du réseau Anytown, USA (L et

CHW) et le facteur de conversion (/0,625) (comme dans le Tableau 4.1).

Tableau 4.2 Différence de colt w,, entre la méthode de sectorisation de DiNardo et
DiNatale (2011) et la méthode adaptée

Me¢éthode développée

Méth ¢
par DiNardo et DiNatale (2011) éthode adaptce

2,852 0,852
C*Qr ™ C*Q ™
4,87 4,87

D D

. Débit = 0,1286 m’/s
Conduite 3 Wy, = C*0,25 Wy, = C*15,1
Diamétre = 400 mm

. ______________________|
, Débit = 0,0715 m’/s
Conduite 2 Wy, = C *0,19 Wy, = C *372
Diameétre = 300 mm

Ainsi, selon la méthode adaptee, le colt wy,, des conduites possédant un diametre €levé est
plus faible que le colit des conduites de plus faible diamétre. Par conséquent, les premicres
conduites devraient étre présentes dans la plupart des chemins les plus courts compilés
contrairement a la méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011). De plus, la
modification du colit wy, a pour effet de modifier la représentation hiérarchique du réseau
principal puisque les chemins les plus courts obtenus par la méthode adaptée sont différents
de ceux obtenus par la méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011). Ainsi, les
nceuds des RDEP ne se retrouvent plus sur les mémes niveaux hiérarchiques puisque
I’interaction entre ces nceuds est différente (la connectivité est différente); I’utilisateur
choisira nécessairement une configuration de secteurs différente de celle obtenue par la

méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011).
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4.2.2 Répartition des consommations par secteur

Tel que mentionné a la section 2.3, il est préférable apriori que chaque secteur posséde un
seul point d’entrée c’est-a-dire qu’une seule conduite lie un secteur a un autre. Le débit
circulant dans cette conduite est la somme des consommations de tous les nceuds du secteur.
A P’entrée d’un secteur ot la consommation totale est importante, le débit circulant dans la
conduite d’entrée est ¢levé ce qui a nécessairement un impact sur les pressions dans le
secteur. Il est donc important de répartir les consommations dans chaque secteur. Pour ce
faire, il est possible de transformer les consommations imposées aux nceuds en équivalent-
habitants (section 4.1.3) en considérant la consommation moyenne journaliére par habitant
(795 L/personne/jour) (Environnement Canada, 2006). A partir de la schématisation
hiérarchique du réseau principal, la méthode adaptée représente, en rouge foncé, les grands
consommateurs (plus de 200 habitants dii au regroupement des consommateurs engendré par
I’opération « d’optimisation » des RDEP mentionnée a la section 3.2.3) et représente, en
blanc, les nceuds sans consommation (voir la représentation hiérarchique du RDEP de VMR
a la Figure-A II-2 de I’Annexe 1II). A noter que la valeur de 200 a été retenue dans le cadre
de cette étude mais qu’elle peut étre modifiée selon le niveau de détail des réseaux a I’étude.
L’ajout de cette nouvelle représentation constitue une regle décisionnelle qui guide
’utilisateur : la sectorisation d’un RDEP s’effectue en distribuant (au possible) les grandes
consommations dans chaque secteur afin d’obtenir des consommations par secteur les plus

similaires possibles.

4.2.3 Les zones d’influence des sources

Un RDEP maillé possédant une ou plusieurs sources peut alimenter un nceud par plusieurs
chemins. Lors de la sectorisation, la configuration du réseau varie, ce qui a pour effet de
changer les chemins d’alimentation des nceuds. Toutefois, la méthode adaptée propose que la
méme source alimente majoritairement un nceud avant et aprés I’implantation des secteurs.

Par conséquent, la perturbation hydraulique est moins importante.
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Le logiciel aquaGEO permet d’identifier les zones d’influence de chaque source. Ce calcul
détermine la contribution de chaque source a un nceud donné par I’évaluation des débits
incidents pour ce nceud, tel que le montrent la Figure 4.7 et le Tableau 4.3. Sur la Figure 4.7,
les chiffres en rouge correspondent aux consommations aux nceuds [m’/s] et les chiffres en
bleu sont les débits [m?/s] circulant dans les conduites. La contribution de chacune des deux
sources (réservoirs) a I’alimentation des nceuds est illustrée, proportionnellement, a 1’aide des
couleurs rose (source 1) et verte (source 2). La méthode détaillée de calcul des zones
d’influence peut étre retracée dans les travaux de Byoung et al. (1992) et est illustrée au

Tableau 4.3.

MNoend
= Reservolr
— Conduite

Figure 4.7 Exemple de schématisation des zones d’influence
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Tableau 4.3 Résultats du calcul des zones d’influence des sources 1 et

2 de la Figure 4.7
Noeud Contribution : Contribution : source 2
100%
Source 1 3 0%
(45 m’/s)
100%
Source 2 0% 30
(30 m’/s)
75% 25%
Noeud 3 3 3 3 3
(45 m’/s / 60 m’/s) (15m’/s / 60 m’/s)
Noeud 4 0 3 3
(B0m’/s /30 m’/s)
44%
Nooud 5 56% ( *10m’/s / 40m’/s
(75% * 30m’/s / 40 m’/s) +
25% * 30m’/s / 40m’/s)

Une fois les contributions de toutes les sources déterminées pour chaque nceud du réseau,
seule la source qui alimente majoritairement le nceud est considérée. Au sein de la
représentation hiérarchique du réseau principal, les couleurs des nceuds sont modifiées pour
étre de la méme couleur que la source qui les alimente majoritairement (voir la représentation
hiérarchique du RDEP de VMR a la Figure-A II-2 de I’Annexe II). Ainsi, ['utilisateur doit
effectuer un choix décisionnel lors de la sectorisation initiale : dissocier le moins de nceuds
possible de la source principale qui les alimente avant la sectorisation. Dans la situation ou
la zone d’influence est trop importante pour contenir un seul secteur, le fractionnement de la
zone d’influence de la source en plusieurs secteurs est effectué. Les secteurs regroupent

préférablement des nceuds influencés par la méme source.

4.2.4 Calcul des fréquences

Les conduites de fréquences nulles selon 1’équation (4.4) sont ignorées dans la représentation
graphique hiérarchique du réseau principal et les fronti¢res des secteurs se définissent par la

fermeture des conduites de faibles fréquences. D’apres la méthode adaptée, les fréquences



55

des conduites sont inscrites sur la représentation hiérarchique du réseau principal de facon a

mieux guider 1’utilisateur dans 1’identification des fronti¢res des secteurs.

De plus, la conduite ayant la fréquence la plus élevée qui lie un nceud alimenté
majoritairement par une source a un nceud alimenté majoritairement par une autre source est
identifiée sur la représentation hiérarchique (conduite en rouge; voir la Figure-A II-2 et la
Figure-A II-4 de I’Annexe II). L’ajout de cette nouvelle représentation constitue une regle
décisionnelle qui guide I’utilisateur : dans 1’éventualité ou un secteur alimente un autre

secteur, le point d’entrée a privilégier est cette conduite.

4.2.5 Indices de performance des RDEP

La méthode de définition des frontieéres des secteurs repose sur une représentation graphique
qui vise a guider I’utilisateur vers une solution hydrauliquement performante a I’intérieur des
limites imposées par la sectorisation. Toutefois, la méthode adaptée doit considérer des
indices de performance afin de vérifier et de quantifier la viabilité hydraulique des solutions
obtenues. L’évaluation des charges hydrauliques minimale, maximale et moyenne par secteur
identifie les variations excessives a I’intérieur d’'un méme secteur. Une variation importante
entre ces trois données indique soient une différence d’élévation ou une différence de
pression importantes. Les valeurs des pressions minimale et maximale déterminent le(s)
neeud(s) critique(s) d’un secteur, conformément aux valeurs indiquées a la section 2.5.1 (140
et 760 kPa, respectivement). Les indices considérés dans ce mémoire sont décrits de
I’équation (4.10) a I’équation (4.16) ci-apres. Pour une description de chacun de ces indiques,

le lecteur peut consulter la section 2.5 de la revue de littérature.

(4.10)

Indice hauteur piézométrique excédentaire (de l' auteurde ce mémoire)

Nn
= H, — H,

n=1
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ou n, est le nombre de nceuds total du réseau, H est la hauteur piézométrique [m] du nceud »
et H, est la hauteur piézométrique minimale de conception [m] (dans le cas présent, €lévation

du nceud + 140 kPa).

fte (4.11)
Indice puissance dissipée (Di Nardo et Di Natale,2011) — Z p Qc g AH{:
n=1

ou n. est le nombre de conduites total dans le réseau, p est la masse volumique de I’eau [kg
m”], Q. est le débit [m’ s™'] dans la conduite ¢, g est ’accélération gravitationnelle [m s7] et

AH, est la perte de charge [m] dans la conduite c.

| a1 (4.12)
Indice maitiage (Buhl et at,2006) = “Ton—5

ou m est le nombre de conduites et n le nombre de nceuds d’un réseau.

N
Indice yyineraitite (Todini,2000) = j=1Q; * (ha; — hr;) (4.13)
vulneraitlite oaint,
5:1 QrHr - Z?’zl thT}-

ou Q; est la consommation [m’s™'] au nceud J» N est le nombre total de nceuds, ha; et hr; sont
respectivement les charges hydrauliques disponible et requise (cette charge hydraulique
correspond habituellement a I’énergie de pression minimale d’opération + ¢€lévation du
noeud) [m] au neeud j, R est le nombre de réservoirs, Q, et H, sont le débit de décharge [m’s™

"1 et la charge hydraulique [m] du réservoir r.

indi Yj16* Q)+ (hay — hry) (4.14)
Naice yyinérabilité (P d et Park,2003) —
vulnérabilité (Prasad et Par ) 7}3=1 QrHr _ Z?]=1 th?’}'

ou ¢; est défini a I’équation (4.15) :
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p
i=1 Dij

- p * max(D;;)

4.15)
G

ou D;; est le diamétre de chaque conduite délimitée par les nceuds i et j et qui est incidente

au nceud 7 [m], et p est le nombre total de conduites incidentes du nceud ;.

DiNardo et DiNatale (2011) mentionnent la corrélation directe entre le nombre de conduites
fermées et le nombre de diamétre disponible (section 4.1.1). Ainsi, il est pertinent de
déterminer le diamétre total disponible pour 1’écoulement de ’eau dans les conduites. Un
faible indice représente la presque totalité¢ de la fermeture des conduites tandis qu’un indice

¢levé indique la fermeture d’un faible nombre de conduites.

. 3 ne (4.16)
Indice diametre disponible (Di Nardo et Di Natale,2011) — K * Dc
c=1

ou K est une constante qui prend la valeur de 1 si la conduite ¢ est disponible et 0 si la
conduite ¢ est fermée, n. est le nombre total de conduites du réseau et D, est le diamétre

[mm] de la conduite c.

4.2.6 La protection contre les incendies

Conformément aux criteres de conception des RDEP québécois (Ministére de
I’Environnement, 1984), 1’évaluation de la protection contre les incendies repose sur le
scénario de la consommation journaliere maximale additionnée au débit incendie en
considérant chacune des BI individuellement. Ainsi, le nombre de simulations hydrauliques
requises correspond au nombre de BI présentes sur le réseau. Ces simulations consistent a
imposer un débit incendie a une BI et évaluer les pressions résiduelles aux nceuds; la valeur
de la consommation imposée dépend des besoins des batiments a proximité de la BI. Pour les
réseaux a 1’étude, une valeur typique et a titre de comparaison seulement de 455 m’/heure est
choisie. Toutefois, ce débit ne représente pas la valeur réelle des débits requis pour chaque BI

des RDEP ¢étudiés (Christine Ouimet, septembre 2014, communication personnelle) tandis
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que la pression résiduelle minimale est fixée a 140 kPa (Ministére de 1’Environnement,

1984).

La performance de la protection contre les incendies (€quation (4.17)) s’évalue selon le débit
que le réseau est en mesure de fournir a la BI tout en maintenant une pression résiduelle de
140 kPa (Qiaokpa). Ensuite, ce débit est divisé par le débit requis pour assurer la protection
contre les incendies (Qrequis = 455 m3/h). Le ratio obtenu est classifié suivant les cotes

indiquées au Tableau 4.4.

Q140kPa (4.17)

ratio (%) = 0
requis

Tableau 4.4 Indicateurs de la capacité des bornes d’incendie a
fournir le débit requis pour la protection contre les incendies

Tiré de MAMOT (2013a)
Protection contre l'incendie
Statut Cote Etat actuel
(Qra0kpa/ Qrequis)
Bon 2 >80 % et 100 %
Moyen 3 >70 % et 80 %
Mauvais 4 >50 % et 70 %

L’¢évaluation de la protection contre les incendies est effectuée en comparant le réseau initial
et le réseau sectorisé. Le réseau initial n’assure pas nécessairement la protection contre les
incendies a toutes les BI et, par conséquent, le réseau sectorisé ne pourra normalement pas
améliorer la situation puisqu’il est connu que la sectorisation dégrade les conditions
hydrauliques du réseau. Ainsi, la variation de cette performance est évaluée en tenant compte

de la performance du réseau initial. La méthode de sectorisation adaptée dans le cadre de ce
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mémoire prévoit 1’insertion d’un (ou plusieurs) point(s) d’entrée supplémentaire(s) dans
I’éventualité d’une dégradation trop importante pour les secteurs problématiques (secteurs
dont les capacités des BI sont inférieures a 70% ; Tableau 4.4). La conduite a la frontiere du
secteur problématique qui posséde la fréquence la plus élevée (équation (4.4)) correspond au
point d’entrée supplémentaire. Par la suite, une simulation hydraulique du réseau sectorisé¢
possédant un ou plusieurs points d’entrée supplémentaires est exécutée suivie de la
compilation, a nouveau, des indices de performance et de la capacité de protection contre les
incendies (Figure 3.1, étape 4). Ce processus se termine lorsque les indices de performance et
la performance de la protection contre les incendies sont supérieurs au seuil déterminé par
I’utilisateur. Une dégradation convenable de la performance de la protection contre les
incendies consiste a obtenir une faible augmentation des pourcentages des BI possédant des
cotes qualifiées de « mauvaises » ou « trés mauvaises ». L’analyse des BI ayant ces cotes
peut étre évaluée selon 1’occupation du territoire a proximité. Par exemple, une BI possédant
une capacité de 50% qui est a proximité d’un faible nombre de batiments résidentiels peut
tout de méme assurer la protection contre les incendies contrairement a cette méme BI qui
assurerait la protection contre les incendies de plusieurs batiments commerciaux de grande

superficie (Briere, 2012).

Ainsi, le scénario de protection contre les incendies (consommation maximale + débit requis
pour assurer la protection) n’est pas directement considéré dans 1’¢laboration des frontiéres
des secteurs mais vérifié suite a ’obtention de la configuration des secteurs. A titre de rappel,
il est a noter que, tout comme pour la méthode de DiNardo et DiNatale (2011), la définition

des frontiéres repose, pour sa part, sur le scénario de consommation horaire maximale.

4.3 Validation de la méthode

La méthode adaptée est appliquée au RDEP Anytown, USA afin de valider, dans un premier
temps, les changements apportés et décrits aux sections 4.2.1 a 4.2.5. Les résultats obtenus a
I’aide de la méthode adaptée avant 1’évaluation de la protection contre les incendies sont

comparés avec ceux que produit la méthode de DiNardo et DiNatale (2011). Tel que le
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montre la Figure 4.8, les frontiéres des secteurs sont différentes (comparativement a la Figure
4.3) étant donné que les représentations hiérarchiques sont différentes et que, par conséquent,
’utilisateur est dirigé vers d’autres solutions. La compilation des pressions a chaque nceud du

réseau sectorisé est ¢galement effectuée dans le cadre de cet exercice de validation.

Sur la Figure 4.8, les conduites en rouge représentent des conduites d’entrée des secteurs.
Ainsi, la conduite 2 d’un diamétre de 300 millimétres est le point d’entrée du secteur 2 tandis
que la conduite 3 de 400 millimétres de diameétre est le point d’entrée du secteur 3. Les
pressions aux nceuds sont supérieures a la pression minimale requise (140 kPa) en tout point
du réseau. Selon la définition des secteurs, 1’'une des conduites d’entrée possédant un
diametre de 300 millimétres (conduite 1) est fermée. La répartition des consommations et la
représentation hiérarchique de la méthode adaptée font en sorte que le débit le plus important
transite par la conduite 3 (400 millimétres) ce qui engendre une perte d’énergie plus
adéquate, comparativement a la solution indiquée a la Figure 4.3 (secteurs et points d’entrée
ou conduites en rouge). De plus, la méthode adaptée considére la fermeture de 17% des
conduites (six conduites) ce qui représente tout de méme un pourcentage de fermeture de
conduites ¢€levé mais inférieur a ce qui était indiqué a la Figure 4.3 (secteurs et points
d’entrée en rouge) ou 10 conduites devaient étre fermées. Ainsi, la méthode adaptée permet
d’obtenir des résultats viables hydrauliquement parlant sans nécessiter, a ce stade, I’ouverture
de points d’entrée supplémentaires (conduites qui étaient représentées en vert sur la Figure

4.3).
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Secteur 3

Secteur 1

Secteur 2

Noeud
= Reservoir
— Conduite

Figure 4.8 Sectorisation initiale du réseau Anytown, USA selon la méthode adaptée

4.4 Application de la méthode adaptée aux réseaux d’étude

Cette section présente, pour chacun des RDEP québécois a 1’étude, les résultats obtenus suite
a l’application de la méthode de sectorisation adaptée, soient les fronti¢res des secteurs, les

indices de performance et la performance de la protection contre les incendies.

4.4.1 Réseau de Ville-Mont-Royal

La sectorisation initiale du RDEP de VMR, présentée a la Figure 4.9, entraine la fermeture de

pres de 5% des conduites (25 conduites fermées). Le réseau est divisé en deux grands
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secteurs indépendants soient les regroupements des secteurs 1 et 2 et des secteurs 3 et 4.
Comme pour les figures précédentes, les conduites aux frontieres (conduites fermées) sont
celles qui croisent la délimitation des secteurs (ligne noire). Les nceuds de méme couleur
appartiennent aux mémes secteurs tandis que les conduites en rouge représentent les points
d’entrée des secteurs et les conduites en vert sont les points d’entrée supplémentaires,

identifiés suite a I’analyse de la protection contre les incendies (Tableau 4.6).
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Figure 4.9 RDEP sectorisé¢ de VMR selon la méthode adaptée

Le réseau sectoris¢ présente des pressions supérieures a la pression minimale requise. Le
nceud critique du RDEP se situe dans le secteur 3 et posséde une pression de 260 kPa. Le
secteur 4 est celui dont les pressions sont les plus élevées. La pression moyenne est de 517
kPa tandis que la pression maximale est de 614 kPa mais ces deux valeurs demeurent
inférieures a la pression maximale de conception de 760 kPa. Les secteurs 2 et 3 ne
possédent pas de sources mais chacun d’eux est alimenté par un seul point d’entrée de 300
millimétres de diameétre. Les indices de performance comptabilisés sont présentés au Tableau

4.5. Dans ce tableau, les valeurs indiquées aux six premiere lignes s’appliquent au réseau
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entier alors que les valeurs suivantes (sept autres lignes) sont indiqués par secteur. Les
valeurs indiquées aux sept dernieres lignes représentent les résultats des secteurs déterminés
sans avoir fermé les conduites aux frontieres. Il est donc possible de déterminer une
dégradation de la performance du RDEP en comparant les valeurs par secteur des RDEP

initial et sectorisé.

Les indices de performance du réseau sectorisé ont subi une perturbation par rapport au
réseau initial (non sectorisé) : le réseau sectoris¢ peut tout de méme opérer dans ces
conditions hydrauliques. Toutefois, la configuration du réseau entraine une dégradation
importante de la protection contre les incendies, tel que le montre la quatrieme colonne du
Tableau 4.6 par rapport au réseau non sectorisé (troisiéme colonne du Tableau 4.6). Ainsi,
des points d’entrée supplémentaires (conduites en vert sur la Figure 4.9) sont insérés aux
secteurs 2 et 3 qui présentent une importante détérioration. Ces conduites sont sélectionnées
puisqu’elles possedent les fréquences (équation (4.4)) les plus élevées des conduites
présentes sur la frontiére. Ces conduites sont les celles qui possédent des caractéristiques
hydrauliquement favorables (diamétre et coefficient de Hazen-Williams). Les résultats ainsi
obtenus, en matiére de protection contre les incendies, sont montrés dans la cinquieme

colonne du Tableau 4.6.

Les indices de performance sont calculés de nouveau (Tableau 4.7). La performance du
réseau est supérieure puisque 1’ajout d’un point d’entrée pour un secteur permet d’obtenir
une meilleure performance a I’intérieur de ce secteur. Cette configuration est retenue puisque
les indices de performance sont convenables (voir section 6.1.3). Toutefois, une faible
dégradation de la performance de la protection contre les incendies est constatée par une
augmentation des BI possédant une capacité inférieure a 70% : cette dégradation (10 % des
BI du RDEP sectorisé comparativement a 4 % pour le RDEP initial) peut étre jugée tout de
méme acceptable si la sectorisation est temporaire (Christine Quimet avril 2014,
communication personnelle). Cette dégradation est surtout observée aux BI qui sont en fin de
réseau ou aux limites des secteurs puisque les chemins entre les sources et ces BI sont longs

(succession de plusieurs conduites qui entraine une baisse de pression importante). La
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Figure-A 1V-1 et la Figure-A 1V-2 de I’Annexe IV montrent la répartition sur le réseau des
cotes de la protection contre les incendies avant et aprés la sectorisation en considérant

I’insertion de points d’entrée supplémentaires.
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Tableau 4.5 Indices de performance du RDEP sectoris¢ de VMR selon la méthode adaptée,
avant de considérer la protection contre les incendies

Réseau sectorisé / Réseau mitial
Indice diamétre disponible 125383 / 131283 mm
Indice hauteur piézométrique excédentaire 12041 / 14272 m
Indice maillage 0,18 / 0,19
Indice puissance dissipée 70012 / 46661 W
Indice résilience développé par (Prasad et Park, 2003) 0,68 / 0,72
Indice resilience développé par (Todini, 2000) 0,73 / 0,77
Réseau sectorisé

Secteur 1 |Secteur 2 |Secteur 3 [Secteur 4
Charge hydraulique minimale (m) 93 80 77 85
Charge hyraulique maximale (m) 105 90 84 103
Charge hydraulique moyenne (m) 98 85 78 95

Secteur 1 |Secteur 2 |Secteur 3 |Secteur 4
Pression minimale (kPa) 387 340 260 429
Pression maximale (kPa) 474 416 423 614
Pression moyenne (kPa) 435 375 309 517
Blévation moy (m) | 54] 47| 46) 42
nombre d'habitants par secteur | 45 14| 7078| 6821 | 12316

Réseau mitial

Secteur 1 |Secteur 2 [Secteur 3 [Secteur 4
Charge hydraulique minimale (m) 93 80 77 85
Charge hyraulique maximale (m) 105 90 84 103
Charge hydraulique moyenne (m) 98 85 78 95

Secteur 1 |Secteur 2 [Secteur 3|Secteur 4
Pression minimale (kPa) 400 421 396 434
Pression maximale (kPa) 476 494 515 614
Pression moyenne (kPa) 441 453 443 504
nombre d'habitants total | 30729

Les valeurs indiquées dans le Tableau 4.5 montrent que le RDEP de VMR alimente 31 000

équivalent-habitants comparativement aux 20 000 habitants (résidents) mentionnés a la
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section 3.2.3. Cette différence de 11 000 habitants correspond a la transposition des
consommations des entreprises (500 entreprises) en €quivalent habitants (section 4.2.2).
Malgré la répartition des consommateurs dans chaque secteur, il existe un écart important
entre le nombre d’habitants des secteurs (par exemple, la différence entre le secteur 1 et le
secteur 4). La présence d’un secteur industriel dans le secteur 4 est a noter, ce qui augmente
considérablement le nombre d’équivalent-habitants. Toutefois, le secteur 4 n’est pas alimenté
par un autre secteur ce qui fait en sorte qu'une perte d’énergie due a un débit important

transitant dans une conduite d’entrée ne se produit pas.

Tableau 4.6 Performance de la protection contre les incendies du RDEP de VMR

RDEP sectorisé | RDEP sectorisé

1 point d'entrée oints d'entrée
% Capacité |RDEP initial| = © P

(méthode supplé mentaires

adaptée) (méthode adaptée)
bon >80 % et 100 % 7% 11% 16%
moyen >70 % et 80 % 1% 10% 7%

mauvais >50 % et 70 % 3% 34% 7%
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Tableau 4.7 Indices de performance du RDEP sectoris¢ de VMR selon la méthode adaptée en

considérant la protection contre les incendies

Réseau sectorisé / Réseau mitial
Indice diametre disponible 125983 / 131283 mm
Indice hauteur piézométrique excédentaire 13347 / 14272 m
Indice maillage 0,18 / 0,19
Indice puissance dissipée 56991 / 46661 W
Indice résilience développé par (Prasad et Park, 2003) 0,70 / 0,72
Indice resilience développé par (Todini, 2000) 0,75 / 0,77
Réseau sectorisé

Secteur 1 |Secteur 2 |Secteur 3 |Secteur 4
Charge hydraulique minimale (m) 95 85 86 89
Charge hyraulique maximale (m) 105 93 90 103
Charge hydraulique moyenne (m) 99 89 87 93

Secteur 1 |Secteur 2 |Secteur 3 |Secteur 4
Pression mmimale (kPa) 406 385 350 413
Pression maximale (kPa) 477 461 485 614
Pression moyenne (kPa) 448 418 399 496
Elévation moy (m) | 54] 47| 46| 42]
nombre d'habitants par secteur | 45 14| 7078| 6821 | 123 16|

Réseau initial

Secteur 1 |Secteur 2 |Secteur 3 |Secteur 4
Charge hydraulique minimale (m) 93 80 77 85
Charge hyraulique maximale (m) 105 90 84 103
Charge hydraulique moyenne (m) 98 85 78 95

Secteur 1 |Secteur 2 |Secteur 3 |Secteur 4
Pression mmimale (kPa) 400 421 396 434
Pression maximale (kPa) 476 494 515 614
Pression moyenne (kPa) 441 453 443 504
nombre d'habitants total 30729
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4.4.2 Réseau d’Aylmer

La sectorisation initiale du RDEP d’Aylmer, présentée a la Figure 4.10, entraine la fermeture
de pres de 4% des conduites (34 conduites fermées). Le réseau est divisé en deux secteurs
indépendants : une source alimente les secteurs 3 et 4 tandis qu’une autre source alimente les
secteurs 1 et 2. Sur la Figure 4.10, les nceuds de méme couleur appartiennent aux mémes
secteurs tandis que les conduites en rouge représentent les points d’entrée des secteurs. Le
nceud critique du réseau, possédant une pression de 171 kPa, se retrouve dans le secteur 2.
Des écarts importants entre la pression minimale et la pression maximale sont observés dans
la plupart des secteurs (secteurs 1, 2 et 4). Les secteurs 2 et 3 sont exclusivement alimentés
par un seul point d’entrée soit une conduite de 400 milliméetres. Toutefois, la protection
contre les incendies de cette configuration (ou un seul point d’entrée par secteur est
déterminé) est perturbée de fagon importante (Tableau 4.9, quatriéme colonne). C’est

pourquoi une conduite d’entrée, illustrée en vert a la Figure 4.10, est ajoutée au secteur 2.
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Figure 4.10 RDEP sectorisé d’ Aylmer selon la méthode adaptée

Les indices de performance du réseau sectorisé, en effectuant une itération suite a 1’ajout de

la conduite d’entrée supplémentaire au secteur 2, sont présenté au Tableau 4.8 en
comparaison avec les indices de performance du réseau initial.
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Tableau 4.8 Indices de performance du RDEP sectorisé d’ Aylmer selon la méthode

adaptée
Réseau sectorisé / Réseau initial
Indice diamétre disponible 183512/ 188412 mm
Indice hauteur piézométrique excédentaire 14241/ 13964 m
Indice maillage 0,12/ 0,13
Indice puissance dissipée 65057/ 71827 W
Indice résilience développé par (Prasad et Park, 2003) 0,60 / 0,59
Indice resilience développé par (Todini, 2000) 0,72 / 0,70
Réseau sectorisé

Secteur 1 [Secteur 2 |Secteur 3 |Secteur 4
Charge hydraulique minimale (m) 109 98 115 112
Charge hyraulique maximale (m) 110 109 131 167
Charge hydraulique moyenne (m) 109 107 125 134

Secteur 1 [Secteur 2 |Secteur 3 |Secteur 4
Pression minimale (kPa) 209 171 276 236
Pression maximale (kPa) 483 439 481 586
Pression moyenne (kPa) 356 317 368 339
Elévation moy (m) | 73] 75| 88| 99|
nombre d'habitants par secteur |  7516]  8806]  6794] 13036

Réseau initial

Secteur 1 [Secteur 2 |Secteur 3 |Secteur 4
Charge hydraulique minimale (m) 107 99 107 107
Charge hyraulique maximale (m) 132 151 136 167
Charge hydraulique moyenne (m) 111 111 121 129

Secteur 1 |Secteur 2|Secteur 3 [Secteur 4
Pression minimale (kPa) 189 179 207 182
Pression maximale (kPa) 480 480 458 586
Pression moyenne (kPa) 355 329 340 336
nombre d'habitants total | 36152

Il est a noter que le secteur 4 comprend plus d’habitants que le nombre maximal (12 500
habitants) indiqué par Butler (2000). Ceci s’explique par une concentration des grands
consommateurs qui y sont regroupés. Ainsi, selon la sectorisation effectuée a partir de la

représentation hiérarchique (Figure-A 1I-4), ces grands consommateurs peuvent difficilement



étre séparés (cet aspect est abordé plus en détails a la section 6.1.3). Les résultats de
I’évaluation de la performance de la protection contre les incendies, avant cette sectorisation,
sont présentés au Tableau 4.9 (colonne 3). La performance obtenue est jugée faible : 20% des
nceuds possedent une cote qualifiée de «mauvaise» ou «trés mauvaise». Les BI du RDEP
initial (avant sectorisation) qui possedent des cotes mauvaise ou trés mauvaise sont réparties

sur I’ensemble du réseau (voir la Figure-A 1V-3 et la Figure-A 1V-4 de I’ Annexe IV).

Tableau 4.9 Performance de la sécurité contre les incendies du RDEP d’ Aylmer

RDEP sectorisé | RDEP sectorisé

1 point d'entrée points d'entrée
(méthode supplé mentaires
adaptée) (méthode adaptée)

% Capacité | RDEP initial

bon >80 % et 100 % 19% 20% 16%
moyen >70 % et 80 % 5% 3% 5%
mauvais >50 % et 70 % 9% 16% 18%

Suite a la sectorisation du réseau, une dégradation de la performance de la sécurité contre les
incendies est observée telle que présentée dans la colonne 4 du Tableau 4.9. En considérant
un seul point d’entrée par secteur, prés de 37% des BI ont une capacité inférieure a 70%.
Toutefois, 1’ajout de deux points d’entrée supplémentaires au secteur 2 (secteur le plus
problématique) entraine une amélioration de la performance de la protection contre les
incendies. Les secteurs 1 et 3 représentent des secteurs problématiques puisque plusieurs BI
possédent une faible capacité. Toutefois, celles-ci possédent des faibles cotes (« mauvais »
ou « trés mauvais ») avant méme la mise en place des secteurs. Une augmentation de 3% des
BI (c’est-a-dire 4 BI) possédant une capacité inférieure a 50% est observée par rapport au
réseau non sectorisé. De plus, I’ajout de points d’entrée supplémentaires aux secteurs
problématiques (faible protection contre les incendies) n’améliore pas de fagon significative
la capacité des BI. Une analyse plus approfondie des indices de performance du RDEP

d’Aylmer et de la protection contre les incendies est présentée a la section 6.1.5.






CHAPITRE 5

SECTORISATION FINALE D’UN RDEP

La sectorisation initiale identifie les conduites qui doivent étre fermées pour former les
secteurs, toutefois ces conduites ne sont pas toutes munies de vannes d’isolement. La
sectorisation finale s’intéresse donc a identifier I’ensemble des vannes d’isolement a fermer
pour la création des secteurs finaux. L’identification de cet ensemble de vannes est posée
sous la forme d’un probléme d’optimisation, lequel est résolu par ’utilisation de I’AG qui

sera plus précisément décrit.

5.1 Description du probléme de la sectorisation finale

Les conduites aux frontiéres déterminées par la méthode de sectorisation initiale adaptée
(Chapitre 4) ne possedent pas nécessairement toutes des vannes d’isolement. Afin de
conserver les mémes secteurs, 1’introduction de vannes d’isolement sur les conduites du
RDEP s’avere possible mais requiert un investissement monétaire supplémentaire lors de la
mise en place des secteurs de réseaux. L’identification d’un ensemble de vannes disponibles
et opérables, a fermer pour délimiter les secteurs, est ’avenue qui est examinée dans ce
mémoire pour les réseaux de VMR et d’Aylmer. Dans un premier temps, I’ensemble des
vannes disponibles sur chacun de ces réseaux est considéré. Ensuite, le nombre de vannes
pres des frontieres des secteurs est volontairement diminué (les vannes sont « retirées » du
modele du réseau dans aquaGEO) afin de simuler la présence des vannes d’isolement qui
seraient inopérables. Certaines vannes d’isolement ne peuvent étre opérées lorsque, par
exemple, leur mécanisme d’ouverture et de fermeture est défectueux ou encore lorsque ces
derniéres ne sont plus accessibles en raison de réaménagements (pavage routier ou trottoir,
par exemple). De plus, une vanne restant dans une position (ouverte ou fermée) pour une
longue période de temps peut s’avérer inopérable (les vannes devraient étre manipulées au

moins une fois par année) Ysusi (1999).
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Les secteurs initiaux (méthode adaptée, Chapitre 4) candidats a la sectorisation finale sont
formés a partir de critéres hydrauliques et liés a la protection contre les incendies,
notamment, c’est pourquoi la définition des secteurs finaux repose en premier lieu sur une
déformation minimale de ces secteurs initiaux. Le processus d’optimisation déforme les
secteurs initiaux en procédant de la maniére générale suivante, pour chaque frontiére ou
ensemble de conduites liant deux secteurs voisins :

- Chaque fois qu’une conduite sans vanne est identifiée, une alternative (autre(s)
vanne(s) a fermer) est recherchée;

- Les conduites (ou vannes, Annexe VI) candidates sont identifiées a partir de la
s¢lection d’un ensemble de nceuds se trouvant de part et d’autre de la fronticre : une
conduite sans vanne est toujours délimitée par deux nceuds tel que présenté a
I’Annexe VI; a partir de chacun de ces nceuds, tous les nceuds se trouvant a une
distance de trois nceuds par tous les chemins possibles (sans tenir compte des sens
d’écoulement) sont considérés dans le probléme d’optimisation. La Figure 5.1
représente un exemple des nceuds considérés a une distance de trois (nceuds de méme
couleur — bleus et noirs) des conduites aux frontiéres sans vannes d’isolement

(conduites en magenta).
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Figure 5.1 Exemple des nceuds (en bleu et en noir) se trouvant a une
distance de trois nceuds de part et d’autre de conduites (en magenta) sans
vanne d’isolement

Le choix méthodologique de tenir compte de ces nceuds (distance de trois nceuds)
représente un juste équilibre entre le nombre de solutions et le nombre de vannes
considérées a proximité des frontiéres. Ainsi, a partir de ces nceuds, il est probable
d’obtenir un nombre suffisant de vannes d’isolement pour former les secteurs. De plus, en
restreignant le nombre de nceuds considérés, la déformation des secteurs initiaux demeure
faible.

Lorsque toutes les conduites sans vanne d’'une méme frontiére ont été évaluées, une autre
frontiére est considérée; I’optimisation débute par la frontiére qui possede le plus de
conduites sans vannes d’isolement puisque la modification de la configuration d’une
frontiére peut influencer la configuration d’une autre frontieére (lorsqu’une conduite est a
proximité de deux frontieres); deés ’instant qu'une frontiere est modifiée, ce changement

est permanent et la fronticre en question ne peut plus étre modifiée (en cours de

résolution).
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5.1.1 Présentation du probléme d’optimisation pour I’identification des vannes aux
fronti¢res des secteurs

Les variables indépendantes du probléme d’optimisation sont les nceuds considérés (distance
de trois nceuds de part et d’autre de conduites aux frontiéres sans vannes) et la solution prend

la forme vectorielle suivante (Figure 5.2):

Figure 5.2 Représentation d’une solution considérée lors de 1’optimisation

La taille du vecteur est N,q,q €t ce probléme est binaire puisqu’un nceud peut prendre les
valeurs entieres 1 ou 2 c’est-a-dire qu’il peut se trouver dans 1’un ou I’autre des deux secteurs
liés par la conduite a la frontiére évaluée. La fonction objectif du probléme d’optimisation est
composée d’un filtre (connectivité d’un secteur a une source, section 6.1.2) et d’une somme
pondérée de trois critéres représentant : (1) la déformation des secteurs initiaux (section
6.1.3), (2) le nombre de vannes d’isolement(ou conduites) fermées (section 6.1.4), et (3)
I’absence de vannes (section 6.1.5). La minimisation de la somme de ces ¢léments

correspond a la fonction objectif donnée a 1’équation (6.1) :

F.O.=min (f(x)) +F (5.1)

ou f(x) est définie a I’équation (5.2) et F est le filtre.

P, = déformation secteurs initiaux + (5.2)
f(x) = P, *nombre conduites fermées  +
P; x absence vannes
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ou P;, P, et P; sont des coefficients de pénalité de valeurs différentes de fagon a hiérarchiser
les criteres. La détermination des valeurs de ces coefficients est abordée a la section 5.1.6

ainsi qu’a I’Annexe V.

5.1.2 Connectivité des nceuds d’un secteur a une source

Avant d’évaluer les trois critéres de la fonction objectif, un filtre est mis en place afin de
déterminer la faisabilité des solutions proposées selon la connectivité entre chaque nceud
d’un secteur et une source d’alimentation du réseau. Lors de la formation des secteurs, tous
les nceuds doivent étre alimentés par au moins une source c’est-a-dire qu’il existe au moins
un chemin entre chaque nceud et une source. Ces chemins sont déterminés par une recherche
en profondeur (Tarjan, 1972) qui consiste a parcourir tous les nceuds du réseau sans égard au
sens d’écoulement. Le filtre rejette les solutions dans lesquelles une portion de secteur se
trouve déconnectée d’une source suite aux changements des frontiéres des secteurs. Cette
situation est représentée par les nceuds se trouvant a I’intérieur du trait rouge pointillé a la

Figure 5.3 (sur cette figure, le trait en noir identifie la frontiére entre deux secteurs).
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Figure 5.3 Exemple de secteur déconnecté d’une source

Dans I’éventualité ou il y a absence de connectivité entre au moins un nceud et une source, le
filtre prend la valeur « Infini » puisqu’une telle solution ne peut étre retenue. Dans le cas
contraire, une valeur nulle est associée au filtre (tous les nceuds sont connectés a au moins
une source). Par conséquent, lorsque la valeur du filtre est nulle, le probléme d’optimisation

consiste a minimiser la fonction f{x) (équations (5.1) et (5.2)).

5.1.3 Déformation des secteurs initiaux — g(x)

La définition des secteurs initiaux est basée sur des critéres hydrauliques. De plus, suivant les
conditions hydrauliques simulées, ces secteurs sont considérés performants (section 4.2.5).
Par conséquent, la configuration des secteurs finaux doit étre semblable a la configuration
des secteurs initiaux. La déformation des secteurs initiaux doit donc étre minimale afin de

préserver des conditions hydrauliques semblables. Ce critére comptabilise le nombre de
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neeuds qui ont changé de secteur lors de 1’évaluation d’une conduite a la frontiére sans vanne

d’isolement et ce nombre est multipli¢ par le coefficient de pénalité P; (section 5.1.6).

514 Nombre de vannes d’isolement fermées — i(x)

Une conduite délimitée par au moins un nceud de degré égal a deux est nécessairement en
série avec une autre conduite. Dans ce cas, si I’une des conduites en série possede une vanne,
le nombre de vannes d’isolement fermées pour la formation des secteurs finaux est égal au
nombre de conduites sur la (les) frontiere(s) pour la formation des secteurs initiaux.
Toutefois, lorsque les nceuds possedent un degré supérieur a deux (ce qui est majoritairement
le cas dans ces travaux), le nombre de vannes d’isolement fermées pour définir les secteurs
finaux est plus ¢élevé; une réduction de la performance du RDEP en ce qui a trait a I’indice du
diametre disponible peut étre observée. Le critére du nombre de vannes fermées pour la
formation des secteurs finaux consiste a comptabiliser toutes les conduites fermées sur
I’ensemble du réseau, pour la formation des secteurs finaux et de multiplier ce nombre par le
coefficient P, (section 5.1.6). Ce critére représente par ailleurs le nombre de bouts morts
créés et le nombre d’interventions sur le réseau (manipulation et introduction des vannes)

pour de la formation des secteurs.

5.1.5 L’absence de vannes d’isolement — j(x)

Etant donné que le nombre de nceuds considéré est limité afin de ne pas déformer de fagon
importante les secteurs initiaux, il est possible d’obtenir une solution ou une ou plusieurs
conduites a la frontiere ne possedent pas de vannes d’isolement. Ainsi, lorsqu’une vanne doit
étre insérée, une pénalité représentée par le coefficient P; est appliquée (section 5.1.6); ce
critere est évalué pour toutes les conduites aux frontieres de sorte qu’il est possible de
déterminer, a partir de la valeur de la fonction objectif, le nombre de vannes d’isolement a

insérer sur I’ensemble du réseau (section 5.4).
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5.1.6 Détermination des poids des critéres de la fonction objectif

L’approche considérant une somme pondérée de critéres a été adoptée dans le cadre de ces
travaux puisque cette méthode est 1'une des plus simples et des plus utilisées pour la
résolution de probléme multi-objectifs (Deb, 2001). Une attention particuliere a été portée a
I’attribution des valeurs P;, P, et P; tel que démontré a 1’Annexe V. Des valeurs
appropriées, pour ces trois coefficients de pénalité, permettent d’éviter ou de limiter la
présence de solutions équivalentes associées au chevauchement des valeurs prises par les
trois critéres (des valeurs des coefficients de pénalité appropriées font en sorte que les
critéres n’ont pas d’impact les uns sur les autres lors de 1’optimisation). Les valeurs des
coefficients P;, P, et P; utilisées dans le cadre de ces travaux sont indiquées dans 1’équation
(5.3). Ces valeurs reflétent 1’ordre de priorité accordé aux critéres par I’auteur de ce mémoire
en ce qui concerne I’identification des vannes d’isolement des secteurs de réseaux. Dans le
cadre d’¢tudes différentes, les poids des trois critéres devraient étre étudiés a nouveau et fixés

adéquatement (Annexe V).

En remplagant numériquement les coefficients de pénalité qui multiplient chacun des critéres

de la fonction objectif, I’équation 5.2 devient :

5xg(x) + (5.3)
F.O.=min | 200*h(x) + |+F
100 000 * j (x)

ou g(x), h(x) et j(x) correspondent aux critéres associés respectivement a la déformation des
secteurs, au nombre de conduites fermées et a I’absence de vannes. Ainsi, dans les présents
travaux, la pénalité la plus grande est accordée aux solutions qui minimisent le nombre de
conduites sans vannes aux frontiéres des secteurs, ensuite le nombre de conduites fermées et

finalement le nombre de nceuds qui ont varié d’un secteur a un autre.
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5.2 Description de I’algorithme génétique

Dans la littérature, I’AG est souvent sélectionné pour résoudre des probleémes liés aux RDEP
(Dandy et al., 1996; DiNardo et al., 2013a; Halhal et al., 1997; Savic et Walters, 1997;
Vairavamoorthy et Ali, 2000; VanDijk et al. , 2008; Walters et al., 1999) puisqu’il se montre
particuliérement efficace pour la résolution de ce type de problémes non-linéaires (Savic et
Walters, 1997). Les principales caractéristiques de I’AG sont les suivantes (Goldberg, 1989) :
(1) il utilise le codage des parameétres et non les parametres (par exemple, 1’algorithme
modifie les parameétres du domaine du probléme d’optimisation par un codage binaire), (2) il
recherche une solution en considérant une population de points, et non un seul point; de cette
manicre 1’algorithme est moins susceptible de trouver un extremum local, (3) il appartient a
la catégorie des méthodes métaheuristiques (section 5.3), applicables pour la résolution des
problémes d’optimisation de « boite noire » (Blackbox Optimization) ou sans dérivées (dans
ce type de probléme, la structure du probléme et I’information provenant des dérivées ne sont
pas accessibles), (4) il utilise des régles de transition probabilistes et non des régles
déterministes, (5) cet algorithme est évolutif puisqu’il est basé sur des mécanismes qui

permettent de créer un ensemble de solutions a partir de I’ensemble de solutions précédent.

L’AG est inspir¢ de la théorie de la sélection naturelle, un processus biologique selon lequel
les individus les plus puissants ont une plus grande probabilit¢ de survivre dans un
environnement de compétition. Une population est un ensemble d’individus ayant chacun des
caractéristiques différentes. L’AG fait évoluer une population initiale sur plusieurs
générations jusqu’a un critére d’arrét établi. A chaque génération, les individus de la
population sont évalués selon une fonction objectif et les individus les plus performants sont
s¢lectionnés. L’AG est basé sur le principe que deux géniteurs de bonne qualité devraient
engendrer un descendant de meilleure qualit¢ que ses prédécesseurs. Des processus de
croisement et de mutation sont appliqués aux individus sélectionnés pour générer la
prochaine population. Dans le contexte d’un probléme d’optimisation, les caractéristiques des
individus (ou des chromosomes) sont la représentation d’une solution sous la forme d’un

vecteur, les ¢léments d’un vecteur sont les génes et leurs valeurs sont les all¢les (information
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génétique du gene d’un «géniteury) (Figure 5.4). Pour de plus amples informations sur I’AG,

le lecteur intéressé est invité a consulter Goldberg (1989).

(111 [of]of] 1] 1] 1 |— Chomosomea
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Figure 5.4 Représentation des composantes d’un algorithme génétique

5.1 Solutions obtenues au terme de ’optimisation

Suivant la classification de Coello et al., (2007), les techniques d’optimisation peuvent étre
divisées en trois catégories : énumérative, déterministe et stochastique. Les techniques
énumératives €valuent toutes les solutions réalisables faisant partie d’un ensemble fini de
solutions peu nombreuses. Une telle méthode est nécessairement inefficace lorsque le
domaine de solutions est large puisque le temps requis pour trouver la solution optimale est
¢levé. Les techniques déterministes tentent d’obtenir une solution réalisable parmi un nombre
de solutions ¢levé dans un temps acceptable. Ces dernieres se basent sur la connaissance du
domaine des solutions possibles ; la recherche en profondeur, la recherche en largeur et la
méthode branch and bound sont des exemples de techniques déterministes. Les techniques
stochastiques telles que le recuit simulé, la recherche taboue et les algorithmes évolutifs
(comme I’AG) sont utilisées lorsque le domaine de recherche est irrégulier. Elles identifient
dans un temps raisonnable une bonne solution sans garantir une solution optimale (méthodes

métaheuristiques; Hillier et Lieberman, 2005).

Les nceuds se trouvant a une distance de trois nceuds d’une conduite frontalieére sans vanne
sont considérés dans la formation des secteurs finaux. Le nombre de nceuds inclus est

dépendant du degré de chaque nceud. Pour les deux RDEP a I’étude, le domaine des solutions
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du probléme d’optimisation contient environ 10* solutions pour chaque conduite sans vanne
d’isolement. Le choix de considérer a une distance de trois nceuds permet d’obtenir une
bonne solution dans un temps de calcul raisonnable. Le critére d’arrét pour chaque
optimisation correspond a un nombre de générations ou la valeur de la fonction objectif n’a
pas varié (cette valeur est fixée a 100). Bien que le nombre de solutions soit élevé par la
considération d’un nombre important de nceuds (ce qui inclut un nombre important de
conduites), il demeure possible que I’AG aboutisse a une solution dans laquelle il reste des
conduites aux frontiéres sans vannes d’isolement (des vannes devront étre introduites), selon

la configuration du réseau étudié.

5.2 Détermination des secteurs finaux pour les RDEP a I’étude

Les RDEP de VMR et de la municipalit¢ d’Aylmer possédent respectivement 632 et 689
vannes. Lors de la sectorisation initiale du RDEP de VMR, 5 conduites aux frontiéres ne
possédent pas de vanne d’isolement tandis que ce nombre est de 10 pour le RDEP de la
municipalité d’Aylmer. Un exemple de déformation des secteurs initiaux, suite a la formation
des secteurs finaux, est présenté a la Figure 5.5. Sur cette figure, les noeuds de méme couleur
représentent les secteurs finaux (déterminés par 1’AG) délimités par la ligne pointillée grise
puisque la conduite a la frontiére en rouge (identifiée lors de la formation des secteurs
initiaux) ne posséde pas de vanne d’isolement. La ligne noire représente la frontiére

déterminée par la méthode de sectorisation initiale adaptée.
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Figure 5.5 Exemple de déformation des secteurs initiaux (RDEP de VMR)

De manicre a examiner I’incertitude sur le résultat final, le probléme de la sectorisation finale
a ¢été résolu 50 fois a 1’aide de ’AG pour les deux réseaux a 1’étude afin d’identifier les
différentes configurations retenues. Cette démarche est exécutée en raison de la nature
métaheuristique de I’AG (sections 5.2 et 5.3). Le Tableau 5.1 présent les différentes valeurs
des critéres de la fonction objectif pour les réseaux a I’étude, en considérant d’abord les
vannes disponibles. Sept solutions différentes ont été obtenues pour le RDEP de VMR tandis

que 25 solutions différentes ont été obtenues pour le RDEP d’Aylmer.
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Tableau 5.1 Valeurs de la fonction objectif et des différents
critéres suite a I’obtention des secteurs finaux pour les RDEP de
VMR et d’Aylmer en considérant les vannes disponibles

RDEP de Ville-Mont-Royal RDEP d'Aylmer
valeur F.O.| g(x) h(x) j&x) valeur F.O.| gx) h(x) Jj(x)
5655 11 28 0 106520 24 32 1
5840 8 29 0 106705 21 33 1
5850 10 29 0 106715 23 33 1
6035 7 30 0 106740 28 33 1
6250 10 31 0 106900 20 34 1
6435 7 32 0 106910 22 34 1
6445 9 32 0 106925 25 34 1
107095 19 35 1
107100 20 35 1
107120 24 35 1
107290 18 36 1
107295 19 36 1
107485 17 37 1
107490 18 37 1
107495 19 37 1
107505 21 37 1
107680 16 38 1
107685 17 38 1
107695 19 38 1
107710 22 38 1
107880 16 39 1
107895 19 39 1
108075 15 40 1
206880 16 34 2
207895 19 39 2

Suite a I’obtention de ces résultats, le nombre de vannes prés de la frontiere a été diminué
afin de simuler la présence de vannes d’isolement inopérables sur les RDEP, tel que
mentionné précédemment (section 5.1). Les RDEP « modifiés » sont donc munis de 396
(VMR) et 458 (Aylmer) vannes d’isolement, et comportent chacun 17 conduites sans vannes
d’isolement aux fronti¢res des secteurs. La diminution du nombre de vannes est effectuée par
I’élimination systématique d’une vanne sur trois sur les conduites considérées lors de

I’optimisation (les conduites comprises parmi les nceuds se trouvant a une distance de trois
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nceuds de la frontiere, tel que présenté a la Figure 5.1). La démarche de sectorisation finale a
été exécutée 50 fois pour les deux réseaux et les valeurs des critéres de la fonction objectif
sont présentées au Tableau 5.2. Aprés ces 50 optimisations, en considérant les vannes
d’isolement opérables, 22 solutions ont été obtenues pour le RDEP de VMR tandis que 31

solutions ont été obtenues pour le RDEP d’Aylmer.

Tableau 5.2 Valeurs de la fonction objectif et des différents
criteres suite a I’obtention des secteurs finaux pour les RDEP
de VMR et d’Aylmer en considérant les vannes opérables

RDEP de Ville-Mont-Royal RDEP de la municipalité d'Aylmer
valeur FO| gix) h(x) jix) valeur F.O.| g(x) hx) j&)
5740 28 28 0 206555 31 32 2

5945 29 29
6130 26 30
6135 27 30
6320 24 31
6330 26 31
6520 24 32
6735 27 33
6740 28 33
6750 30 33
6925 25 34
6940 28 34
7125 25 35
7130 26 35
7315 23 36
7335 27 36
105730 | 26 28
106105 21 30
106535 27 32
106710 | 22 33
107115 23 35
206320 | 24 31

206740 28 33
305525 25 27
305710 22 28
306310 22 31
306330 26 31
405510 22 27
405695 19 28
405705 21 28
405920 24 29
406085 17 30
406500 20 32
406540 28 32
406930 26 34
505100 20 25
505285 17 26
505285 17 26
505295 19 26
505480 16 27
505700 20 28
506080 16 30
506100 20 30
506110 22 30
506125 25 30
506275 15 31
506710 22 33
605465 13 27
605880 16 29
605885 17 29
606090 18 30
606470 14 32
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L’analyse des valeurs de la fonction objectif (Tableaux 5.1 et 5.2) donne une indication quant
aux solutions obtenues. Par exemple, le nombre de vannes d’isolement a introduire
correspond a la division enti¢re de la valeur de la fonction par 100 000 (valeur du coefficient
de pénalité de j(x), équation (5.3)). De plus, en comparant les valeurs de deux solutions ne
nécessitant pas 1’introduction des vannes sur le réseau, par exemple 5470 et 6320 (provenant
du Tableau 5.2 pour le RDEP de VMR), la solution associée a la plus petite valeur est
généralement celle qui considére la fermeture d’un nombre de conduites inférieur (critére
h(x), équation (5.3)). L’analyse du critére g(x) doit étre exécutée en considérant la valeur de
h(x) puisque le critére g(x) multiplié par son coefficient de pénalité peut atteindre la valeur de
200 (valeur du coefficient P,). Une analyse plus approfondie des solutions obtenues a partir

de la méthode de sectorisation finale est présentée a la section 6.2.






CHAPITRE 6

ANALYSE DES RESULTATS ET DISCUSSION

Cette section résume et compare les principaux résultats obtenus dans ces travaux pour les
deux RDEP a I’étude. Les différences de la performance des réseaux sectorisés selon, d’une
part, les deux méthodes de sectorisation initiale (la méthode de DiNardo et DiNatale, 2011, et
la méthode adaptée) et, d’autre part, la méthode de sectorisation finale, sont mises en

¢vidence par une discussion sur les principales causes de ces écarts.

6.1 Résultats obtenus a partir des méthodes de sectorisation initiale

En premier lieu, les résultats obtenus a 1’aide des méthodes de sectorisation initiale sont
examinés (1) du point de vue hydraulique, c’est-a-dire en considérant de facon plus
spécifique les pressions aux nceuds des réseaux et les vitesses dans les conduites, et (2) du
point de vue de la performance des réseaux par les indices de performance et la protection
contre les incendies. En second lieu, la méthode de sectorisation finale est examinée en ce

qui a trait a I’hydraulique des réseaux, a leur performance et a I’optimisation.

6.1.1 Analyse des pressions

D’apres la section 4.2.5 ou les pressions a chaque nceud des réseaux sont évaluées, il est
possible de déterminer rapidement la faisabilité d’une configuration d’un réseau. Les RDEP a
I’étude possedent, avant sectorisation, des pressions permettant d’alimenter adéquatement les
usagers suivant le scénario de consommation horaire maximale (Tableaux 4.5 et 4.7). Une
fois le réseau perturbé par la fermeture des conduites pour délimiter les frontieres des
secteurs, les pressions varient puisque les chemins d’écoulement sont modifiés. A certains
nceuds des réseaux sectorisés, la pression est inférieure a la pression des réseaux initiaux
puisque le changement des chemins d’écoulement entraine une hausse des pertes de charge.
Dans certains cas plus rares, la pression peut €tre supérieure apres la sectorisation étant

donné, par exemple, les changements de direction des écoulements (dus aux fermetures des
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conduites). Tel que vu au chapitre 4, la méthode de sectorisation développée par DiNardo et
DiNatale (2011) requiert la présence de plus d’un point d’entrée sur certains secteurs des
deux réseaux a I’étude pour obtenir des pressions supérieures a la pression minimale requise
(140 kPa) en considérant le scénario de la consommation maximale horaire : il s’agit du
secteur 2 du RDEP de VMR et du secteur 2 du RDEP d’Aylmer. De plus, les secteurs 2 et 3
du RDEP de VMR et le secteur 2 du RDEP d’Aylmer sectorisés selon la méthode adaptée
possédent un point d’entrée supplémentaire (2 points d’entrée chacun) afin d’assurer un
niveau de protection contre les incendies s’approchant (au possible) de la situation observée
avant la sectorisation (section 4.2.3). Pour ces deux réseaux, toutefois, la méthode adaptée a
permis d’obtenir des pressions supérieures a la pression minimale requise avec un seul point
d’entrée par secteur. Le Tableau 6.1 synthétise le nombre de secteurs pour chaque RDEP

sectorisé, le nombre de points d’entrée et le nombre de conduites fermées.

Tableau 6.1 Tableau résumé des RDEP sectorisés

RDEP de Ville-Mont-Royal [RDEP d'Aylmer
nombre de secteurs 4 4
nombre de points d'entrée 4 3
nombre de conduites fermées 25 33

Les pressions minimales, moyennes et maximales obtenues par secteur a 1’aide la méthode
développée par DiNardo et DiNatale (2011) et de la méthode adaptée (avec points d’entrée
supplémentaires dans les deux cas) sont présentées aux Figures 6.1 et 6.2. Les valeurs
ponctuelles de ces pressions obtenues pour le scénario de la consommation maximale horaire
sont représentées par les groupes de trois paliers délimités par les lignes verticales noires

(délimitation des secteurs).
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Pour le RDEP de VMR, la méthode de sectorisation initiale adaptée tend a uniformiser les
¢carts de pression intra-secteurs par rapport a la méthode développée par DiNardo et
DiNatale (2011) (Figure 6.1). Par ailleurs, le RDEP de VMR sectorisé suivant la méthode
adaptée présente de plus faibles écarts de pressions d’un secteur a I’autre comparativement
au réseau sectoris¢ suivant la méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011) (Figure
6.1). Cette dernieére méthode engendre de plus faibles pressions pour les secteurs 1, 2 et 3 du
RDEP de VMR. Etant donné que le secteur 2 ne posséde pas de source, les secteurs 1 et 3
alimentent ce dernier par deux conduites d’entrée (Figure 4.4, section 4.1.4). La conduite de
200 millimeétres liant le secteur 1 au secteur 2 (il s’agit du premier point d’entrée déterminé
par la méthode développée par DiNardo et DiNatale, 2011) entraine une perte de charge
¢élevée de 7,5 metres (comparativement a une moyenne des pertes de charge pour I’ensemble
des conduites de 0,44 metre). Une baisse de pression est nécessairement observée dans ce
secteur. Pour ce qui est du secteur 3, les plus faibles valeurs de pression moyenne et
minimale obtenues suivant la méthode de DiNardo et DiNatale (2011) sont dues a (1) un
nombre ¢élevé de nceuds dispersés sur une grande superficie : les chemins d’écoulement entre
les noeuds ¢€loignés et la source qui les alimente engendrent une perte de charge importante
(Figure 4.4) et (2) la présence d’un seul point d’entrée contrairement a la méthode adaptée
qui consideére deux points d’entrée. Le secteur 3 de la méthode développée par DiNardo et
DiNatale (2011) (Figure 4.4) et le secteur 4 de la méthode adaptée (Figure 4.9), possédant un
nombre important de nceuds et de conduites répartis sur une grande superficie, présentent les
dispersions les plus importantes. Les nceuds a proximité d’une ou des sources possédent des
pressions importantes tandis que les nceuds aux frontieres des secteurs ou a la limite du

réseau possedent de plus faibles pressions (perte de charge plus importante).

En ce qui concerne le RDEP sectoris¢ d’Aylmer, les pressions minimales, moyennes et
maximales par secteur pour les deux méthodes de sectorisation initiale sont trés semblables
(Figure 6.2). Ce RDEP posseéde deux paliers de pression (Figure 3.4). Les dispersions sont
plus élevées que celles obtenues pour le réseau de VMR. Ces valeurs sont dues a des
variations d’élévation en raison de la présence de paliers de pression. Par exemple, une

différence de 15 metres d’élévation entre deux nceuds (la différence d’élévation des paliers
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de pression se situe entre de 15 et 20 metres) représente pres de 150 kPa de différence ce qui
augmente la dispersion des valeurs de pression dans les secteurs, sans toutefois compromettre
la viabilité¢ hydraulique des secteurs. Il est par ailleurs intéressant de noter que les frontieres
des secteurs des deux méthodes de sectorisation initiale sont semblables et qu’elles longent,
en partie, les frontieres des paliers de pression du RDEP. Ainsi, de facon générale, les deux
méthodes de sectorisation identifient les deux paliers de pression lors de la définition des
frontieres pour ce RDEP mais, il est possible que certains nceuds possédant des écarts
d’¢élévation importants se retrouvent dans un secteur voisin, ce qui n’empéche pas les
résultats obtenus d’étre viables. Par la suite, les deux méthodes de sectorisation subdivisent
les paliers de pressions afin d’obtenir quatre secteurs tel qu’indiqué a la section 4.1.4. Dans le
cas de la méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011), le poids de la matrice
d’adjacence (équation (4.1)), le seul critére hydraulique considéré dans cette méthode, permet
d’identifier les paliers de pression du RDEP de la municipalit¢ d’Aylmer. Le poids de la
matrice d’adjacence modifiée (section 4.2.1) et les zones d’influence (section 4.2.3) sont les
principaux facteurs qui permettent de tenir compte des paliers de pression pour la méthode

adaptée.

Le RDEP d’Aylmer est composé de surpresseurs et de réducteurs compte tenu de la présence
de paliers de pression (section 3.2.3.1). Ces ¢éléments ajustent la pression pour chaque palier
de pression (Annexe I). Dans les présents travaux, ces ¢léments n’ont pas été considérés lors
de la sectorisation finale de sorte que ceux-ci ont ét¢ fermés. Ces ¢léments ne pourront donc
pas agir en tant que point d’entrée pour un secteur. Malgré cette simplification, les solutions
obtenues pour chacune des deux méthodes de sectorisation présentent des pressions
supérieures a la pression minimale requise. Il est a noter que, lorsque les fronti¢res de
secteurs longent celles des paliers de pression, les conduites qui possedent des surpresseurs et
des réducteurs agissent en tant que conduites aux frontieres ; toutefois, celles-ci ne sont pas
les conduite d’entrée des secteurs (elles sont des conduites fermées). Dans de futurs travaux,
une amélioration de cette méthode peut étre faite en considérant la présence de ces éléments

dans la délimitation des secteurs.



94

6.1.2 Cas particulier du réseau d’Aylmer

Tel que mentionné a la section 4.4.2, la méthode adaptée considere, pour le RDEP d’Aylmer,
un secteur dont le nombre d’équivalent-habitants (13 036) est supérieur a la valeur maximale
indiquée par Butler (2000). La sectorisation de ce RDEP a ¢été exécutée en considérant cing
secteurs (contrairement a quatre secteurs) afin de distribuer plus adéquatement le nombre
d’habitants dans chaque secteur. La nouvelle configuration des secteurs (cinq secteurs) est
semblable a la configuration qui comprend quatre secteurs c’est-a-dire que les paliers de
pression sont identifiés et que les frontieres des secteurs sont sensiblement les mémes. La
principale différence réside dans la subdivision du secteur 4 (qui comprenait 13 000
équivalent-habitants) en deux secteurs districts (qui comprennent respectivement pres de
10 000 et de 3 000 équivalents habitants). Cette différence provient de la concentration des
grands consommateurs qui sont regroupés tel que mentionné a la section 4.4.2. Le RDEP
sectorisé¢ selon cing secteurs demeure opérable en considérant les pressions minimales et
maximales permises (section 2.5.1). La performance du RDEP est quelque peu diminuée
tandis que la performance contre les incendies est nécessairement faible puisque le RDEP

initial présente une faible performance contre les incendies.

6.1.3 Analyse des vitesses

L’analyse des vitesses est un aspect hydraulique a considérer lors de I’implantation des
secteurs initiaux. Une vitesse élevée engendre d’importantes pertes de charges et la qualité de
I’eau pourrait étre dégradée suite au détachement de particules présentes sur les parois des
conduites, en présence de vitesses particulicrement élevées (Lau et Liu, 1993). Une vitesse
maximale de 3,0 m/s est suggérée (Ministére de 1I’Environnement, 1984). Toutefois, les
vitesses dans les conduites n’atteignent que trés rarement cette vitesse maximale étant donné
que les RDEP québécois sont généralement surdimensionnés pour assurer de fournir des
débits importants associés a la protection contre les incendies (MAMOT, 2013a). Une faible
vitesse entraine, en contrepartie, une augmentation du temps de sé¢jour de I’eau en réseau ce
qui favorise la croissance bactérienne et 1’accumulation de particules sur les parois des

conduites (Desjardins, 1999). Une vitesse minimale de 0,3 m/s, en période de consommation
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maximale horaire, est suggérée par Briere (2012). Le Tableau 6.2 identifie les pourcentages
de conduites possédant une vitesse d’écoulement supérieure a 0,3 m/s et des conduites
possédant une vitesse d’écoulement inférieure a 3,0 m/s. Malgré qu’elles donnent lieu a de
faibles vitesses d’écoulement dans les conduites (inférieures a la vitesse minimale suggérée),
les deux méthodes de sectorisation appliquées aux RDEP a I’étude n’affectent pas les

vitesses d’écoulement par rapport aux réseaux initiaux (variation d’un ou deux pourcents).

Tableau 6.2 Analyse hydraulique de vitesses d’écoulement

Vitesse supérieure a | Vitesse inférieure a
0,3 m/s 3,0mv/s
% %
RDEP initial 27 100
RDEP de |Sectorisation initiale
Ville-Mont- adaptée 28 100
Roval ..
Y Sectorisation mlale 29 100
(DiNardo et DiNatale, 2011)
RDEP initial 14 99
RDEP Sjctczlr’]satlon initiale 14 99
d'Aylmer .,
Sectorisation initiale 15 99
(DiNardo et DiNatale, 2011)

La sectorisation d’un RDEP entraine par ailleurs la création de bouts morts supplémentaires
dans lesquels le temps de séjour est généralement élevé (eau stagnante). Pour des fins
d’analyse, le temps de séjour critique de 1’eau en réseau est fixé a 72 heures (Christine
Ouimet ao(t 2014, communication personnelle). Une comparaison entre les temps de séjour
des réseaux initiaux a 1’étude et des réseaux sectorisés selon les deux méthodes de
sectorisation initiale est présentée au Tableau 6.3. Les valeurs correspondent aux
pourcentages de nceuds des réseaux par tranches de 12 heures du temps de s€jour. Une faible
perturbation du temps de séjour est observée pour les réseaux sectorisés, peu importe la
méthode de sectorisation initiale. Toutefois, pour le RDEP de VMR sectorisé selon les deux
méthodes, le temps de séjour maximal est trois fois plus élevé que le temps de séjour
maximal du RDEP initial (contrairement au RDEP d’Aylmer ou le temps de séjour reste
stable). Malgré cette variation importante, le temps de séjour aux autres nceuds du RDEP est

pratiquement inchangé. Par conséquent, la création de bouts morts et les changements des



96

chemins d’écoulement n’influencent pas, a toute fin pratique, les temps de sé¢jour pour les

deux RDEP a I’¢tude selon les résultats hydrauliques des modeles utilisés.

Tableau 6.3 Comparaison des temps de s€jour des réseaux initiaux et sectorisés a

I’aide des méthodes de sectorisation initiale

Temps de séjour

RDEP initial

RDEP sectorisé
(DiNardo et DiNatale,
2011)

RDEP sectorisé
(méthode adaptée)

RDEP de
VMR

RDEP
d'Aylmer

Ohal2h

93%

92%

93%

12ha24h

2%

2%

2%

24ha36h

1%

1%

1%

36ha48h

1%

1%

1%

48ha60h

0%

0%

0%

60ha72h

0%

0%

0%

72het+
Ohal2h

3%
87%

3%
87%

3%

86%

12ha24h

4%

4%

4%

24ha36h

2%

2%

3%

36ha48h

1%

1%

1%

48h a60h

1%

1%

1%

60ha72h

0%

1%

1%

72het+

4%

5%

5%

Avant la mise en place des secteurs, une analyse plus rigoureuse de la qualité de 1’eau par la
considération de plusieurs autres ¢léments tels que la croissance bactérienne et la
concentration en chlore pourrait étre menée. L’analyse de la qualité de I’eau peut étre incluse
dans la méthode de sectorisation au méme titre que 1’évaluation des indices de performance
du réseau et de la performance de la protection contre les incendies.

6.1.4 Analyse des indices de performance en fonction des modifications apportées a

la méthode de sectorisation initiale développée par DiNardo et DiNatale
(2011)

L’analyse des indices de performance s’avere essentielle afin de (1) distinguer les solutions
obtenues, et (2) analyser les fondements des changements de performance. Les indices de
performance des réseaux a 1’étude et des réseaux sectorisés selon les deux méthodes de

sectorisation initiale sont présentés au Tableau 6.4.
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Tableau 6.4 Comparaison des indices de performance des RDEP initiaux et des RDEP
sectorisés suivant les méthodes de sectorisation initiale

Indice Indice hauteur . . .
. . Y . Indice Indice Indice
diamétre | piézométrique | Indice . A s
. ) puissance | résilience | résilience
disponible totale maillage ., ..
. . dissipée Prasad Todini
total excédentaire
(mm) (m) (W)
RDEP initial 131 283 14 273 0,19 46 661 0,72 0,77
RDEP de |Sectorisation initiale
Ville-Mont{(DiNardo et DiNatale, 2011) 126 383 0921 0,18 95525 0,65 0,67
Royal isation initi
oyal |Sectorisation initiale 126 183 13 347 0.18 56 793 0,70 0.75
adaptée
RDEP initial 188 412 13 964 0,13 71 827 0,59 0,70
Sectorisation initiale
RDEP
' (DiNardo et DiNatale, 2011) 183 162 13 882 0,12 67 660 0,60 0,71
d'Aylmer Sectorisation initial
cctornsation initiale 183 512 14 241 0,12 65 058 0,60 0,72
adaptée

Tel que vu au chapitre 4, la méthode adaptée repose sur des modifications et sur la
représentation graphique d’éléments supplémentaires qui influencent la délimitation des
secteurs et donc la performance des réseaux sectorisés. A titre de rappel, les éléments
modifiés/ajoutés sont : la modification des poids de la matrice d’adjacence (section 4.2.1), la
représentation des grands consommateurs pour mieux aider ’utilisateur a les répartir dans les
secteurs (section 4.2.2), la prise en compte des zones d’influence des sources (section 4.2.3),
la représentation des fréquences des conduites (section 4.2.4) et la prise en compte de la
protection contre les incendies (section 4.2.6). L’impact de ces modifications sur les indices
de performance est examiné ci-aprés. La méthode de sectorisation initiale adaptée vise a
identifier principalement la fermeture des conduites de diamétre inférieur en laissant plus de
conduites de grand diamétre ouvertes par rapport a la méthode de DiNardo et DiNatale
(2011), tel qu’il avait ét¢ démontré au Tableau 4.2. La sectorisation d’'un RDEP entraine
nécessairement une baisse de indice du diametre disponible total, lequel quantifie la
perturbation engendrée par la sectorisation en démontrant I’effet des fermetures de conduites.
Selon le Tableau 6.5, les indices de diamétres disponibles sont semblables pour les deux
méthodes de sectorisation initiale. Ces résultats montrent aussi que la méthode de
sectorisation initiale adaptée considére la fermeture d’un plus grand « nombre de diametres
de conduites » pour le RDEP de VMR. Toutefois, il est pertinent de mettre cet indice en

relation avec le nombre de conduites fermées afin de comparer le diamétre moyen des
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conduites fermées (plus celui-ci est ¢élevé, plus les conduites fermées ont des diamétres
¢levés). Pour les deux RDEP a I’étude, 1’utilisation de la méthode développée par DiNardo et
DiNatale (2011) entraine la fermeture des conduites de plus grands diameétres, tel que le

montre le Tableau 6.5.

Tableau 6.5 Comparaison des diamétres moyens des conduites fermées pour les
méthodes de sectorisation initiale

Diamétres . Diamétre
. . Conduites
dis ponibles , moyen
fermées A
(mm) fermé (mm)
Sectorisation initiale 126383 1 235
RDEP de [(DiNardo et DiNatale, 2011)
VMR — ..
Sect0f1sat10n initiale 126183 24 215
adaptée
== |
Sectorisation initiale
183162 33 200
RDEP |[(DiNardo et DiNatale, 2011)
d AV — . ..
ylmer Sect01:15at10n initiale 183862 33 185
adaptée

De plus, la méthode développée par DiNardo et DiNatale (2011) consideére des conduites
d’entrée de diametre inférieur a celui des conduites d’entrée identifiées par la méthode
adaptée. Les diameétres des conduites d’entrée des deux méthodes de sectorisation sont

présentés au Tableau 6.6.
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Tableau 6.6 Diamétres des conduites d’entrée des secteurs pour les méthodes de
sectorisation initiale

Diamétre conduite | Moyenne des diamétres
d'entrée des conduites d'entrée
(mm) (mm)
Sectorisation initiale ;88 233
(DiNardo et DiNatale, 2011) 300
RDEP de
VMR 300
Sectorisation initiale 300 288
adaptée 300
250
|
Sectorisation initiale 350 395
RDEP (DiNardo et DiNatale, 2011) 300
d'Aylrner .. ... 400
Sectorlzatl(zrrl initiale 400 350
adaptée 250

Les modifications apportées a la méthode de sectorisation initiale développée par DiNardo et
DiNatale (2011) (donc, la méthode adaptée) apportent des changements dans la
représentation hiérarchique du réseau principal ce qui engendre nécessairement une
délimitation des secteurs qui est différente. Toutefois, la délimitation des secteurs a partir de
cette représentation graphique ne considére pas la fermeture des conduites secondaires
(conduites non représentées puisque leurs fréquences sont nulles). La fermeture d’un nombre
important de conduites secondaires influence ’indice de maillage (section 4.2.5) puisque
certains bouts morts sont créés a partir de mailles existantes. Ces changements n’ont pas un
impact important sur cet indice comme en témoigne sa faible variation apres I’application des

deux méthodes de sectorisation initiale aux deux réseaux a 1I’é¢tude (Tableau 6.4).

L’ajout des fréquences des conduites (€quation (4.4)) sur la représentation hiérarchique du
réseau principal influence le choix de I’utilisateur qui détermine les conduites a fermer sur le
réseau principal : il favorise les conduites qui posseédent les fréquences les plus faibles. Ainsi,
les conduites principales (fréquences élevées) possédant des caractéristiques hydrauliques
favorables (par exemple : un diametre ¢levé ou un coefficient ¢levé d’Hazen-Williams)

dissipent une plus faible énergie tel que démontré par la variation de cet indice au Tableau
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6.4. Toutefois, d’autres ¢léments de la méthode adaptée (présentés ci-apres) influencent les

indices de performance des réseaux.

La répartition des grands consommateurs (exprimés en équivalent-habitants) par secteur
engendre de plus faibles pertes de charges dans les conduites d’entrée des secteurs puisque
les débits entrants sont, en principe, mieux équilibrés. Etant donné les plus faibles pertes de
charges dans les conduites d’entrée des secteurs et 1’identification des conduites possédant
des caractéristiques hydrauliques favorables (grands diamétres), la puissance dissipée ou la
perte d’énergie en réseau est elle aussi plus faible. C’est ce que reflétent les indices de
puissance dissipée et de charge piézométrique totale excédentaire (section 4.2.5) au Tableau
6.4. Les valeurs obtenues pour ces indices a 1’aide de la méthode adaptée sont plus
avantageuses, et ce de fagon plus marquée pour le réseau de VMR que pour celui d’Aylmer.
Ces deux indices sont, par ailleurs, associés aux indices de résilience développés par Todini
(2000) et par Prasad et Park (2003) (section 4.2.5). La sectorisation du RDEP d’ Aylmer selon
les deux méthodes améliore I’indice de la puissance dissipée et les indices de résilience, par
rapport au réseau initial. Cette augmentation de la performance du réseau est attribuable a la
fermeture de conduites possédant un faible diametre (Tableau 6.5). L’écoulement se fait donc
par des conduites de diameétre plus €levé ; la puissance dissipée dans les conduites de faible
diamétre serait normalement ¢élevée mais elle est nulle puisque ces conduites sont fermées.
Cette variation de la performance des RDEP découle, en partie, des valeurs des pressions
minimales et maximales présentées aux Tableau 4.7 et 4.8. Les pressions minimale et
moyenne du RDEP initial de VMR sont supérieures aux pressions minimales et moyennes du
RDEP sectorisé ce qui traduit une baisse de performance contrairement aux RDEP initial et
sectorisé d’Aylmer ou I’inverse est observé (une augmentation de la performance). Bien qu’il
s’agisse d’une amélioration pour le RDEP d’Aylmer, elles sont moins marquées que les
diminutions observées pour le RDEP de VMR. Une plus faible puissance dissipée et une
hauteur piézométrique excédentaire plus élevées se traduisent concrétement par des colits de
pompage inférieurs et une capacité plus élevée a surmonter un bris pour alimenter un usager,

ce que montre le Tableau 6.4. La méthode adaptée produit, pour les indices de résilience
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¢galement, des valeurs plus avantageuses que la méthode de DiNardo et DiNatale (2011), en

particulier pour le réseau de VMR.

Enfin, les zones d’influence considérent les aspects hydrauliques (la puissance dissipée et la
hauteur piézométrique excédentaire), les aspects géographiques (topographie) et les aspects
topologiques (proximit¢ des nceuds a une source). Par conséquent, cet ajout a la
représentation hiérarchique du réseau principal permet a [’utilisateur d’identifier une
configuration ou les pertes d’énergie augmentent 1égerement comparativement aux RDEP
initiaux ce qui se traduit, entre autres, par une légére diminution de la hauteur piézométrique
excédentaire ou une légere augmentation de la puissance dissipée (Tableau 6.4) en ce qui
concerne le RDEP de VMR. Une augmentation de la performance est observée pour le RDEP

d’Aylmer sectorisé par les deux méthodes.

6.1.5 Analyse de la performance de la protection contre les incendies

Etant donné que 1’un des roles des réseaux québécois est de fournir un débit suffisant pour
assurer la protection contre les incendies, la méthode de sectorisation adaptée en tient
compte, contrairement a la méthode de sectorisation développée par DiNardo et DiNatale
(2011). Pour assurer une telle protection, 1I’ouverture de conduites d’entrée supplémentaires
est nécessaire pour les secteurs problématiques, malgré 1’obtention d’indices de performance
satisfaisants avant I’étape de vérification de la protection contre les incendies. La méthode
développée par DiNardo et DiNatale (2011), lorsqu’appliquée aux réseaux d’étude, nécessite
elle aussi l’ouverture de points d’entrée supplémentaires pour [’obtention pressions
satisfaisantes (section 4.1.4). Il s’avére intéressant d’examiner la performance de la méthode
de DiNardo et DiNatale (2011) en matieére de protection contre les incendies, apres 1’ajout de
points d’entrée supplémentaires, et de la comparer a celle de la méthode adaptée. Les

résultats sont montrés au Tableau 6.7.



Tableau 6.7 Comparaison de la performance de la sécurité contre les incendies selon les
méthodes de sectorisation initiale

Méthode développée

Méthod
% Capacité RDEP initial par DiNardo et ac(laa (:c)éee
DiNatale (2011) v
bon |>80 % et 100%| 7% 12% 16%
RDEP d
Ville-Moth- moyen | >70 % et 80 % 1% 6% 7%
mauvais | >50 % et 70 % 3% 36% 7%

Royal

bon [>80 % et 100 % 19% 14% 16%
RDEP moyen | >70 % et 80 % 5% 7% 5%
d'Aylmer | mauvais [ =50 % et 70 % 9% 19% 18%

La performance de la protection contre les incendies du RDEP de VMR selon la méthode
développée par DiNardo et DiNatale (2011) est faible; prés de 50% des BI posseédent une
cote qualifiée de « mauvaise » ou de « trés mauvaise ». Cette faible performance peut étre
expliquée par les faits suivants : (1) la protection contre les incendies n’est pas considérée, et
(2) la méthode ne favorise pas I’identification des conduites d’entrée de grand diamétre
(section 4.2.1). Les résultats du Tableau 6.7 pour les deux méthodes de sectorisation initiale
sont le reflet de ce qui est observé aux Figures 6.1 et 6.2. Pour le RDEP de VMR, les
pressions les plus élevées et plus «stables » (écarts entre les pressions minimale et
maximale) obtenues avec la méthode adaptée sont essentielles pour obtenir une meilleure
protection contre les incendies. Pour le RDEP d’Aylmer, les résultats d’une méthode a 1’autre
varient peu (comme les pressions a la figure 6.2). Tel que présenté a la section 4.4.1, la
méthode adaptée présente tout de méme une détérioration de la protection contre les
incendies par rapport au réseau initial : 10 % des BI possédent une capacité inférieure a 70%
(comparativement a 4% des conduites avant sectorisation), mais cette dégradation demeure
somme toute convenable. Une dégradation de la classe qualifiée de «excellente » est
constatée (diminution de 20% pour la méthode adaptée contre une diminution de 53% pour la

méthode de DiNardo et DiNatale, 2011). Cette diminution a une répercussion sur les classes



103

inférieures ou les pourcentages sont plus élevés comparativement au RDEP initial. Le RDEP
d’Aylmer possede, au départ, une performance plutot faible en matiére de protection contre
les incendies. L’ajout de points d’entrée pour un secteur problématique (faibles pressions ou
faibles capacités incendies) n’améliore donc pas de fagon considérable la performance de la
protection contre les incendies. La variation maximale de la protection contre les incendies se
situe a la classe qualifiée de « excellente » ; une diminution autour de 10% est observée pour
les deux méthodes de sectorisation. Cette diminution est principalement distribuée a la cote
« mauvaise » ou une augmentation des pourcentages est donc constatée (diminution de la
performance de la protection contre les incendies).Les deux méthodes de sectorisation
tiennent compte des paliers de pression de sorte que les frontieres longent, en partie, les
paliers de pression (section 5.1.1) et, par conséquent, les performances de la protection contre

les incendies sont semblables.

6.1.6 Comparaison des sectorisations initiales avec la sectorisation manuelle pour le
réseau de Ville-Mont-Royal

La sectorisation des RDEP de VMR a été exécutée manuellement par un ingénieur de
I’entreprise Aqua Data Inc. Les frontieres des secteurs du réseau de VMR ainsi que les
indices de performance sont présentés a la Figure-A VI-1 et au Tableau-A VI-1. Les indices
de performance du réseau sectoris¢ manuellement sont supérieurs aux indices de
performance obtenus a partir de la méthode adaptée. Toutefois, il existe un faible écart entre
ces indices. La performance élevée du réseau sectoris¢ manuellement s’explique par les
nombreux points d’entrée (7 points d’entrée sont considérés comparativement a 4 points
d’entrée pour la méthode adaptée). De plus, la sectorisation manuelle présente une plus faible
perturbation de la protection contre les incendies (Tableau-A VI-2). Encore une fois, ceci est
en partie dii aux nombreux points d’entrée de chaque secteur. A titre de comparaison, en
ajoutant 2 points d’entrée au réseau sectorisé selon la méthode adaptée (il y a donc 6 points
d’entrée), les indices de performance et la protection contre les incendies (Tableau-A VI-2)
sont similaires a ceux qui sont obtenus par la méthode manuelle. Dans la méthode adaptée,
rien n’empécherait un utilisateur d’augmenter le nombre de points d’entrée jusqu’a

I’obtention de ces résultats, lors de la définition des secteurs initiaux (étapes 3 et 4 de la
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Figure 3.1). L’ingénieur qui a exécuté la sectorisation manuelle a effectu¢ un nombre élevé
d’itérations (déterminer les conduites principales, la topographie du réseau, les points
d’entrée, les vannes a fermer, notamment) pour obtenir la dégradation de la protection contre
les incendies la plus faible possible. Ces opérations requierent de nombreuses heures de
travail (évaluées a deux ou trois jours) comparativement a la méthode adaptée qui requiert
moins d’une journée de travail. Cette rapidité de sectorisation est I'une des principales
contributions de l’informatisation d’une méthode de sectorisation adaptée aux réseaux

québécois.

6.2 Comparaison des RDEP sectorisés selon la méthode de sectorisation finale

La méthode de sectorisation finale consiste a déformer les secteurs initiaux afin d’identifier
un ensemble de vannes d’isolement a fermer pour créer les secteurs. Tel que vu
précédemment, la méthode de sectorisation finale fournit une solution de bonne qualité (au
sens de la théorie de I’optimisation) sans parcourir tout le domaine de solutions. C’est
pourquoi, dans le cadre de ces travaux, 50 optimisations ont été exécutées afin d’examiner la
variabilité de ces solutions (section 5.2). Les résultats obtenus sont analysés dans les sections

qui suivent.

6.2.1 Point de vue hydraulique

La méthode de sectorisation finale perturbe les secteurs initiaux (identifiés par la méthode de
sectorisation initiale adaptée) en déplagant des nceuds de part et d’autre de la frontieére entre
deux secteurs voisins (secteurs initiaux). Les pressions minimales, moyennes et maximales
par secteur pour chacune des 50 optimisations sont représentées par les paliers (ligne rouge) a
la Figure 6.3 et les lignes verticales noires délimitent les secteurs 1, 2, 3 et 4 de chaque
réseau (les numéros des secteurs sont inscrits dans le bas de la Figure 6.3). La ligne noire
représente les pressions minimales, moyennes et maximales par secteur des RDEP sectorisés
selon la méthode initiale adaptée. Les lignes pointillées oranges délimitent les réseaux et

configurations a I’étude soient respectivement les RDEP de VMR en considérant les vannes
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disponibles, de VMR en considérant les vannes opérables, d’Aylmer en considérant les

vannes disponibles et d’ Aylmer en considérant les vannes opérables.

En analysant la Figure 6.3, trois principales conclusions peuvent étre tirées : (1) les pressions
de chacune des optimisations se trouvent a I’intérieur des valeurs prescrites des 140 et 760
kPa (représentées par les pointillés rouges inférieur et supérieur, respectivement), et (2) les
pressions minimales, moyennes et maximales selon les solutions obtenues par ’AG (50
optimisations) ne varient pas de fagon importante par rapport aux résultats de la sectorisation
initiale, toutefois I’amplitude de la variation tend a augmenter lorsque le cas des vannes
opérables est considéré. Cette augmentation est due a une déformation plus importante des
secteurs lorsque les vannes opérables sont considérées ce qui fait en sorte qu’une

perturbation des pressions aux nceuds a proximité des fronticres est généralement observée.
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| | | | | | | | | | | | | _I
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Figure 6.3 Variation des pressions minimales, moyennes et maximales par secteur suite a
50 essais de sectorisation finale pour les RDEP a 1’étude
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Les vitesses d’écoulement obtenues suite aux 50 optimisations pour chaque réseau sont
¢galement analysées. Les écarts des vitesses entre le réseau sectorisé selon la méthode de
sectorisation initiale adaptée et le réseau sectorisé selon la méthode de sectorisation finale
sont présentés au Tableau 6.8. Les valeurs sont présentées pour la solution qui génere 1’écart
maximal par rapport aux résultats de la sectorisation initiale. Il existe donc de faibles
variations des écarts maximaux des vitesses d’écoulement. C’est pourquoi, il peut &tre
affirmé que les conditions hydrauliques des différentes solutions obtenues suite a
I’application de la méthode de sectorisation finale sont semblables. Dans le cas du réseau
d’Aylmer, en particulier, les vitesses d’écoulement tendent a augmenter puisque les
pourcentages de conduites respectant la vitesse minimale recommandée sont plus élevés

qu’avant la sectorisation.

Tableau 6.8 Ecarts maximaux (50 optimisations) des vitesses d’écoulement suite a
I’application de la méthode de sectorisation finale

Vannes disponibles Vannes opérables
Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse
supérieure a inférieure a supérieure a inférieure a
0,3 m/s 3,0m/s 0,3 m/s 3,0m/s
% % % %
Sectorisation initiale
RDEP de dapté 28 100 28 100
. adaptée
Ville-Mont-
VO [Sectorisation finale 27 100 31 100
Royal — -
Différence maximale -1 0 3 0
. ____________________________________________________________ |
Sectorisation initiale 14 99 14 99
RDEP adaptée
d'Aylmer Sectorisation finale 18 99 18 99
Différence maximale 4 0 4 0
6.2.2 Point de vue de la performance des RDEP

La méthode de sectorisation finale identifie 1’ensemble des vannes d’isolement a fermer
lorsqu’une conduite a la frontiére de deux secteurs ne possede pas de vannes. Le nombre de
conduites fermées est donc bien souvent supérieur puisque, les réseaux étant maillés, plus
d’une vanne d’isolement doit étre opérée pour compenser l’absence de vannes. Par

conséquent, 1’indice de diametre disponible des solutions obtenues par la méthode de
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sectorisation finale est inférieur a la valeur comptabilisée pour le réseau sectorisé selon les

méthodes de sectorisation initiale.

Il importe d’analyser les différences des écarts pour I’ensemble des indices de performance
des solutions obtenues suite a I’application de la méthode de sectorisation finale. Les indices
de performance sont nécessairement modifiés puisque les frontieéres sont perturbées (certains
nceuds ont changé de secteur). Le Tableau 6.9 montre la variation des indices de performance
des différentes solutions obtenues par I’AG, pour la sectorisation finale. Les valeurs sont
présentées pour la solution qui génére, par indice, 1’écart maximal par rapport aux résultats

de la sectorisation initiale.

Tableau 6.9 Ecarts maximaux (50 optimisations) des indices de performance
suite a I’application de la méthode de sectorisation finale

VMR VMR Aylmer Aylmer
vannes vannes vannes vannes
disponibles | opérables |disponibles |opérables
Indice diamet
peiee Clamete -0,6% 1,7% 0.6% -0,7%
disponible
Indice haut
nelee hamtent 1,5% -1.9% 1.3% 2.3%
pi€zométrique excédentaire
Indice maillage -0,9% -3,8% -1,3% -4,1%
Ecarts |Indice puissance dissipée 1,7% -9,3% 17,2% 5,8%
maximaux ; Aol . .
Indice résilience développé L0.4% 0.3% 1.4% 2.1%
par (Prasad et Park, 2003)
Indice re_sﬂ.lence développé 0.5% 04% 2.9% 1.0%
par (Todini, 2000)
Protection contre les
. . 4% 5% 5% 7%
incendies (valeur absolue)

Un écart négatif signifie que la valeur obtenue a partir de la sectorisation finale est inférieure
a la valeur correspondant a la sectorisation initiale adaptée (perte de performance), sauf dans
le cas de lindice puissance dissipée (ou une augmentation indique une perte de
performance). Les résultats montrent que la méthode de sectorisation finale, en perturbant les
frontiéres, engendre généralement une dégradation des conditions hydrauliques, c’est

pourquoi un écart défavorable est observé pour la majorité des valeurs présentées au Tableau
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6.9. Ces écarts demeurent, en général, plutdt faibles. Toutefois, ’indice de la puissance
dissipée montre des variations plus importantes. Cet indice est sensible aux perturbations des
frontiéres comme en témoignent les écarts plus élevés, de -9,3% et 17,2% (vannes opérables
VMR et vannes disponibles Aylmer, respectivement). Les écarts ¢élevés de cet indice sont
attribuables a la fermeture de plusieurs conduites (fermeture et/ou introduction des vannes
d’isolement) par la méthode de sectorisation finale, laquelle est modélisée dans le logiciel
aquaGEO par la fermeture compléte des conduites (aucun écoulement n’est permis dans ces
conduites). Par conséquent, la puissance dissipée dans ces conduites est nulle. En effectuant
la sommation de la puissance dissipée de toutes les conduites du réseau, I’indice de la
puissance dissipée est nécessairement moins élevé. Ceci explique 1’écart négatif important de
-9,3% présenté au Tableau 6.9. De plus, la modélisation de la puissance nulle dans une
conduite fermée peut avoir pour effet de permettre des débits plus importants dans certaines
conduites : la puissance dissipée est supérieure. Ceci explique 1’écart positif important de

17,2% présenté au Tableau 6.9.

Etant donné la faible variation, globalement, des indices de performance obtenus selon la
méthode de sectorisation finale, une faible variation de la protection contre les incendies est
attendue. La simulation de la protection contre les incendies a été exécutée pour chacune des
solutions obtenues pour chaque réseau (considérant les vannes disponibles et les vannes
opérables). Les écarts maximaux (en valeur absolue) pour la classe qui a le plus varié sont
présentés au Tableau 6.9. De plus, il existe une de faibles augmentation des pourcentages des
classes possédant les cotes « mauvaise » ou « trés mauvaise », soient des augmentations
maximales de 2%, 3%, 3% et 4%, respectivement, pour le RDEP de VMR en considérant les
vannes disponibles, le RDEP de VMR en considérant les vannes opérables, le RDEP
d’Aylmer en considérant les vannes disponibles et le RDEP d’Aylmer en considérant les
vannes opérables sont observées. Cette baisse de performance correspond physiquement a la
dégradation de la performance de deux a trois BI sur I’ensemble du réseau. Suite a
I’obtention d’une solution optimisée, une analyse de I’occupation du territoire a proximité
des BI qui ont une cote « mauvaise » ou « trés mauvaise » doit étre envisagée. Dans le cas

d’une dégradation jugée trop importante pour une BI, un point d’entrée peut étre ajouté au
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secteur ou se situe cette méme BI. Les plus grandes variations des pourcentages de la
protection contre les incendies se retrouvent a la classe qualifiée d’« excellente ». Ces
variations correspondent a une dégradation de la performance de la protection contre les
incendies (sauf pour le RDEP de VMR en considérant les vannes disponibles). Un tel résultat
n’est, en pratique, pas surprenant puisque la pression résiduelle a chaque nceud s’approche de
la pression minimale d’opération de 140 kPa. Ainsi, une faible variation des conditions
hydrauliques modifie les pourcentages associés a la classe « excellente » contrairement a un
¢cart permis de 20% pour la classe qualifiée de « bonne » (entre 100% exclusivement et 80%

inclusivement).

Pour les deux RDEP a I’étude, la solution possédant la valeur minimale de la fonction
objectif n’est pas nécessairement la solution la meilleure en ce qui a trait aux indices de
performance. L’inverse est aussi vrai, c’est-a-dire que la solution présentant la valeur
maximale de la fonction objectif n’est pas nécessairement celle qui donne lieu aux pires
valeurs des indices de performance (sauf pour le RDEP de VMR en considérant les vannes
disponibles). Toutefois, toutes les solutions obtenues présentent des performances semblables

(indices de performance et performance contre les incendies).

6.2.3 Point de vue de ’optimisation

Tel que démontré aux Tableaux 5.1 et 5.2 a la section 5.4, les valeurs que prennent les
critéres de la fonction objectif varient considérablement d’un réseau a 1’autre et selon la
quantité de vannes d’isolement a proximité des frontiéres (le nombre de vannes d’isolement
disponibles versus le nombre de vannes d’isolement opérables). Les densités de vannes
d’isolement présentes au voisinage des frontieres définies par la sectorisation initiale
(conduites comprises entre les nceuds a une distance de trois des nceuds de part et d’autre de
la conduite a la frontiére sans vanne, section 5.1) sont répertoriées au Tableau 6.10. Ces
densités constituent un facteur prépondérant dans I’identification de I’ensemble des vannes

aux frontiéres.
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Tableau 6.10 Densité des vannes d’isolement aux fronti€res des secteurs

Densité des vannes

(vanne/conduite)
RDEP de Vannes d'isolement existantes 0,74
VMR , ,
Vannes d'isolement opérables 0,52

RDEP Vannes d'isolement existantes 0,62

d'Aylmer

Vannes d'isolement opérables 0,44

Une concentration importante de vannes d’isolement a proximité de la frontiére engendre un
nombre de solutions réduit tel que présenté aux Tableaux 5.1 et 5.2. Lors du processus
d’optimisation, le domaine de solutions est élevé mais la déformation minimale par le
changement de quelques nceuds d’un secteur a 1’autre est plus facilement identifiable
contrairement & une déformation des secteurs plus importante (considération des vannes
opérables). Une faible densité des vannes d’isolement fait en sorte que le nombre de
solutions différentes trouvées est augmenté puisque 1’introduction de vannes d’isolement sur
les conduites est considérée. Ainsi, une combinaison entre la variation de nceuds d’un secteur
a ’autre et I’introduction de vannes d’isolement est considérée (pour les vannes opérables)
comparativement a seule la variation de quelques nceuds d’un secteur a 1’autre (vannes
disponibles).La relation entre le nombre de conduites a la frontiere sans vanne d’isolement et
le nombre de solutions obtenues dans le processus d’optimisation est proportionnelle. Par
exemple, pour le RDEP de VMR, lorsque les cas des vannes disponibles et des vannes
opérables sont considérés, 7 et 25 solutions sont obtenues, et 5 et 17 conduites aux frontieres

ne possédent pas de vanne d’isolement, respectivement.

La fonction objectif de la méthode de sectorisation finale présentée aux équations (5.1) et
(5.2) est composée de trois criteres multipliés par leur coefficient de pénalité respectif. La
valeur de chaque coefficient indique 1’ordre de priorité des critéres; plus le coefficient de

pénalité est élevé, plus le critére associé a ce coefficient est important. Ainsi, le critére j(x)
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multiplié par son coefficient de pénalité (100 000) qui représente 1’absence de vanne
d’isolement est le plus important. De plus, 'utilisateur priorise la fermeture d’un moins
grand nombre de conduites (coefficient de pénalité égal a 200) comparativement a la
déformation des secteurs initiaux (coefficient de pénalité égal a 5). Ces coefficients de
pénalité peuvent varier en fonction des priorités d’un autre utilisateur. Dans 1’éventualité de
I’optimisation d’un réseau de plus grande ampleur, il est possible d’ajuster ces coefficients
tout en s’assurant que les critéres multipliés par leur coefficient de pénalité ne générent pas

de chevauchements dans I’espace des solutions (Annexe V).

Le critére auquel une plus grande importance doit €tre accordée est celui de j(x) (section
5.1.5), lequel indique le nombre de vannes d’isolement a insérer pour former les secteurs. La
valeur de ce critére fait référence a la formation de secteurs temporaires ou permanents : si
cette valeur est nulle, les secteurs peuvent étre implantés sans 1’insertion de vannes
d’isolement (sectorisation temporaire possible). D’apres les RDEP a 1’¢tude, seul le RDEP de
VMR en considérant les vannes disponibles et les vannes opérables peut €tre sectorisé sans
I’insertion de vannes d’isolement c’est-a-dire qu’il existe au moins une solution selon
laquelle la valeur de la fonction objectif est inférieure a 100 000 (Tableaux 5.1 et 5.2). Pour
ce RDEP, en considérant les vannes disponibles (Tableau 5.1), toutes les solutions sont liées
aux critéres sur le nombre de vannes a fermer et a la déformation des secteurs initiaux. En
tenant compte des vannes opérables, seules les 16 premieres solutions (les valeurs de la
fonction objectif entre 5740 et 7335) se retrouvent dans la méme situation. Le RDEP
d’Aylmer requiert I’insertion d’une vanne d’isolement lorsque les vannes disponibles sont
considérées pour la plupart des solutions obtenues (les valeurs de la fonction objectif entre
106520 et 108075 au Tableau 5.1) sauf dans le cas des deux derniéres solutions (les valeurs
de la fonction objectif égales a 206 880 et 207 895) ou D’insertion de deux vannes

d’isolement est nécessaire.

Afin de déterminer une solution ot aucune vanne d’isolement n’est introduite, le domaine de
recherche pourrait étre agrandi par la considération d’un plus grand nombre de nceuds (donc,

d’un plus grand nombre de conduites) de part et d’autre des frontiéres des secteurs initiaux.
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Cette opération a été exécutée en considérant les nceuds se trouvant a une distance de 5
noeuds de part et d’autre des conduites aux frontieres. L’augmentation de ce domaine montre
que le nombre de solutions qui considérent uniquement la fermeture de vannes d’isolement
(au lieu d’introduire une ou des vanne(s) d’isolement) est quelque peu augmenté (une et deux
solutions supplémentaires, respectivement, pour les RDEP de VMR et d’Aylmer en
considérant les vannes d’isolement opérables). Ceci représente une amélioration pour le
RDEP d’Aylmer ou deux solutions ne considérent pas 1’introduction de vannes d’isolement.

Toutefois, la plupart des solutions obtenues ne révelent aucun changement significatif par
rapport aux résultats des tableaux 5.1 et 5.2 mais cette démarche augmente le temps de
calcul. Ceci est dii, en partie, 4 I’exploration d’un trés grand domaine (plus de 10’ solutions
possibles par optimisation). Toutefois, en optimisation, un compromis quant a la qualité de la
solution réside dans la proximité de la solution optimale et de la rapidité de 1’obtention de la

solution (Hillier et Lieberman, 2005).



CONCLUSION

La stratégie québécoise d’économie de 1’eau potable a été élaborée dans le but de réduire,
d’une part, la consommation des québécois et, d’autre part, le volume associé aux pertes. Les
municipalités québécoises doivent donc développer un plan d’action qui regroupe des
techniques de détection, localisation et réparation des fuites. La sectorisation des RDEP est
I’un des moyens a la portée des municipalités. Elle permet : (1) de comptabiliser le volume
des pertes d’eau dans chaque secteur, (2) de répertorier les nouvelles fuites et bris de
conduites dans un secteur et (3) de gérer la pression par secteur afin d’opérer I’ensemble du

réseau a un niveau de pression optimal.

Dans la littérature, il existe quelques méthodes de sectorisation informatisée. Toutefois,
celles-ci sont majoritairement appliquées aux réseaux européens qui sont différents des
RDEP québécois de par leur topologie (les RDEP européens sont plus ramifiés), leur fonction
(les RDEP québécois assurent la protection contre les incendies) et leur conception (les
RDEP européens sont congus en tenant compte de la formation des secteurs dés la phase de
conception). Les objectifs de la méthode de sectorisation développée dans ce mémoire
sont : (1) d’adapter la méthodologie de sectorisation permanente initiale développée par
DiNardo et DiNatale (2011) aux RDEP québécois, et (2) d’établir les frontiéres des secteurs
finaux en considérant les vannes disponibles et opérables selon la déformation minimale des

secteurs initiaux.

Le processus de sectorisation initiale ¢laboré dans ces travaux est heuristique et implique la
participation de 1’utilisateur dans 1’obtention d’une solution. Cette méthode repose, en partie,
sur I’expérience de ’utilisateur qui est influencé par la représentation graphique des grands
consommateurs, des zones d’influence et des conduites qui possédent des caractéristiques
physiques favorables. Cette méthode peut s’appliquer aux RDEP québécois qui assurent la
protection contre les incendies puisque cette méthode identifie les conduites aux frontieres
appropriées et les conduites d’entrée adéquates comme en témoigne 1’application de cette

méthode aux deux RDEP. De plus, ces travaux se démarquent par I’identification des vannes
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d’isolement a fermer ou a insérer pour la formation des secteurs ce que les autres travaux
présentés dans la littérature ne considérent pas. L’un des principaux bénéfices de 1’utilisation
de la méthode adapté réside dans son informatisation ce qui accélere le temps requis pour la
détermination des secteurs comparativement a la méthode manuelle présentement utilisée par

les ingénieurs de I’entreprise Aqua Data Inc.

Le processus de sectorisation requiert I’intervention de 1’utilisateur pour la définition des
frontieres. Il est donc possible d’obtenir une solution différente d’un utilisateur a un autre.
Toutefois, les solutions sont semblables (sur les plans hydraulique et topologique) puisque
les contraintes (régles décisionnelles) restreignent les possibilités de solutions. Par contre,
I’utilisateur pourrait éprouver des difficultés a définir les frontieres des secteurs lorsque les
RDEP sont d’une grande ampleur (présence de beaucoup de nceuds). Afin de remédier a cette
situation, 1’utilisateur peut effectuer une premiere sectorisation a un niveau de détail réduit
(par exemple, définir deux secteurs de grande taille) et, par la suite, déterminer de plus petits
secteurs a I’intérieur de grands secteurs (diviser les deux premiers secteurs en deux pour

obtenir quatre secteurs).

La méthode de sectorisation finale peut s’avérer un outil utile pour le choix des vannes a
manipuler lors du nettoyage du réseau (par exemple, le ringage unidirectionnel). Ainsi,
lorsqu’une vanne ne peut pas tre opérée dans le processus du ringage unidirectionnel, cette
méthode peut identifier rapidement un ensemble de vannes d’isolement a fermer.
L’application terrain de la méthode de sectorisation développée dans ce mémoire peut
s’avérer intéressante dans le sens ou une comparaison du modele hydraulique du réseau
sectorisé¢ peut s’effectuer avec les prises de mesure terrain pour confirmer les résultats
théoriques avant I’implantation permanente des secteurs sur le RDEP. De plus, il serait
intéressant d’appliquer cette méthode de sectorisation a plusieurs autres RDEP québécois
afin de ressortir, de facon évidente, les principales forces et faiblesses de cette méthode.
Avant I’implantation terrain des secteurs, il peut étre pertinent d’étudier la possibilité
d’introduire un débitmetre lorsque I’absence de vanne sur une conduite a la frontiere

implique la fermeture d’un nombre important de vannes. De plus, bien que ces travaux
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n’abordent pas la sélection des débitmétres en téte de secteurs, cet ¢lément est important
lorsque (1) le régime dynamique est considéré puisqu’il peut avoir un inversement
d’écoulement dépendamment de la période de la journée (lien bidirectionnel) et (2) les

vitesses dans les conduites sont trop faibles (imprécision des débitmeétres).

De futurs travaux pourraient considérer, de facon formelle, la présence des surpresseurs et
des réducteurs dans la détermination des fronticres des secteurs puisque la considération de
ces ¢léments pourrait favoriser une performance hydraulique encore meilleure des RDEP. Au
méme titre que les indices de performance et de performance de la protection contre les
incendies, I’intégration d’une analyse plus rigoureuse des temps de séjour et de la qualité de

I’eau pourrait étre effectuée avant I’implantation terrain des secteurs.






ANNEXE I

CONCEPTS DE LA MODELISATION D’UN RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU
POTABLE

Cette annexe traite des principaux ¢léments physiques et des configurations topologiques des
RDEP. La modélisation des réseaux est exposée selon les concepts de la théorie des graphes
et de la simulation hydraulique afin d’identifier les variables essentielles a I’analyse des

réseaux. Les principaux €léments de base, pour une compréhension générale, sont présentés.

Composantes et disposition d’un réseau de distribution d’eau potable

Les RDEP sont constitués de deux principaux ¢léments soient les liens (conduites) et les
intersections (nceuds) dont les positions et fonctions différent tel qu’exposé dans les sections

qui suivent.

Composantes physiques d’un réseau

Les intersections sont associées aux nceuds qui peuvent représenter la consommation d’eau
d’un usager ou d’un groupe d’usagers, une source d’alimentation du réseau ou un réservoir
de stockage, une BI ou simplement la jonction entre des conduites dont les caractéristiques
physiques different (diametre, coefficient de frottement interne, matériau, age). Les
conduites, qui sont les liens entre ces nceuds, sont généralement utilisées pour localiser les
vannes (par exemple : vannes d’isolement permettant d’isoler une ou plusieurs conduites,
vannes a clapet de non-retour imposant la direction de I’écoulement ou encore VRP
modulant la pression en aval). La Figure-A I-l1schématise les principaux éléments d’un

RDEP qui sont mentionnés tout au long du présent mémoire.
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Figure-A I-1 Représentation des principales composantes physiques d’un RDEP

Disposition topologique d’un réseau

Un RDEP est congu selon deux principales configurations topologiques, soient les réseaux
arborescents ou maillés. Un réseau arborescent consiste en une succession de conduites en
série permettant un seul chemin d’écoulement entre chaque paire de nceuds du réseau.
Toutefois, lorsqu’une interruption de service se produit soit par un bris ou une intervention
d’entretien, la totalit¢ des usagers situ€s en aval sont privés d’eau : le réseau est vulnérable.
Un réseau maillé est organisé de facon a obtenir plusieurs mailles. Par rapport au réseau
arborescent, la vulnérabilité d’un réseau maillé est plus faible étant donné I’existence de plus
d’un chemin entre chaque paire de noeuds. Les Figures-A I-2 et I-3 présentent les différentes
configurations topologiques des RDEP. Le plus souvent, un réseau est en partie maillé et en
partie ramifié (arborescent): les centres des villes et les quartiers a forte densité de
population sont ainsi desservis par les parties maillées, alors que les quartiers périphériques
le sont par les parties ramifiées (Bricre, 2012). En régle générale, la combinaison des deux

types de configuration topologique permet de réduire la présence de bouts morts (extrémités
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des arborescences) ou la qualité de I’eau est souvent problématique en raison de temps de

résidence en réseau ¢levés (Walski et al., 2003).
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Figure-A I-2 Représentation schématisée d’un RDEP arborescent
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Figure-A I-3 Représentation schématisée d’'un RDEP maillé
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Analyse de I’écoulement dans un réseau de distribution d’eau potable

A chaque point d’un RDEP, une valeur d’énergie unique exprimée par unité de masse (J/kg
ou m*/s?), de volume (J/m’ ou Pa) ou de poids (J/N ou m) est associée. Cette €nergie est
exprimée sous la forme de (1) 1’énergie pression, (2) I’élévation (énergie potentielle) et (3)
I’énergie cinétique (énergie de vitesse). Compte tenu des consommations imposées par les
usagers, 1’eau s’écoule dans les conduites d’un point de départ ayant une énergie supérieure a
I’énergie associé au point d’arrivée. L’énergie dissipée entre ces points correspond aux pertes
de charge. Les buts d’une simulation hydraulique sont de déterminer les sens d’écoulement
dans les conduites, les débits et les pressions sur I’ensemble du réseau sous différentes
conditions d’opération et suivant les patrons de consommation par les usagers. Une
simulation hydraulique peut s’effectuer selon trois types de régimes : (1) permanent, (2)
dynamique ou (3) transitoire. Le régime permanent, pris en compte dans les travaux du
présent mémoire, consideére des conditions hydrauliques invariables dans le temps c’est-a-
dire, par exemple, que les consommations des usagers, les niveaux d’eau dans les réservoirs
et les hauteurs manométriques des pompes demeurent constants. Ces conditions sont
représentatives de 1’opération du réseau, en moyenne dans le temps, pour un scénario

particulier. Pour le lecteur intéressé, les autres régimes sont décrits dans AWWA (2009).

L’analyse de I’écoulement de 1’eau en réseau est régie par deux équations soient: (1)

I’équation de conservation de la masse et (2) I’équation de conservation de 1’énergie.

(A T-1)

P
ZQ]' +Ci=0
j=1

ou Q; est le débit [m’s™] dans de la conduite j liée au nceud i agissant comme volume de
contrdle, C est la consommation [m’s™'] entrante ou sortante au nceud i et P est le nombre de
conduites incidentes au nceud i. Cette équation exprime le fait qu’en tout nceud d’un réseau la

somme des débits entrants est égale a la somme des débits sortants.
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Equation de la conservation de I’énergie

L’équation de Bernoulli permet d’exprimer la conservation de I’énergie entre deux nceuds

d’un réseau peu importe le chemin emprunté :

P, w2 P, vp? (A1-2)
Z+—+—+Eh=Z+—+—+Eh+Eh
Ty 2g Py T 2g 4 s

ou Z est I’¢lévation (charge potentielle) [m], P est la pression [Pa], y est le poids spécifique
du fluide [kg m™ s™], v est la vitesse [m s"], g est ’accélération gravitationnelle [m s™], hy,
est la hauteur manométrique d’une pompe présente sur le parcourt entre le point 1 et 2 [m], 4,
est la perte de charge linéaire associée au frottement dans les conduites entre ces deux points
[m], et Ay est la perte de charge associée aux singularités se trouvant entre ces deux points
[m]. Cette dernic¢re est habituellement négligée puisqu’elle est faible comparativement aux
pertes linéaires qui sont générées par 1’écoulement de I’eau dans plusieurs kilomeétres de
conduites (Walski et al., 2003). En Amérique du Nord, les pertes de charges par frottement
(ou linéaires) sont calculées principalement selon 1’équation de Hazen-Williams (Rossman,

2000):

(3,592)1'852 L (A 1-3)

h, = Q1,852
f Couw D487

ou 3,592 est un facteur de conversion dans le systéme d’unités international (SI), Cyy est le
coefficient de Hazen-Williams qui dépend du type de matériau et de 1’age de la conduite (un
coefficient Cyy €levé signifie que le matériau de la conduite génére une faible perte de
charge par frottement et/ou qu’elle est jeune, et inversement), D est le diametre interne de la

conduite [m], L est la longueur de la conduite [m] et Q est le débit [m’s].

Dans plusieurs applications d’analyse des RDEP, 1’énergie de vitesse est négligée, étant
beaucoup plus faible que les énergies potentielles et de pression (Walski et al., 2003). C’est

le cas notamment des simulations hydrauliques exécutées par le logiciel aquaGEQO.
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Paliers de pression

Les paliers de pression représentent des portions de réseau caractérisées par des conditions
topographiques similaires. Au sein d’un réseau ou la topographie varie sensiblement, il est
possible de diviser le réseau en plusieurs zones indépendantes les unes des autres au point de
vue de la pression (Briere, 2012). Les nceuds situés a une €lévation €levée ont généralement
une énergie de pression plus faible que les nceuds se trouvant a une plus faible élévation.
L’insertion d’une VRP (si I’écoulement se fait d’une élévation élevée vers une faible
¢lévation) ou d’un poste de surpression (si I’écoulement se fait d’une faible ¢lévation vers

une ¢lévation élevée) est exécutée afin d’observer une faible variation de pression d’un palier

de pression a un autre tel que montré a la Figure-A 1-4.

A
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sans VRP piézométrique Energie de pression
avec VRP
y— --"'J;
Energie de il
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pression o . . .
avec VRP 1:5':’ Energie potentielle
i
f,f VRP
e

- ¥ e Niveau de référence™ —— - - - - -
[EaC

=

" Source

Figure-A 1-4 Exemple de paliers hydrauliques
Adapté de Walski et al., (2003, p. 105)

Représentation d’un RDEP selon la théorie des graphes

La connectivité entre les composantes primaires (nceuds et conduites) des RDEP peut étre

exprimée a 1’aide de principes provenant de la théorie des graphes. Cette section définit les
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concepts et les définitions de base utiles pour la compréhension de la modélisation des

réseaux.

Graphes et graphes dirigés

Un RDEP est représenté par un graphe simple G = (V, E) ou V est I’ensemble des sommets
(ou neeuds), V = (v;, va, v,... vy), et E est ’ensemble des arétes (ou conduites), £ = (e}, e,
es, ey) (Figure 3.5). La paire de sommets d’extrémités v; et v; de I’aréte e; est notée e;= (v;, v)).
Selon la Figure 3.5, ’aréte e4 s’exprime es=(v3, Vs) ou es=(vs, v3). Par convention, les lettres
N =| V| et M = | E | sont respectivement le nombre de sommets et le nombre d’arétes dans le

graphe G.

Un graphe dirigé¢ J = (V, U) est composé de I’ensemble des sommets V' et de I’ensemble des
arcs U. Un arc u,; représente une paire de sommets u; = (v;, v;). Toutefois, les sommets v; et v;
sont respectivement le sommet initial et le sommet terminal donc un sens de parcourt (ou un
sens d’écoulement dans le cas d’'un RDEP) est considéré du sommet v; vers le sommet v;. Le
graphe dirigé J est obtenu suite a la simulation hydraulique (les sens d’écoulement sont
déterminés). Par exemple, 1’arc u, s’exprime uniquement par u,=(vs, v3) tel qu’illustré a la

Figure-A I-5.
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Figure-A I-5 Représentation du graphe simple G (arétes en noir) et du
graphe dirigé J (arcs en vert)

Matrice d’incidence, matrice d’adjacence, matrice d’adjacence valuée

Il est possible d’appliquer la théorie des graphes aux RDEP par la formation de la matrice
d’adjacence. Cette matrice, de dimension N x N, représente les interactions entre les sommets
(nceuds) pour identifier, par exemple, les sommets atteignables a partir de chaque sommet
(d’un réseau). Dans le cas d’un RDEP, cette matrice est pertinente afin d’évaluer si un nceud
est déconnecté d’une source ou d’un réservoir de stockage. La méthode d’¢laboration de la
matrice d’adjacence 4 = [a;/ du graphe non valué et non orienté se fait selon les régles

suivantes :

1, si le noeud,; est adjacent au noeud; (A 1-4)
a . .
Y 0, silenoeud; n'est pas adjacent au noeud;

La matrice d’adjacence 4 du graphe simple G (Figure-A 1-5) est présentée au Tableau-A I-1.
Celle-ci est symétrique puisque le sens d’écoulement n’est pas considéré. Lorsque la matrice

A est symétrique, pour chaque élément ay;, la valeur a;; est égale (a;; = a;)).

La matrice d’adjacence valuée (pondérée) de colit C et orientée A" = [a;/ représente les
interactions entre les nceuds d’un RDEP en considérant les sens d’écoulement dans les
conduites déterminés par une simulation hydraulique. Le coit C de la matrice 4~ est, par

exemple, le temps de parcourt, la différence d’¢lévation ou la perte de charge entre les nceuds
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i et les nceuds j. La matrice d’adjacence 4’ du réseau du graphe J est présentée au Tableau-A

[-2 ou les cofits de cette matrice sont les pertes de charge (Cy=5, C;»=8, C3=5, Cys=10,

Cu5=20a Cu6=7)'

Tableau-A I-1 Matrice d’adjacence du graphe simple G de

la Figure-A I-5

Vi Vs V3 V4 Vs Ve
Vi 0 1 0 0 0 0
Vs 1 0 1 1 0 0
W 0 1 0 0 1 0
V4 0 1 0 0 1 0
Vs 0 0 1 1 0 1
s 0 0 0 0 1 0

Tableau-A I-2 Matrice d’adjacence valuée du graphe orienté

J de la Figure-A I-5

2 Vs V3 V4 Vs Ve
vi| © 5 0 0 0 0
vw| 0 0 8 5 0 0
vi| 0 0 0 0 10 0
wl|l © 0 0 0 20 0
vs| O 0 0 0 0 7
ve | © 0 0 0 0 0
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La représentation d’un RDEP peut aussi s’effectuer selon ’incidence des arcs (conduites en
considérant le sens de 1’écoulement) aux sommets (nceuds). Par exemple, 1’arc u, est incident
au somment v3 (Figure-A I-5 ). La matrice d’incidence / = [i;/ de dimensions N x M est

formée selon les régles suivantes :

1, si la conduite; est incidente entrante au noeud; (A 1-5)
iij -1, si la conduite; est incidente sortante au noeud;
0, si la conduite; n'est pas incidente au noeud ;

Le Tableau-A I-3 présente la matrice d’incidence du graphe orienté J de la Figure-A I-5. 1l
est possible de déterminer rapidement, par I’analyse de cette matrice, les sommets qui
agissent comme des sources c’est-a-dire le nceud v; (absence de la valeur -1 sur la ligne
correspondant au nceud analysé) ou les sommets terminaux des bouts morts c’est-a-dire le

nceud vs (absence de la valeur 1 sur la ligne correspondant au nceud analysé).

Tableau-A I-3 Matrice d’incidence du graphe orienté J de la

Figure-A 1-5

) W 3 Uy Us Us
Vi 1 0 0 0 0 0
Vs -1 1 1 0 0 0
V3 0 -1 0 1 0 0
V4 0 0 - 0 1 0
Vs 0 0 0 -1 -1 1
Ve 0 0 0 0 0 -1

Définition d’un chemin

Un chemin P est une succession de sommets d’un graphe orienté J qui permet de joindre un
sommet v; a un sommet v;. Par exemple, selon la Figure-A I-5, I’atteinte du sommet vs a
partir du sommet v; correspond au chemin P;= (v;, v, v3, vs) ou au chemin Py= (v, v,, Vg4, Vs).

De plus, un chemin peut s’exprimer selon une succession d’arcs P;= (u;, u, uz, us) ou P,/=
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(u;, u3, us), a la Figure-A I-5. Un graphe est dit connexe si entre chaque paire de sommets v;

et v;, il existe une chaine S(chemin a partir d’un graphe non orient¢).






ANNEXE I1

REPRESENTATION HIERARCHIQUE DES METHODES DE SECTORISATION
INITIALE

Figure-A II-1 Représentation hiérarchique du RDEP de Ville-
Mont-Royal selon la méthode développée par (DiNardo et
DiNatale, 2011)
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Figure-A II-2 Représentation hiérarchique du RDEP de Ville-Mont-Royal selon la
méthode adaptée
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Figure-A 1I-3 Représentation hiérarchique du RDEP
de la municipalité d’ Aylmer selon la méthode
développée par (DiNardo et DiNatale, 2011)
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mecteur 4

Secrenr 1

Socleur 2

Figure-A 11-4 Représentation hiérarchique du RDEP
de la municipalité d’Aylmer selon la méthode adaptée
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ANNEXE III

DIFFERENCES DES SECTEURS SELON LA METHODE DEVEL,OPPEE PAR
DiNardo et DiNatale (2011) ET LA METHODE ADAPTEE

Figure-A III-1 Sectorisation de trois utilisateurs du RDEP de
Ville-Mont-Royal d’apres la représentation hiérarchique de la
méthode de DiNardo et DiNatale (2011)
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Figure-A III-2 Sectorisation de trois utilisateurs du
RDEP de la municipalité¢ d’ Aylmer d’apres la
représentation hiérarchique de la méthode de

DiNardo et DiNatale (2011)
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Figure-A III-3 Sectorisation de trois utilisateurs du RDEP de Ville-Mont-Royal
d’apres la représentation hiérarchique de la méthode adaptée
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Figure-A I1I-4 Sectorisation de trois utilisateurs du
RDEP d’Aylmer d’apres la représentation
hiérarchique de la méthode adaptée



ANNEXE 1V
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Figure-A IV-1 Répartition des cotes de la performance de la protection contre les incendies
pour le RDEP initial de Ville-Mont-Royal
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Figure-A IV-2 Répartition des cotes de la performance de la protection contre les incendies
pour le RDEP sectorisé de Ville-Mont-Royal selon la méthode adaptée
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Figure-A IV-4 Répartition des cotes de la performance de la
protection contre les incendies pour le RDEP sectorisé de la
municipalité d’Aylmer selon la méthode adaptée
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ANNEXE V

DETERMINATION DES PONDERATIONS (PENALITES) ASSOCIEES AUX
CRITETES DE LA FONCTION OBJECTIF A OPTIMISER

En utilisant une structure lexicographique par des poids différents pour chacun des
coefficients P;, P, et P3, la minimisation des critéres multipliés par un coefficient approprié¢
est priorisée. La structure lexicographique présentée a 1’équation-A V-1 favorise, en premier
lieu, la présence des vannes d’isolement sur toutes les conduites aux fronti¢res (critere
associ¢ a P3). Un coefficient ¢levé (mais pas égal a I’infini) est justifié¢ par le fait qu’il est
permis d’insérer une vanne d’isolement en dernier recours c’est-a-dire lorsque qu’aucune
déformation des secteurs initiaux (obtenue par 1’AG) ne permet d’obtenir une configuration
ou les conduites aux frontiéres possedent toutes des vannes d’isolement. Par conséquent,
cette configuration est réalisable (contrairement aux solutions rejetées par le filtre, équation
5.1, section 5.1.1) et il est donc possible de différencier ces solutions. De plus, en assignant a
P, une valeur supérieure a P;, le probléme d’optimisation favorise la fermeture d’un plus
petit nombre de conduites (vannes) au détriment d’une perturbation des secteurs initiaux

(nombre de nceuds qui ont changé des secteurs initiaux).

P, <P, <Py (A V-1)

Ces coefficients peuvent influencer la résolution du probléme d’optimisation si leurs valeurs
sont trop rapprochées ou ¢loignées (Minoux, 2008). En effet, selon la structure

lexicographique proposée a I’équation-A V-1, il est primordial que :

Py *xg(x)T <Py xh(x)” (A V-2)
et

P, x h(x)* < P3*j(x)~

Ou P; * g(x)* correspond a valeur maximale que peut prendre le critére g(x) multiplié par

son coefficient de pénalité et P, * h(x)™ correspond a la valeur minimale (positive et non
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nulle) que peut prendre le critére h(x) multiplié par son coefficient de pénalité, P, * h(x)*
correspond a valeur maximale que peut prendre le critére h(x) multiplié par son coefficient
de pénalité et P; * j(x)~ correspond a la valeur minimale (positive et non nulle) que peut
prendre le critére h(x) multiplié¢ par son coefficient de pénalité. Cette démarche fait en sorte
que les valeurs de chacun des critéres de la fonction objectif n’ont pas d’impact les unes sur
les autres (les critéres ne se chevauchent pas). Afin de s’assurer de la validité des valeurs des
coefficients de pénalité, les valeurs de g(x), h(x) et j(x) sont analysées pour un ensemble de
10 000 optimisations effectuées (chaque conduite a la fronti¢re sans vanne d’isolement) pour
les deux RDEP a I’étude (en considérant, dans un premier temps, les vannes d’isolement
disponibles et, dans un second temps, les vannes d’isolement opérables; section 5.1). Le
Tableau-A V-1 résume les différentes valeurs des critéres obtenues (lorsque la valeur du

filtre F est de zéro).
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Tableau-A V-1 Valeurs minimales et maximales des critéres de la
fonction objectif lorsque le filtre (F) est de zéro

RDEP de Ville-Mont-Royal en considérant les vannes existantes

Valeur minimale |Valeur maximale

P, * g(x) 0 55
P, * h(x) 5600 7400
P * j(%) 100000 700000

RDEP de Ville-Mont-Royal en considérant les vannes opérables

Valeur minimale |Valeur maximale

P, * g(x) 0 30
P, * h(x) 5600 7400
P * j(%) 700000 1800000

RDEP de la municipalité d' Aylmer en considérant les vannes existantes

Valeur minimale |Valeur maximale

P, * g(x) 0 35
P, * h(x) 7000 8800
P; * j(x) 500000 1100000

RDEP de la municipalité d' Aylmer en considérant les vannes opérables

Valeur minimale |Valeur maximale

P, * g(x) 0 40
P, * h(x) 7000 8400
P; * j(x) 1300000 1900000

Par exemple, pour le RDEP de VMR en considérant les vannes disponibles, la valeur
maximale que peut prendre g(x) est de 4 tandis que la valeur minimale de 4(x) est de 29. En
multipliant ces deux critéres par leurs coefficients de pénalité (Tableau-A V-2), il est observé
que les valeurs obtenues ne pourront pas se chevaucher. Cette situation est observée pour les
deux réseaux d’étude et confirme que les choix des P; =5, P, = 200 et P; = 100 000 sont

adéquats.

Tableau-A V-2 Exemple de calcul de la validation des
coefficients de pénalité

P, * g(x) <P, *h(x) = 5% 4<200*29
P, * h(x) < P3 * j(x) = 200 * 34 <1 * 100 000







ANNEXE VI

RESULTATS DE LA SECTORISATION EXECUTEE MANUELLEMENT
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Figure-A VI-1 RDEP de VMR sectorisé selon la méthode manuelle
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Tableau-A VI-1 Indices de performance du RDEP sectoris¢é de VMR
selon la méthode manuelle

Réseau sectoris¢ / Réseau initial
Indice diametre disponible 127783 / 131283 mm
Indice hauteur pi¢zométrique excédentaire 13825 / 14272 m
Indice maillage 0,19/ 0,19
Indice puissance dissipée 52801 / 46661 W
Indice résilience développé par (Prasad et Park, 2003) 0,71 / 0,72
Indice resilience développé par (Todini, 2000) 0,76 /0,77
Réseau sectorisé Réseau initial

Secteur 1 |Secteur 2 |Secteur 3 [Secteur 4 ---
Charge hydraulique minimale (m) 90 90 87 90 91
Charge hyraulique maximale (m) 100 105 91 103 105
Charge hydraulique moyenne (m) 92 95 89 93 94

Secteur 1 |Secteur 2 |Secteur 3 [Secteur 4 ---
Pression minimale (kPa) 392 388 400 389 396
Pression maximale (kPa) 582 474 476 614 614
Pression moyenne (kPa) 460 430 445 478 465
Elévation moy (m) | 45| 51] 44| 44l | 46
nombre d'habitants par secteur | 4172] 8885 5966 11705] | 30728

Tableau-A VI-2 Performance de la protection contre les incendies du RDEP de VMR

sectorisé selon la méthode manuelle

% Capacité

RDEP initial

RDEP sectorisé
manuellement

RDEP sectorisé
(méthode adaptée)

6 points d'entrée

bon >80 % et 100 % 7% 12% 12%
moyen >70 % et 80 % 1% 1% 2%
mauvais >50 % et 70 % 3% 4% 5%
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